
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

1.1. Název veřejné zakázky: Plně izolovaný rozvaděč 22 kV
1.2. Evidenční číslo VZ: 359097
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). 

DOTAZ 1
V textové části se uvádí požadovaná zkratová odolnost 20/50 kA Na jednopólovém 
schématu je uvedeno 25/63 kA. Mám za to, že správně je 20/50 kA, neboť tato hodnota je 
uvedena na více místech. Prosím, potvrďte správnou hodnotu zkratové odolnosti rozváděče.
ODPOVĚĎ 1
Správná a pro zpracování nabídky závazná je zkratová odolnost 20/50 kA.

V Brně dne 17. 9. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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