
Otázka č.2 

 Výkresy od objektu SO 102 - zemní biofiltr vč. trubních rozvodů z trub HDPE, 
prostupy izolační fólii vč. technických detailů. Na základě čeho má dodavatel ocenit položky 
č. 16 a 17 ze stavebního objektu SO 102 ? V TS pouze zmínka v kap. 
2.3.1. Plynové hlavice  
- trochu málo.Technické řešení objektu Biofiltru v PD zcela chybí.!  
 
 
 
ODPOVĚĎ: 

Vzhledem k nutnosti zajistit nediskriminační podmínky pro zadávací řízení, 
nelze v DPS určit konkrétní typ či značku biofiltru a souvisejících 
technických prvků. Uchazeč je povinen nabídnou tuto technologii, včetně 
souvisejících technologických prvků, tak, aby byla konstrukčně, výkonově a 
kapacitně vhodná a použitelná pro technické řešení navrhované v DPS, 
především z hlediska kategorizace skládky dle ČSN 83 8034 Skládkování odpadů 
- Odplynění skládek (viz kap. 1.11.6. souhrnné zprávy DPS). 
 


