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Dodatečná informace č. 3 
 
 
k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti Krytého bazénu 

Blučina“  
 

 
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 

 
 
 
V Brně dne 18.11.2013 
 
 

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
 
Dotaz č.1:  

V příloze D.1.1-6 Výpis prvků je u položky 7/P je uvedena hodnota Ud=0,9W/m2K. Na 
základě ohlasů výrobců plastových dveří, Vám sděluji, že požadované parametry u této 
pozice nelze splnit. U plastových dveří lze dosáhnout hodnoty Ud=1,2W/m2K a při razantně 
vyšší ceně lze docílit maximálního parametru Ud=1,0W/m2K. Není ve výpise prvků chybně 
uvedena hodnota Ud? Lze dodat položku 7/P s hodnotou Ud=1,2W/m2K?  

Ano, hodnota Ud je bohužel uvedena chybně, položku 7/P s lze dodat s hodnotou 
Ud=1,2W/m2K, s ohledem na doporučenou variantu z EA bude nicméně zadavatel 
preferovat položku 7/P s hodnotou Ud=1,0W/m2K. 
 
 
Dotaz č.2:  

 V příloze D.1.1-6 Výpis prvků je požadavek na položku 10/P, že tato pozice má být 
vyrobena z plastu. Opět na základě ohlasů výrobců plastových oken a dveří nelze ze 
statických důvodu tuto stěnu vyrobit z plastových profilů, jako variantu lze tuto stěnu dodat 
z hliníkových profilů. Je možné dodat pozici 10/P v hliníkovém provedení?  

Ano, pozici 10/P je možné dodat v hliníkovém provedení. 
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Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek veřejné zakázky 
do 25.11.2013 v 10:00. Veřejné otevírání obálek s nabídkami 
proběhne ihned po konci lhůty pro podání nabídek v místě podání 
nabídek. Všechny další zadávací podmínky zůstávají v platnosti a 
účinnosti a vážou se na změněné zadávací podmínky. 
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