
Doplňující informace č.3

1) U položek 14 až 18 dle výkazu výměr je uvedeno stejné množství, i když jsou některé položky

uváděny v metrech čtverečních a zbylé v metrech běžných. Jsou tyto výměry uvedeny 

správně?
- Správě to je, protože jednou je násobí metrem běžným a druhé násobí m2, hodnoty jsou 

proto totožné.

2) U položek 101 až 103 dle výkazu výměr je u všech položek uvedeno stejné množství kusů. 

Jsou tyto výměry uvedeny správně?
- Ano jsou správně, je to dle dimenzí rozděleno po 1/3 obvodu budovy.

3) U položky 151 – zabezpečovací systém proti pádu osob chybí bližší specifikace a ve 

výkresech není určeno, jak má být tento systém rozmístěn.
- na zabezpečení proti pádu osob je navrženo dle zákona č. 183/2006 Sb. certifikovanými 

zabezpečovacími úchyty  EN 795. Trvale použitelný lanový zabezpečovací úchyt pro dočasné 

připevnění osobních ochranných prostředků proti pádu, závěsný bod např. TOPSAFE-

SAFERAND B50/3. Základová deska 110x220mm. Kotveno do podkladu 4KS hmoždinek pro 

velké zátěže např. ABS LOCK BA 10x90mm.

4) Budou v průběhu stavby nějaká omezení, způsobená provozem školky?
- Nutná koordinace se školkou při výměně výplní otvorů. Jinak by práce provozem školky 

neměly být nijak ovlivněny.

5) Ve výkaze výměr řádek 55 , položka 10 č. ÚRS 632921913R00 - je uvedena dodávka a 

montáž betonových dlaždic. Kam je tato dlažba určena?
- Jedná se o okapový chodníček.


