
DODATEČNÉ INFORMACE 2

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V objektu SO01 má být podle projektové dokumentace použito pro nátěr styku ocel-beton 1x 
nátěr Sikagard 551S Elastic Primer + 2x nátěr Sikagard 550W Elastic. Nátěrová plocha je 
64 m2. Ve výkazu výměr pro SO01 je uvedena položka č. 51 „2x Nátěr betonového základu“ 
a použitý materiál pol. č. 6 „2x nátěr Sikagard … 12 litrů“. Dle technických listů materiálů, 
kdy je uvedana teoretická spotřeba pro Sikagard 551S 0,15 kg/m2 (0,94 kg/l) a pro Sikagard 
550W 0,3 kg/m2 (1,39 kg/l) je ale těchto 12 litrů málo. Prosíme o vyjasnění.
ODPOVĚĎ 1
Uvedený údaj (12 l) reprezentuje množství nátěru pro 1x Sikagard 551S Elastic Primer, dle
technických údajů teoretické spotřeby stačí 10,3 l. Pro 2x nátěr Sikagard 550W Elastic nut-
no uvažovat s množstvím 27,8 l (není v dosavadním výkazu).
Uchazeči si tedy v soupisu prací SO 01 Vedení 110 kV venkovní.xls opraví:
na listu Náklady (5) položku č.6 následovně: 

6 3xnáter Sikagard l 38,1

na listu Náklady (2) položku č.51 následovně:

51 3x Nátěr betonového základu 210064010 Soupis základů m2 64

DOTAZ 2
V technické zprávě bod 18.8 Přerušení optické trasy je požadováno náhradní řešení 
v době demontáže vedení formou pronájmu 1 páru vláken na trase Sokolnice-Senica. 
V nákladech stavby je předběžně uvažovaná pevná částka na zřízení přenosu a pronájem 
vláken. -> Jak tomu máme rozumět? Je nějaká nasmlouvaná částka, která se má do 
rozpočtu zahrnout? Na koho se máme obrátit pro získání více informací k pronájmu, kdo 
tohle pronajímané vlákno spravuje? Jaká je předpokládaná doba pronájmu? Je ve výkazu 
výměr SO01 tímto pronájmem myšlena položka č. 31 „Dočasní optický propoj Hodonín-
Holíč“?

Název veřejné zakázky: V544 - kompletní rekonstrukce vedení 110
kV Hodonín – Veselí na Moravě

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 377114
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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ODPOVĚĎ 2
V době zpracování projektové dokumentace byla problematika náhradní optické trasy Ho-
donín - Holíč, projednávána s jejím provozovatelem (Energotel Bratislava a.s.), který potvrdil 
reálnost jejího zřízení. Není však dosud známo konkrétní řešení. Z tohoto důvodu nebude
přerušení optické trasy dle bodu 18.8. technické zprávy předmětem této veřejné za-
kázky. Uchazeči tedy v soupise SO 01 Vedení 110 kV venkovní.xls na listu Náklady (2)
ocení níže uvedenou položku č.31 částkou 0,- Kč.

31 Dočasní optický propoj Hodonín - Holíč vlastní
Technická 

zpráva
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