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PS60 
SPECIFIKACE DODÁVEK 

Technicko obchodní specifikace TOS č. 2184.001 
 
Název dodávky: Optické patchcordy a rozvaděče 

Dodavatel:  
 
Akce: TR 110/22 kV Hulín - rekonstrukce 

Místo realizace: HUN, TR 110/22 kV Hulín 

Objednatel: 
E.ON Česká republika s.r.o. 
F.A. Gerstnera 2151/6,  
370 01 České Budějovice 

Provozovatel zařízení: E.ON Česká republika s.r.o. 

Stupeň dokumentace: DPS – Dokumentace pro provádění stavby  

Objekt: PS60 – Přenosové zařízení 
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1. Předmět dodávky 
 
Předmětem dodávky je: 

• Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 2 
• Navaření optických kabelů do nových optických rozvaděčů (20 a 24 vláken) 
• Proměření přímou metodou na vlnových délkách 1310nm a 1550nm 
• Proměření metodou zpětného rozptylu OTDR na vlnových délkách 1310nm, 1550 a 1625nm 
• Vyhotovení měřících protokolů 
• Zafouknutí kabelu 420 m 

 
Předmětem dodávky není: 

• Osazení přístrojů do rozvaděče 
 

2. Technická specifikace 
 
2 ks Optický rozvaděč 6U pro zakončení 48-mi vláken    

obsahuje:  
1 ks 19“ rozvaděč velikost 6U  
4 ks panel s 6-ti konektory E2000 na šrouby 
8 ks záslepný panel 
4 ks kazeta na sváry 
4 ks víko na kazetu  

 
44 ks Ochrana svárů 
44 ks Průchodka E2000 SQS Diamond 
22 ks Pigtail (vlákno) simplex délka 4m, 1xE2000/APC – 1xE2000/APC, singlemode (kevlarová 

ochrana), vícevrstvá Diamond ferule, vlákna AllWave FLEX 
2 ks Patchcord (kabel) duplex délka 5m, 2xE2000/APC– 2xLC, singlemode (kevlarová ochrana), 

vícevrstvá Diamond ferule, vlákna AllWave FLEX 
 
320 m Plně dielektrický venkovní optický kabel typu Loose Tube, se zvýšenou odolností proti 

hlodavcům, 48 vl. AW FLEX, 6x12 vl./trubicka, SM, Glass Reinforced, LS0H plast, 1x Cu 
pár      
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