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DODATEČNÉ INFORMACE Č.11 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: Denní lázně BLISS DAY SPA
Evidenční číslo VZ: 344537
Identifikační údaje o zadavateli
Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ: 00284891
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Zadavatel na základě svého práva poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle    
§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 1
V původní MaR bylo uvedeno, že je možno nacenit DDC ve standartu Siemens., Johnson con-
trols,Schneider atd. V nově dodané TZ je však následující odstavec:
Dále je potřeba na základě požadavku budoucího provozovatele zajistit tyto funkce dispečerského 
pracoviště 

-         Doplnit poruchové stavy na stávající řídící systém ČEZ a.s. v předávací stanici.
-         Vizualizaci doplnit na stávající dispečink IWKA TREND umístěný v kanceláři Ing. Jagoše
-         Komunikační linka z nového pavilonu bude přivedena do předávací stanice ČEZ, a.s. a 

propojena na stávající okruh.
Dost dobře tomu nerozumím. Myslel jsem , že systém řízení předávací stanice se řeší nově v rámci 
nabídky ( viz LAP 1 - Předávací stanice MaR a elektro). 
Je tedy stávající řídící systém předávací stanice již osazený? Je potřeba vyspecifikovat nabídku v 
systému IWKA, jestliže se má zajistit vizualizace na dispečinku IWKA TREND?
Dále bych se chtěl zeptat: v TZ profese VZT je na str.9 uvedeno v požadavcích na profesi M+R -
frekvenční měniče pro el.motory ventilátorů, ale v TZ profese MaR ani ve výkazu MaR se tyto měni-
če nevyskytují, kde mají být oceněny?
ODPOVĚĎ 1
Předmětem nabídky uchazečů je dodávka a montáž řídícího systému předávací stanice pouze pro 
SO01 Přístavba lázeňské budovy včetně propojení na stávající okruh (dispečink, předávací stanici).
Systémem IWKA Trend je osazený celý stávající areál. Tento systém řídí odběr tepla ve stávajících 
třech budovách lázní. Jiný systém než IWKA by sice splnil standard, ale provozně by přinesl veliké 
problémy. Zadavatel požaduje zachovat stávající systém řízení.
Frekvenční měniče pro el. motory jsou součástí dodávky vzduchotechniky. Jednotky s menším 
vzduchovým výkonem jsou vybaveny EC motory řízené 0-10 V.

INFORMACE K VZORCŮM A SOUČTŮM V SOUPISECH  STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁ-
VEK A SLUŽEB 
Povinností zadavatele je předat dodavatelům soupis stavebních prací, dodávek a služeb                     
i v elektronické podobě. Tato elektronická podoba slouží ke zjednodušení výpočtu nabídkové ceny. 
Není povinností zadavatele předávat dodavatelům SW produkt pro zpracování nabídkové ceny.  
Dodavatel má možnost si prostřednictvím běžně dostupných programů převést předaný soupis do 
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svého oceňovacího programu a po výpočtu nabídkové ceny převést výsledek zpět do předaného 
soupisu. Pokud předaný soupis obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností 
dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu těchto vzorců. Za správnost nabídko-
vé ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel.  

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.
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