
DODATEČNÉ INFORMACE 5

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V SO 26 a SO 01 nejsou položky na vaření a měření vláken v optických spojkách na por-
tálech. V SO 26 je pouze položka : montáž rozváděče optické spojky, bez vaření a měření 
vláken. V SO01 pouze položka montáž spoj. krabice. Prosíme o doplnění.
ODPOVĚĎ 1
Svaření a měření vláken optických kabelů je řešeno v technicko obchodní specifikaci v 
PS60 (PS60 TOS 001 Opticke patchcordy a rozvadece – revize 20140124.doc).

DOTAZ 2
V dílčí technické zprávě 2011.2184 stojí
1.5. Navržená zařízení, povinnosti zhotovitele 
Ve výkresové části jsou použity konkrétní typy zařízení, obvyklé a standardně používané 
objednatelem, zhotovitel má možnost nahradit tato zařízení kvalitativně a technicky 
odpovídajícím zařízením jiného výrobce, za předpokladu úpravy projektové dokumentace na 
náklady zhotovitele. Uvedené se netýká zařízení, která je nutno dodat v navržené specifika-
ci z důvodu zachování kompatibility mezi stávajícím zařízením společnosti E.ON, údržby 
(personál je pro práci s tímto zařízením zaškolen) nebo servisu. Uvedená zařízení jsou ve 
specifikacích a rozpočtech vyznačena tučnou kurzívou.

Kurzívou je však v textu označeno pouze:
1 ks Modulový 19“ usměrňovač 
1 ks Modulový 19“ střídač 
Modulový 19“ DC/DC měnič

Domníváme se, že níže uvedené zařízení spadá do kategorie s přesnou specifikací 
zadavatele a tímto Vás o tuto specifikaci žádáme. 

Název veřejné zakázky: Trafostanice 110/22 kV Hulín – rekonstrukce 
a vývody z R22 kV

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 377183
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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ANM 
1 ks Modulový 19“ usměrňovač 
Výstupní proud: 66,5A (5 x modul v paralelním zapojení) nutno vyspecifikovat moduly 
Kontrolní a řídicí jednotka dle standardu E.ON (rozměry 129x142 mm) nutno vyspecifiko-
vat 
Reléová karta pro bezpotenciálové hlášky dle standardu E.ON pro řídicí jednotku nutno 
vyspecifikovat
Měřící převodník, 0-20 mA (rozměry 22,5×80×115 mm) nutno vyspecifikovat

ANJ 
1 ks Modulový 19“ střídač
Výstupní výkon: 2,5kVA nutno vyspecifikovat moduly 
Připravené místo pro další modul 2,5kVA shodný typ
Elektronický by-pass 5kVA nutno vyspecifikovat 
Manuální (servisní) by-pass 5kVA nutno vyspecifikovat

Modulový 19“ DC/DC měnič
Výstupní proud: 60A (2 x modul 30A v paralelním zapojení) nutno vyspecifikovat 
ODPOVĚĎ 2
Technicko obchodní specifikace pro vl. spotřebu (rozváděče ANM a ANJ) jsou sepsány v
souborech Zdroj AC 230-5_UNB.docx a Zdroj DCPS 108-67.docx, které jsou přílohou těchto 
dodatečných informací. (Tj. Technické požadavky na provedení skříně zdroje 230V AC za-
jištěných, 5 kVA včetně elektronického by-passe UNB, pro objekty ECD a Technické poža-
davky na provedení skříně, modulárních jednotek usměrňovačů, kontrolní a řídící jednotky 
pro jednobateriové provozy rozvoden ECD s bateriemi 108V, 200Ah)

DOTAZ 3
Máme ocenit i demontáž stávajících transformátorů 110/22kV, konkrétně položky uvedené 
v PS 09-práce p.č. 61 až 64?
ODPOVĚĎ 3
Součástí nabídky uchazeče bude pouze kompletní odpojení starého transformátoru, připo-
jení nového transformátoru a provedení funkčních zkoušek. 

Položky uvedené v PS 09-práce p.č. 61 až 64 nebudou tedy uchazeči oceňovat (ocení 
částkou 0,- Kč):
61   210 173 102  Montáž tělesa transf. do 220 kV typ 8ER o výkonu 40-50MVA            kus 2,00
62   210 173 531  Příplatek k ceně montáže tělesa transf.za manipulaci v mont.zóně     kus 2,00
63   210 173 554  Montáž radiátorů s ofuk.na transformátor o výkonu 31,5-68 MVA kus 2,00
64   210 173 753  Plnění oleje a velká filtrace, výkon trafa 40-68 MVA, tříf.jednotka kus 2,00

Uchazeč zajistí koordinaci prací a součinnost se subdodavatelem zadavatele zajišťujícím 
ostatní nutné výkony, které hradí zadavatel:
Odstrojení TS, vypuštění oleje, vysunutí z fundamentu a odvoz (zajišťuje jiná firma pro 
E.ON, která vyhraje výběrové řízení na odkup transformátoru - je to součástí ceny prodané-
ho použitého trafa). Transformátor se prodává jako provozuschopný, ne jako šrot, tak že 
nemůže být rozebraný.
Stejná situace je při dovozu nového stroje. Tam je v ceně kupovaného stroje (transformáto-
ru) též dovoz, usazení, nastrojení, doplnění oleje a uvedení do provozu.
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INFORMACE 1
Zadavatel uchazečům v příloze těchto dodatečných informací předává pro další zpra-
cování nabídky závaznou revizi soupisů prací: Soupis praci SO32 - Stanoviště trans-
formátorů - I.etapa – revize 20140205.xls a Soupis praci SO32 Stanoviště transformá-
torů - II.etapa – revize 20140205.

INFORMACE 2
Zadavatel uchazečům v příloze těchto dodatečných informací předává soubor SK pro ener-
getické objekty.docx, ve kterém jsou uvedeny požadavky na strukturovanou kabeláž 
v objektech ECD.

INFORMACE 3
V rámci POV se počítá se přesunutím stávajícího portálu přípojnice, přesunutím na nově 
vybudovaný základ (základ je započten v SO31). Izolátorový řetězec bude stávající, napoje-
ní AlFe lan (po zakrácení přípojnice) bude provedeno lisovanou svorkou. Dle provozovatele 
je použitý vodič AlFe 350/6. V soupisu prací PS09 se položkou 40 a 41 Hlavní ocelová kon-
strukce svařovaná (stožáry a břevno) rozumí náklady na přesun stávající konstrukce o uve-
dené hmotnosti. V soupisu prací je nutné počítat s celkem 3 ks lisované svorky proudové 
pro vodič 350/6, průměr 26,5 mm, pevnost uchycení 108,4 kN (typ svorky ověří realizátor).

INFORMACE 4
V kvalifikační dokumentaci – Svazek 2 Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci
dodavatele – v článku 7.1 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ – bod 7.1.2. – údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za 
poskytování příslušných elektromontážních prací je v rámci vymezení minimální úrovně pro 
splnění kvalifikace pro některé osoby požadováno: „osvědčení pro řízení činnosti na elek-
trických zařízeních prováděných dodavatelským způsobem dle § 8b vyhlášky 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v energetice“.
V tomto vymezení minimální úrovně došlo k překlepu o písmeno b ve specifikaci požadova-
ného paragrafu vyhl. č. 50/1978 Sb. Tato vyhláška žádný § 8b nemá a nikdy neměla, je zde 
pouze § 8. Rozhodující a platné je slovní vymezení: osvědčení pro řízení činnosti na elek-
trických zařízeních prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.). Písmeno b se 
z vymezení požadovaného paragrafu u příslušných osob vypouští v celé zadávací doku-
mentaci. 

Přílohy:
Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa – revize 20140205.xls
Soupis praci SO32 Stanoviště transformátorů - II.etapa – revize 20140205.xls
Zdroj AC 230-5_UNB.doc
Zdroj DCPS 108-67.doc
SK pro energetické objekty.docx
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