
BETONOVÝ ZÁKLAD

CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09110

KABEL VE VÝKOPU

TRUBKA FeZn P63, L=2m NAD TERÉNEM

HDS ( dod. ČEZ )

v cca 2,5m nad terénem

pásková spona

pásková spona

DODÁVKA ČEZ

STÁVAJÍCÍ NÁPOJNÝ BOD č. 77
OBJEKT ČOV
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ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

V OPLOCENÍ ČOV

Z VENKU PŘÍSTUPNÝ ( U KOMUNIKACE )

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ V OBJEKTIU ČOV

KABEL VE VÝKOPU

KABEL AYKY-J 3x150+70mm2

DÉLKA cca 750m

KABEL CYKY-J 5x25mm2

DÉLKA cca 35m

KABEL VE VÝKOPU KABEL VE VÝKOPU

NADZEMNÍ ROZMĚRY : š320/v1840/hl250mm

CELKOVÉ ROZMĚRY : š320/v2435/hl250mm

DATUM
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ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

SO/PS

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

ČÁST STAVBY

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

POPIS DATUM SCHVÁLIL
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REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

ODP.ZÁSTUPCE

ŘEŠITEL

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL:

SO130.1 - SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PŘÍPOJKY NN

Ing. Mucha, MBA

Ing. Semerád

Ing. Hrdlička

12.12.2013

30.10.2013
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D.1.8.1.3

SO130.1

007286/13/1

2 A4

TDW

Benešov

09/2013

Ing. Hála

Elektropřípojka k ČOV Lešany

Kanalizační síť Lešany - Břežany

Obec Lešany

Ing. Valusjak

Ing. Hrdlička

Ing. Hrdlička

a ČOV Lešany

Ing. Kundrátek

Ing. Vrána

KUNST, spol. s r.o. H R A N I C E

11 3158 01 01

TYP : EP112+100/NK



ŘEZ PŘEKOPEM TYP 2

KABEL SAMOSTATNĚ ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ

PODKLADOVÁ VRSTVA 

PROSÁTÁ ZEMINA

CHRÁNIČKA
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BETONOVÉ PODLOŽÍ

1
2

0
0

1
0

0
2

0
0

500

POD VOZOVKOU  

PROSÁTÁ ZEMINA

8
0

0

350

KABEL NN 

1
0

0
1

0
0

PÍSKOVÉ LOŽE

ZEMINA

ŘEZ VÝKOPEM  TYP 1

KABEL NN 

KABEL  SAMOSTATNĚ ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU

DATUM

OKRES

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

SO/PS

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

ČÁST STAVBY

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

POPIS DATUM SCHVÁLIL
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REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

ODP.ZÁSTUPCE

ŘEŠITEL

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL:

SO130.1 - ŘEZ KABELOVOU TRASOU - TYP 1, TYP2

Ing. Mucha, MBA

Ing. Semerád

Ing. Hrdlička

12.12.2013

30.10.2013
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D.1.8.1.4

SO130.1

007286/13/1

2 A4

TDW

Benešov

09/2013

Ing. Hála

Elektropřípojka k ČOV Lešany

Kanalizační síť Lešany - Břežany

Obec Lešany

Ing. Valusjak

Ing. Hrdlička

Ing. Hrdlička

a ČOV Lešany

Ing. Kundrátek

Ing. Vrána

KUNST, spol. s r.o. H R A N I C E

11 3158 01 01



zrna max 20mm 

HLOUBKA VÝKOPU PRO KANALIZACI
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Drenážní trubka DN 100 v drenážním štěrku

(Při zakládání v podzemní vodě)
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Štěrkopískové lože hutněné - 85% SPZ
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TERÉN

8.0000

900

Pískové lože hutněné - 85% SPZ

Obsyp pískem hutněný -  93% SPZ 

Měřítko  1 : 20

Obsyp štěrkopískem hutněný-93% SPZ, zrna max 20mm  

Ochranná folie

Obnova původního povrchu

V šířce dotčeného jízdního pruhu

Rozebrání a obnova obrusné vrstvy vozovky

Obnova tělesa komunikace

V SOUBĚHU SE STOKOU A PŘÍPOJKOU NN V SILNICI 3.TŘ.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOKY  
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HL.VÝK. PRO KABEL

hutněný po vrstvách - 95% SPZ

Zásyp vhodnou zeminou s obsahem štěrku 50%

ŘEZ VÝKOPEM  TYP 3

KABEL ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU

DATUM

OKRES

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

SO/PS

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

ČÁST STAVBY

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

POPIS DATUM SCHVÁLIL

3
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2

1

REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

ODP.ZÁSTUPCE

ŘEŠITEL

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL:

SO130.1 - ŘEZ KABELOVOU TRASOU - TYP 3

Ing. Mucha, MBA

Ing. Semerád

Ing. Hrdlička

12.12.2013

30.10.2013

1

b

D.1.8.1.5

SO130.1

007286/13/1

2 A4

TDW

Benešov

09/2013

Ing. Hála

Elektropřípojka k ČOV Lešany

Kanalizační síť Lešany - Břežany

Obec Lešany

Ing. Valusjak

Ing. Hrdlička

Ing. Hrdlička

a ČOV Lešany

Ing. Kundrátek

Ing. Vrána

KUNST, spol. s r.o. H R A N I C E

11 3158 01 01



zrna max 20mm 

HLOUBKA VÝKOPU PRO KANALIZACI
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Drenážní trubka DN 100 v drenážním štěrku

(Při zakládání v podzemní vodě)
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Štěrkopískové lože hutněné - 85% SPZ
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v tloušťce 400 - 600 mm

V SOUBĚHU SE STOKOU A PŘÍPOJKOU NN V ORNÉ PŮDĚ

8.0000

900

Pískové lože hutněné - 85% SPZ

Obsyp pískem hutněný 

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY  

Měřítko  1 : 20

Sejmutí a znovurozprostření ornice

Obsyp štěrkopískem hutněný, zrna max 20mm  

Ochranná folie

Obnova původního povrchu

Zásyp vhodnou zeminou z výkopu
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hutněný po vrstvách

ŘEZ VÝKOPEM  TYP 4

KABEL ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU

DATUM

OKRES

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

SO/PS

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

ČÁST STAVBY

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

POPIS DATUM SCHVÁLIL
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REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

ODP.ZÁSTUPCE

ŘEŠITEL

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL:

SO130.1 - ŘEZ KABELOVOU TRASOU - TYP 4

Ing. Mucha, MBA

Ing. Semerád

Ing. Hrdlička

12.12.2013

30.10.2013

1
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D.1.8.1.6

SO130.1

007286/13/1
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Benešov

09/2013

Ing. Hála

Elektropřípojka k ČOV Lešany

Kanalizační síť Lešany - Břežany

Obec Lešany

Ing. Valusjak

Ing. Hrdlička

Ing. Hrdlička

a ČOV Lešany

Ing. Kundrátek

Ing. Vrána

KUNST, spol. s r.o. H R A N I C E

11 3158 01 01


