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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky: Náhrada pohonů v TOT
1.2. Evidenční číslo VZ: 223322
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Teplárna Otrokovice a.s.
       Sídlo: Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice
       IČ: 46347089
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné 
informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří 
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta.

DOTAZ 1
viz odpověď k Dodatečným informacím č. 5 ze dne 16.8.2012, žádáme o potvrzení, že 
vodivost byla měřena při odstraněném CO2, pokud ne, tak jaký byl obsah CO2. Dále, jestli 
byl vzorek kondenzátu odebrán před nebo za TG1.

ODPOVĚĎ 1
Hodnoty vodivosti, které byly udány v odpovědi na předchozí dotaz, jsou měřeny provozní 
sondou před vstupem do turbín. Zkondenzovaný vzorek projde kolonou silného katexu a 
následně je změřen. Tzn. CO2 není odstraněn, nicméně se tam nemá jak dostat, neboť 
nedojde ke kontaktu se vzduchem před měřením. Měříme tuto hodnotu i laboratorně, tam je 
ale pravděpodobnost chyby díky vzdušnému CO2 dle našeho názoru větší a měřené 
hodnoty tomu i odpovídají. 

V Brně dne 20. 8. 2012

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností


		2012-08-20T11:59:59+0000
	 (Licence: Testovací 30-denní licence.)
	Not specified




