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V Praze dne 2.12.2014 
 
 
Věc: Dotazy a odpov ědi ke kvalifika ční dokumentaci č. 2 
 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky: 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce,a.s. 

Sídlo zadavatele: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 

Název veřejné zakázky: 
Dodávky výkonových třífázových olejových 
transformátorů 110/22 kV 

Druh zadávacího řízení: 
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění 

 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Máme reference na transformátory, které pracují v sítích hladiny 110 kV na VVN síti a 22 kV na VN síti. 
Vlastní převody naprázdno splňují požadovanou izolační hladinu příslušné sítě, jmenovitá napětí 
naprázdno ale odpovídají standardu daného provozovatele (110kV nebo 115kV na VVN a 22 nebo 23 kV 
na VN straně). Je možné použít takovéto transformátory pro prokázání referencí? 

Znění odpovědi 

Dle ČSN EN 60038 jsou jmenovitá střídavá napětí rozdělena na zdroje a na spotřebiče. 
  
V tomto případě je strana transformátoru 110 kV spotřebič, tak že je jmenovité napětí 110 kV, stejně jako 
jmenovité napětí sítě. Na straně 22 kV je transformátor veden jako zdroj pro napájení sítě 22 kV a proto 
musí mít jmenovité napětí 23 kV. Protože sítě zadavatele jsou koncipovány v hladině 110/22 KV musí být 
převod trafa 110/23 kV.  Tomu odpovídá maximální napětí na primární straně     Um=123 kV a na 
sekundární straně Um=25 kV.  Takový transformátor bude zadavatel objednávat. 
 
Zadavatel si je vědom, že reference od dodavatelů se netýkají pouze dodávek do ČR, ale zejména též 
ostatních zemí EU. Proto je pravděpodobné, že dodavatelé budou prokazovat kvalifikaci též referencemi 
transformátorů s hladinami jmenovitých napětí úměrně vyšších než uvedl zadavatel v zadávacích 
podmínkách.  
 
Proto zadavatel pro účely prokázání kvalifikace umožní, aby předmětný kvalifikační předpoklad byl 
prokázán také dodávkami transformátorů jiných jmenovitých napětí, a to v toleranci max. +5%  od 
původně požadovaného jmenovitého napětí. 
 
S ohledem na skute čnost, že tato zm ěna upravuje p ůvodní zadávací podmínky, zadavatel prodlouží 
lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její délku.  Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena       
do 9.1.2015 do 12:00 hodin. Tato informace bude uve řejněna ve Věstníku ve řejných zakázek. 

 
 
 

Ing. Pavel Jirka 
jednatel Veřejné zakázky s.r.o. 

tel. 224 318 907 
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