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Veřejný zadavatel Kloužovická tepelná s.r.o.
se sídlem: Nádražní 534,391 55 Chýnov

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČI DIČ: 02191571 / CZ02191571

Profi/ zadavatele: http://www.stavebnionline.czlprofil/klouzovicka
Zastoupený: Mgr. Pavel Eybert - jednatel společnosti

Název veřejné zakázky:
Teplofikace místní části Kloužovice

z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice
Zakázka č. : OŘ/01/2014

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle §27 zákona č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn, na stavební práce

Dotaz Č. 4:
V technické zprávě se píše o kladečském plánu, ale ve výkresové části není. Může zadavatel poskytnout uchazečům kladečský
plán a soupis materiálů?
Dodatečné informace Č. 4:
Výkresová část SO 01 obsahuje výkresy Č. 03 ač. 04 Situace potrubí, které obsahují kladečský plán, současně přikládáme
výkresy ve formátu dwg.

Dotaz Č. 5:
Pro předizolované potrubí jsou ve výkazu výměr položky pro montáž a dodávku trub a 6 servisních ventilů. Jak má uchazeč
postupovat při oceňování montáže a dodávky odboček, oblouků, spojek a dalšího příslušenství systému?
Dodatečné informace Č. 5:
Pro oceňování stavebních a montážních prací je použita cenová soustava RTS a.s. (www.cenovasostava.cz). kde se v ceníku 23
M oceňuje potrubí ve specifikaci s tím, že pro přepočet na tepelnou síť (lj. dodávka potrubí včetně tvarovek) se specifikace
navýší koeficientem (1,3) dle členitosti potrubí.

Dotaz Č. 6:
Ve výkazu výměr je položka Č. 100 Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 89 x 3,6 v délce 3 030m. Žádáme zadavatele o informaci k
čemu slouží těchto 6 060 půlmetrových kusů chrániček DN 80?
Dodatečné informace Č. 6:
Veřejný zadavatel ruší v Soupisu prací pol.100 - viz upravený Soupis prací.

Dotaz Č. 7:
Ve výkazu výměr je v položkách Č. 80 až 87 montáž předizolovaného potrubí po jednotlivých dimenzích a dále je v položce Č. 101
Montáž PI potrubí 1 soubor. Jaké PI potrubí se montuje v této položce p.č. 101?
Dodatečné informace Č. 7: Veřejný zadavatel ruší v Soupisu prací pol 101 - viz upravený Soupis prací.

Dotaz Č. 8:
Podle technické zprávy bude část výkupů, suti a vybouraných hmot odvážena na skládku MěÚ Chýnov. Může zadavatel sdělit,
zda tato skládka bude poskytnuta bezúplatně, případně za jakých podmínek?
Dodatečné informace Č. 8:



Veřejný zadavatel upřesňuje, že skládkovné činí 700,- Kč Ituna, jak za zeminu tak suť.

Dotaz Č. 9:
S ohledem na velký počet dotčených parcel - vlastníků a požadavku na tepelné předepnutí (zvýšený nárok na zábory) žádáme
zadavatele o sdělení, zda bude plocha staveniště vč. zařízení staveniště poskytnuta vítěznému uchazeči bezúplatně po dobu
výstavby a likvidace zařízení staveniště, nebo jaké poplatky za zábory mají být v nabídce uvažovány?
Dodatečné informace Č. 9:
Veřejný zadavatel sděluje, že předmětem díla je zajištění zvláštního užívání místních komunikací včetně projednání s dotčenými
orgány a včetně poplatků za zvláštní užívání a upřesňuje, že poplatky za zvláštní užívání místních komunikací činí 3 Kčlm 2.den
a poplatky za užívání ostatních ploch činí 1 Kčlm 2.den.

Dotaz Č. 10:
Ve výkazu výměr vedlejších a ostatních nákladů je pod p.č. 3 položka Bezpečnostní opatření - výkon koordinátora BOZP soubor
1. Co je předmětem této položky, když podle platné právní úpravy a to zejména stavebního zákona Č. 183/2006 Sb., v pl. zněni a
dále především ze zákona Č. 309/2006 Sb. zajišťuje koordinátora BOZP zadavatel?
Dodatečné informace Č. 10:
V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a tím
vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
zajisti zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora.

Dotaz Č. 11:
Pro účely ocenění dopravních opatření a dopravního značení žádáme zadavatel o poskytnutí dokumentace dopravně
inženýrského opatření.
Dodatečné informace Č. 11:
Dopravní opatření a dopravní značení navrhne a ocení zhotovitel dle svých zvyklostí v závislosti na použité technologii
provádění a postupu výstavby, orientační návrh je součástí situace POV Č.V. 03 a 04 Souhrnné části.

Dotaz Č. 12:
V objektech (není žádný výkres)
- měřič tepla bude osazen na zpětné potrubí? nebo se nebude osazovat ??
- měřič tepla bude propojen přes krabice Acidur s dispečerským kabelem ?nebo se to nebude propojovat ??
- hlavní uzávěry budou opravdu s bronzovými nástavci? Bývá zvykem, že hlavní uzávěry v objektech jsou navařovací Inapř.

Vexve ,Danfoss 1
- k čemu je a co to je .Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 89 x 3,6 m 3030" ???, dle rozměrů to je ocelová trubka
Dodatečné informace Č. 12:
Veřejný zadavatel upřesňuje, že měřiče tepla budou pouze dodány, nebudou montovány. Krabice Acidur slouží k ukončení
signalizačních vodičů PI potrubí pomocí propojovacích kabelů CYKY.
Ventily uzavírací v objektech pot 68 a 69 budou nahrazeny v soupisu prací položkou .Kulový kohout ocelový min.PN 10",
dimenze zůstávají - viz upravený Soupis prací ..
chránička Fe 89x3n6 - viz dotaz č.6

Dotaz Č. 13:
Monitorovací jednotka - 2 ks. V kterých objektech bude umístěna a napojena na elektro .?
Dodatečné informace Č. 13:
Veřejný zadavatel upřesňuje, že jedna jednotka bude umístěna v objektu BPS ZD D.Hoříce a druhá v objektu čp. 67 (Hasičáma)

Dotaz č.14:
Předizolované potrubí (BYT) -
- na výkresech je např. DN 65/160 , DN80 1180, ON 32/125 - tedy zesílená izolace, zároveň je popis DN 32/110. Ve výkazech je

potrubí ON 65/140, DN 80/160,ON32/11 O, tedy izolace normální. Co je správně?
- příčný řez G-G výkres Č. 14, - popsáno, že bude proti I potrubí ON25/125, výkres č.16 potrubí 20/25/110. Co platí? Ocelová

objímka 110 ?
- opravdu je požadován materiál přediz. potrubí 11353 ? Idle výkazu 1
- ve výkazech výměr je asi o 1800 metrů před izolovaného potrubí víc, než na výkresech, jak dodávka tak montáž-proč?



- dle našeho názoru je protlak ON 150 mm nedostatečný. Pro potrubí ON 25/125, jak je v řezech (výkres zase říká pr.11 O) při
zesílené izolaci potrubí na pr.125 mm zbývá na ocelovou objímku vč. šroubu 1,25 cm! Při jakémkoli minimálním průhybu se to
zasekne. Pokud vyjde převlečka do protlaku, tak nepůjde potrubí chráničkou protáhnout. Myslíme si, že i v případě, že bude
venkovní průměr potrubí 110 tak 2 cm mezi chráničkou a potrubí je hrozně málo

- čím budou ukončeny (utěsněny) chráničky na straně výkopu? (Běžně se dávají manžety - chybějí ve výkazech)
- ve výkazech není počítáno s výkopy (startovací jámy) pro vsunovaní potrubí do protlaků (cca 6 m x výška x šířka - do kterých

položek doplnit?
- zábor veřejného prostranství - máme ho uvést pod rozpočet nebo s ním nemáme vůbec počítat?
Dodatečné informace Č. 14:
Veřejný zadavatel upřesňuje, že:
- tloušťky izolací platí dle PO a jsou opraveny v Spoupisu prací - viz příloha
- výkres č.14 potrubí je ON 20/25/110
- materiál potrubí je uveden v techn. zprávě St 37.0
- délka potrubí viz bod.5
- rozměry protlaků upraveny v Soupisu praci viz.poI.36,37,38
- konce chrániček budou utěsněny např. montážní pěnou
- jámy protlaků jsou uvedeny v pol. 31 původního Soupisu prací
- zábory viz Dodatečné informace Č. 9

Dotaz Č. 15:
Prováděcí dokumentace
- výkaz nesouhlasí s dokumentací a v dokumentaci jsou chyby (např. délka potrubí, chybějící manžety .... )
Dodatečné informace Č. 15:
Předmětné dotazy a připomínky jsou zapracovány do opraveného Soupis prací - viz příloha.

Dotaz č.16:
Protože se nesmí provádět v soupisů prací žádné změny, kam máme doplňovat zjevně chybějící položky -
- jak ocenit BVT potrubí, když je ve výkazu o několik stovek metrů navíc?
- dodávky u BVT - kolena, spojky ,ohyby odbočky, polštáře atd
- zábory, hutnící zkoušky,
- koncové těsnící manžety na chráničky
- zkraty na objektech
- výkopy pro nasouvání potrubí do chrániček protlaků
Dodatečné informace Č. 16:
Předmětné dotazy a připomínky jsou zapracovány do opraveného Soupis prací - viz příloha.

zkratovací propojení pro prohřev potrubí budou v předpokládaném množství 25 ks, ON 20, budou umístěny ne sekčních
uzávěrech a ve vybraných domech

- hutnící zkoušky jsou obsaženy v pol.49 původního Soupisu prací

Dotaz Č. 17:
Komunikace - V technické zprávě je napsáno, že konečná úprava komunikace bude provedena tak, že bude odfrézována Y2 a
asfaltová na. Není v položkách, kam doplnit?
Dodatečné informace Č. 17:
Odfrézování asfaltu a provedení nové obrusné vrstvy v tI. 5 cm je doplněno do Soupisu prací.

Dotaz č.18:
Nátěr armatur, do ON 100 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním ks 466 . Z jakého důvodu?
Dodatečné informace Č. 18:
Jedná o nátěry uložení v chráničkách protlaků pol.105,106,107, pol.76 je opravena v Soupisu prací.

Dotaz Č. 19:
Z důvodu tepelného předepínání potrubí je nutné ve vytypovaných objektech propojení mezi teplou a studenou - není
uvažováno v PO ani ve výkazech. Kam doplnit?
Dodatečné informace Č. 19: viz Dodatečné informace č.16

Dotaz Č. 20:
Voda pro tepelného předepínání potrubí a tlakové zkoušky bude poskytnuta bezúplatně?
Dodatečné informace Č. 20:
Dodávka tepla pro ohřev vody bude bezúplatný, vodné pro tlakové zkoušky, proplach a předepnutí je uvedeno v Soupisu prací.



Dotaz Č. 21:
V řezech je popsáno - písek o zrnitosti až 16 mm (zásyp) - to je proti normě a předpisům BVT. Výrobce BVT vyžaduje písek na
zásyp o zrnitosti až 0- 4mm.
Dodatečné informace Č. 21:
Zrnitost písku pro lože a obsyp potrubí zvolí uchazeč podle technologických podmínek vybraného dodavatele potrubního
systému tj. zhotovitel ocení zrnitost dle požadavku dodavatele potrubního systému.

Dotaz Č. 22:
Hutnící zkoušky - není položka ve výkazech. Kam doplnit?
Dodatečné informace Č. 22: viz Dodatečné informace č.16

Dotaz Č. 23:
Pro potřebu cenové nabídky a vytvoření přesného výkazu potrubí BVT požadujeme PO v DWG.
Dodatečné informace Č. 23: viz Dodatečné informace č.4

Dotaz Č. 24:
V technické zprávě je popsáno, že budou spojky na BVT smršťovací IPEXI- toto vyrábí fy Tenza. Pokud bude jiný dodavatel,
mají být naceněny také spojky PEX - což je dražší varianta, nebo spojky běžné na ocelové potrubí 12 x smršťovací 1 ??
Dodatečné informace Č. 24:
Veřejný zadavatel upřesňuje, že požaduje smršťovací PEX spojky.

Dotaz Č. 25:
Pol. Č. 77 - Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu.
Je nutné použít kabel CYKY-m ? (m=mrazuvzdorný). Nebo můžeme ocenit standardní kabel? K čemu tento kabel slouží?
Dodatečné ínformace Č. 25:
Bude použit standardní vodič I CYKY 4x1,5 mm2, opraveno v Soupisu prací (pol. 77)

Dotaz Č. 26:
Pol. Č. 76 - Nátěr armatur, do ON 100 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním - 466ks.
Můžete sdělit, které armatury se natírají?
Dodatečné informace Č. 26: viz Dodatečné informace č.18

Dotaz Č. 27:
Pol. Č. 68, 69 - Ventily V1 0-151-732.
Výrobce Armatur1<a Vranová Lhota před několika lety vyřadila tyto ventily z výrobního programu a již není schopna je vyrobit.
Sdělte prosím jakými armaturami tyto nahradit?
Dodatečné informace Č. 27: viz Dodatečné informace č.12

Dotaz Č. 28:
Pol. Č. 109 - Ultrazvukový měřič tepla, průtok 0,8 m3/h , ON 20 , vybavení M bus.
Průtoku O,8m3/h odpovídá měřič o dimenzi ON 15. Dodržet dimenzi nebo průtok?
Dodatečné informace Č. 28:
Je nutno dodržet jmen. průtok měřiče tepla.

Dotaz Č. 29:
V technické zprávě SO 01 je uvedeno, že se komunikační kabel ukládá do ohebné chráničky pro90 mm. Ve výkazu výměr je tato
trubka specifikována jako trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; 0= 90,0 mm; s = 5,20 mm; I = 12000,0 mm.
Podle informace od výrobce takto definovaná trubka není moc ohebná. Jak jsou u této chráničky řešeny odbočky pro jednotlivé
objekty a lomy trasy, když ve specifikaci nejsou uvedena žádná kolena a T-kusy?
Dodatečné informace Č. 29:
Veřejný zadavatel požaduje do nabídky ocenit dle specifikace Soupisu prací. Odbočky do jednotlivých domů budou
provedeny montážně.

Dotaz Č. 30:
Jak je řešen prostup pro chráničku komunikačního kabelu do jednotlivých objektů a jaké jsou technické požadavky na tento
prostup?
Dodatečné informace Č. 30:
Veřejný zadavatel upřesňuje, že prostupy chrániček do domů budou řešeny v rámci prostupů PI potrubí, prostup bude zatěsněn
tmelem pol.39, 65, 66 Soupisu prací.



Dotaz Č. 31:
Přípojky v domech jsou ukončeny armaturami DN 20 a ON 25 v celkovém počtu 112 kusů (pol.p.č. 68 a 69). V položce p.č. 76 se
natírá celkem 466 kusů armatur do ON 100. Ve specifikaci tolik armatur není. O jaké se jedná armatury?
Dodatečné informace Č. 31:
Jedná se o nátěry uložení v chráničkách protlaků pol.1 05, 106, 107" pol. 76 je opravena v soupisu prací.

Dotaz č.32:
V položkách p.č. 103 a 104 jsou víčka a těsnící kroužky PE 110 mm. K jakým účelům mají být použity?
Dodatečné informace Č. 32:
Jedná se o těsnící kroužky a zakončení PI potrubí při prostupu PI potrubí do domů.

Dotaz Č. 33:
V položce p.č. 109 je uveden ultrazvukový měřič tepla ON 20. Vzhledem k tomu, že rozvody jsou ukončeny armaturami ON 20 a
ON 25 podle projektové dokumentace hned za zdí nebo nad podlahou a propojení na stávající systém není součástí tohoto
zadávací řízení jedná se v této položce pouze o samostatnou dodávku měřiče tepla zadavateli bez montáže a příslušenství?
Dodatečné informace Č. 33:
Veřejný zadavatel upřesňuje, že se jedná pouze o dodávku měřidel nikoliv montáže.

Příloha:
- upravený Soupis prací dodávek a služeb
- výkres ve formátu OWG
- rozbor ceníkové položky RTS a.s.

Rozdělovník: uchazeči, kteří požádali ke dni 04.12.2014 o kompletní zadávací dokumentaci

V Chýnově dne: 05.12.2014

Za zadavatele: ~ 1::::(------ .
Mgr. Pavel Eybert
jednatel společnosti

kLOlJtOYlCItÁ TfPElNÁ
N~drafnl 534, 391 55 ar:::

It/Dlt: CZ02191571 "i'
t .:381 297619 - 381 2976'i5


