
DODATEČNÉ INFORMACE 2

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace ke 
kvalifikačním podmínkám obdobně jako podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
ve znění pozdějších předpisů. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti jsou 
zveřejněny na profilu zadavatele.

DOTAZ 1
Bod 10.1.1.1.
Pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů je v bodě 10.1.1.1. požadováno před-
ložení 3 dodávek, u kterých byla provedena zkouška zvýšeným napětím po dokončení montážních 
prací 160 kV.
Norma IEC 60840 podle, které se zkouška zvýšeným napětím (bod 15.2) provádí, určuje napětí 2U0

po dobu 60 minut. 2U0 je pro jednožilový kabel 110/64 kV je rovno 128 kV.
Zkouška zvýšeným napětí pro uvedenou napěťovou hladinu 110/64 kV napětím 160 kV tedy 2,5 U0

se provádí jako kusová zkouška na každé vyrobené délce. Opět určeno normou IEC 60840 (bod 
9.3). 

Náš dotaz zní:
Pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů bude akceptováno potvrzení o prove-
dení zkoušky zvýšeným napětí 2U0, jak uvádí norma IEC a to 128 kV (v Německu 125 kV)?

ODPOVĚĎ 1
I. Zadavatel upravuje a doplňuje Svazek 0 – Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci takto:
Původní znění uvedené čl. 10. „Technické kvalifikační předpoklady“ bod. 10.1.1.1. se ruší a nahrazu-
je se novým platným zněním
10.1.1.1. minimálně 3 realizované dodávky obdobného jednožilového kabelu 110 kV v celkové délce 

min. 3000 m pro každou z nich, kde součástí dodávky byly i kabelové spojky a kabelové 
koncovky, u každé z těchto dodávek musela být realizována plášťová zkouška ss napětím 
a zkouška zvýšeným napětím 2Uo a vyšším tj. zkouška zvýšeným napětím v min. výši 
125 kV popř. vyšším napětím, které uchazeč realizoval v posledních 3 letech u zadava-
tele působícího na území Evropské unie.

II. Zadavatel na základě výše uvedeného ruší původní přílohu kvalifikační dokumentace „Formulář 
pro uvedení referenčních dodávek“ a nahrazuje ji novou platnou přílohou, kterou zadavatel dokládá 
přílohou těchto dodatečných informací, a která se tímto stává nedílnou součástí kvalifikační doku-
mentace.

Zadavatel žádá uchazeče, aby si tyto změny provedli ve své kvalifikační dokumentaci a 
respektovali je.

Název veřejné zakázky: TR Brno Opuštěná – kabel VVN

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 404522

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Dodávky
Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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III. Zadavatel po uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek 

mění bod III.2.3) a IV.3.4). S ohledem na tuto skutečnost se opravuje Oznámení o zahájení zadáva-
cího řízení takto:
- původní znění pro požadovaný limit seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v 
posledních 3 letech uvedený v bodě III.2.3) Technická způsobilost se ruší a nahrazuje se novým 
platným zněním
Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech;  limit pro splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven na:
minimálně 3 realizované dodávky obdobného jednožilového kabelu 110 kV v celkové délce min. 
3000 m pro každou z nich, kde součástí dodávky byly i kabelové spojky a kabelové koncovky, u 
každé z těchto dodávek musela být realizována plášťová zkouška ss napětím a zkouška zvýšeným 
napětím 2Uo a vyšším tj. zkouška zvýšeným napětím v min. výši 125 kV popř. vyšším napětím, 
které uchazeč realizoval v posledních 3 letech u zadavatele působícího na území Evropské unie.

- původní znění uvedené v bodě IV.3.4) „Lhůta pro přijetí žádostí o účast“ se ruší a nahrazuje 
se novým platným zněním
Datum:  11. 2. 2015  Čas: 10.00

Tyto změny budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Opravného oznámení 
o zahájení zadávacího řízení.
.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Formulář pro uvedení referenčních dodávek (příloha č. 2 KD)
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