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Dodatečné informace k veřejné zakázce  

„Napojení Oseku a Radomyšle na VSJČ“ 

 

Odpověď: 
 
Ne, Neuzná. Nutno doložit referenční stavbu materiálu polyetylén, který je svařovaný. 
Současně zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje doklad – certifikát (certifikát) oprávnění 
provádět sváření dle ČSN 13 067. 

 

Odpověď: 
Ne, Neuzná. Plynovod je zcela jiné zařízení než vodovod, stejně tak jako teplovod, produktovod 
apod. Vše má své specifické postupy svařování, pokládky a osazování armaturami. Každé 
trubní vedení určené pro přepravu různých medií podléhá vlastním normám. U vodovodu je to 
zejména hygienická nezávadnost, což plynovod nevyžaduje a proto i veškeré prováděné práce 
mají své odlišnosti. Je nutno doložit referenci toliko na stavbu vodovodního řadu a 
samozřejmě i ostatní kvalifikační doklady. 
  



 
Odpověď: 
Postačí pouze jedna referenční stavba provedená klasickou výkopovou technologií 
dodavatelem za posledních 5 let na stavbách vodovodního řadu PE, v profilu minimálně DN 
160, v délce min. 2 km, v minimální hodnotě zakázky od 5 mil. Kč. 
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