
DODATEČNÉ INFORMACE 3
(K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI)

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V objektu SO02 nejsou uvedeny konstrukční výkresy pro rozpočtovou položku č. 12 „Pomocné konstrukce pro 
stožáry (0,148 t)“. Pro správné ocenění jsou potřebné, proto prosíme o jejich zaslání.
ODPOVĚĎ 1
Uchazeči si ve Svazek 3 příloha 4 - Soupis prací.xls na listu SO 02 nahradí stávající text: 

12 M pomocné konstrukce pro stožáry t 0,15 Technická zpráva část 6.07

tímto novým zněním:
12 vypuštěno 

DOTAZ 2
V projektové dokumentaci je uvedeno KZL a SOK jako lano (resp. kabel) s počtem optických vláken 2x24, to 
znamená, že se jedná o 48 ks optických svárů. Ve výkazu výměr (pro SO01 i pro SO02) je ovšem uvedena 
položka „sváření a měření OPGW 24 SMF“. Prosíme o vyjasnění, zda se jedná opravdu jen o 24 optických 
svárů, nebo zda došlo k omylu a má být oceněno 48 optických svárů.
ODPOVĚĎ 2
Uchazeči si ve Svazek 3 příloha 4 - Soupis prací.xls na listu SO 01 opraví popis položky 201 následovně:

Uchazeči si ve Svazek 3 příloha 4 - Soupis prací.xls na listu SO 02 opraví popis položky 40 následovně:

40 K R Sváření a měření OPGW 48 SMF sada 1,00 Vlastní položka Technická zpráva bod. 8.11.

DOTAZ 3
V technické zprávě (u stožárové části) v objektu SO01 je uvedena nátěrová plocha pro denní překážkové zna-
čení 536,8 m2 (červená 316,8 m2, bílá 220 m2) a pro nátěr pomocných úchytů 4,4 m2, což je celkem 541,2 
m2. Ve výkazu výměr (SO01) je uvedeno množství pro „oprášení vedení“ i pro „základní nátěr“ 679,75 m2. To 
znamená, že je ve výkazu výměr uvedeno o 138,55 m2 nátěrové plochy víc než v technické zprávě. Prosíme o 
vyjasnění této odchylky.
ODPOVĚĎ 3
Uchazeči si ve Svazek 3 příloha 4 - Soupis prací.xls na listu SO 01 opraví výměru položek 239 a 240 násle-
dovně:

239 K 210 06 4003 Oprášení vedení vvn   m2 541,20 ÚRS
Soupis stožárů - Odborný odhad nátěrové plochy 
SO 01

240 K 210 06 4004
Nátěr základní jednoslož-
kový vedení vvn   

m2 541,20 ÚRS
Soupis stožárů - Odborný odhad nátěrové plochy 
SO 01

Název veřejné zakázky: Vedení 110 kV V 1357 Tábor - Pacov - kompletní 
rekonstrukce

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 496177

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

201 K R Sváření a měření OPGW 48 SMF sada 1,00 Vlastní položka Technická zpráva bod. 8.11.
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