
Veřejné zakázky s.r.o., Na Hutích 661/9, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

V Praze dne 15.5.2015

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 6

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k 
zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele: E.ON Distribuce,a.s.

Sídlo zadavatele: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49

Název veřejné zakázky:
Dodávky výkonových třífázových olejových
transformátorů 110/22 kV

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění

Otázka č. 1

Znění dotazu   

 Nově  uvedené  hodnoty  ztrát  výkonových  transformátorů  z dokumentu  ,,Dotazy  a  odpovědi
k zadávací dokumentaci č. 3 – prodloužení lhůty pro podání nabídek,, jsou pro výkon transformátoru
při chlazení ONAN nebo ONAF? 

Znění odpovědi

V odstavci 3.2.4.3. je uveden poměr ONAN/ONAF u požadovaných transformátorů:
    U výkonu 25 MVA  16/25, u výkonu 40 MVA 26/40. 
Z metodiky měření ztrát pak jednoznačně vyplývá systém chlazení při jmenovitém výkonu 
transformátoru.

Ing. Pavel Jirka
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.

tel. 224 318 907
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