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Dodate ná informace .3 
 
 
 
M sto Byst ice pod Hostýnem, I : 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Byst ice pod 
Hostýnem, je zadavatelem podlimitní ve ejné zakázky na akci: „Generální rekonstrukce 
ve ejného osv tlení v Byst ici pod Hostýnem – II. etapa“. 
 
Dne 23.05.2015 obdržel zadavatel formou e-mailové korespondence níže uvedený dotaz 
uchaze e.  
 
Dotaz uchaze e ze dne 23.05.2015: 
 
Cht l bych vznést dotaz k nesrovnalosti ohledn  stožár . Ve výkazu vým r je uvedeno, že 
stožáry mají být v provedení žárový zinek. V technické zpráv  je ale uvedeno, že stožáry 
mají mít p ípravu na barvu RAL. Cenový rozdíl mezi t mito typy je v n kterých p ípadech až 
30%. M žete mi prosím up esnit, jak je to myšleno.  
 
Odpov  zadavatele ze dne 25.05.2015: 
 
Specifikace stožár  v technické zpráv  F1.1.1. byla dle I. etapy, kde byly i erné stožáry. Ve 
II. etap  generální rekonstrukce VO není barva stožáru požadována, je nutné pouze dodržet: 
 
Stožáry budou velikosti 5 - 10m. Osv tlovací stožár musí být vyroben dle platných 
technických norem ( SN EN 40 a SN EN ISO 3834). Stožár musí být kulatý stup ový, 
ocelový žárov  zinkovaný. 
  
 
otisk ú edního razítka 
 
  
 
 
 
 
Mgr. Zden k Pánek, v.r. 
starosta m sta Byst ice pod Hostýnem 
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