
DODATEČNÉ INFORMACE 3
(k zadávací dokumentaci)

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění poz-
dějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V zadání je chyba (např. Příl. 3, Příl. 1): zemnicí kabel musí být Cu 240, nikoli Al, jak je uvedeno v 
zadání.
ODPOVĚĎ 1
Ano, správně má být uvedeno Cu. Uchazeči si opraví v Příloha č. 1 KS - Příloha 1 - Celková cena 
včetně jednotlivých dodávek a jednotkových cen.xls, Příloha č. 2 KS - Technická specifikace a pod-
mínky zadavatele.docx a Příloha č. 3 KS - Technické parametry dodávaného kabelu 110 kV a kabe-
lových armatur.docx stávající text: „Zemnící kabel Al 1x240 mm2 “ tímto novým zněním: “Zemnící 
kabel Cu 1x240 mm2“.

DOTAZ 2
Pro specifikaci izolátoru do rozvodny ABB (dle Přílohy č. 2 Technická specifikace) je nutné mít od 
ABB k dispozici výkres "kabelového housingu" s rozměry. Jinak není možno zaručit kompatibilitu 
izolátoru s "housingem". Prosíme o doplnění výkresu do zadávací dokumentace.
ODPOVĚĎ 2
Výkres housingu.pdf přikládáme v příloze těchto dodatečných informací.

Příloha:
Výkres housingu.pdf

Název veřejné zakázky: TR Brno Opuštěná – kabel VVN

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 404522

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Dodávky
Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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