
DODATEČNÉ INFORMACE 1

1.1. Název veřejné zakázky: Plně izolované rozvaděče 22 kV
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 511471
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
IČ: 28085400

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Část 1 - dodávka R22kV Brno Medlánky
V kapitole "Vybavení jednotlivých polí" je pro Pole eliminace účinků zemního spojení uvedeno:
1 x výkonový vypínač na každé fázi jeden
- Můžete prosím upřesnit tento požadavek? Konstrukční řešení plynem izolovaných rozváděčů neu-
možňuje spínat odděleně jednotlivé fáze v jednom poli rozváděče.
ODPOVĚĎ 1
V poli pro eliminaci účinků zemního spojení upřesňujeme specifikaci týkající se výkonového vypína-
če V tomto poli může být použit standardně používaný výkonový vypínač, který je používaný ve vý-
vodových polích tzn. jeden vakuový třípólový vypínač s jedním pohonem s In = min.800 A, 25 kA

DOTAZ 2
Část 2 - dodávka R22kV Tábor Náchod
V příloze 2, Požadavky na technický obsah nabídky - v položce 38 se požaduje předložení referenč-
ních listin.
- Tyto údaje jsme předložili již v rámci kvalifikace. Máme je předložit znovu?
ODPOVĚĎ 2
Požadavek na doložení referenčních zakázek uvedený v příloze č. 2 – Technický obsah nabídky 
Tábor v položce č. 38 je nadbytečný. Zadavatel doložení dalších referencí nepožaduje a v tomto 
smyslu upravuje přílohu č. 2, jejíž aktualizované znění bude zveřejněno na profilu zadavatele. 

DOTAZ 3
Část 2 - dodávka R22kV Tábor Náchod K zadání není přiložen dispoziční výkres a není tak patrné 
umístění rozváděče. Rozváděč bude přístupný z obou stran, nebo ho lze umístit zadní stranou ke
zdi, pokud to konstrukční řešení rozvaděče umožňuje?
ODPOVĚĎ 3
Zadavatel doplňuje výkres půdorysu R 22 kV Náchod, který již v současné době má zadavatel 
k dispozici, a který bude řádně zveřejněn na profilu zadavatele:
Rozvaděč bude umístěn v jedné řadě tak, aby jeho umístění umožňovalo bezproblémovou obsluhu 
a předpokládané rozšíření na obě strany. Vzdálenost ode zdi předpokládáme cca 50 cm. Přesná 
vzdálenost bude určena v projektové dokumentaci na základě doporučení dodavatele zapouzdřené-
ho rozvaděče.  Z půdorysu je patrné, že nejsme příliš limitování prostorem a pro umístění rozvaděče 
těsně zadní stěnou ke zdi nepožadujeme.
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Informace I.
Zadavatel upravuje Výzvu k podání nabídky zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci, a to násle-
dovně:
Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabíd-
ky závazným zněním uvedeným níže.

nově bod 6.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 12. 2015 v 10:00 hod.

nově bod 7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 12. 2015 v 10:01 hod. v sídle společnosti RTS, 
a.s., zasedací místnost ve 3.NP, Lazaretní 13, 615 00 Brno. Při otevírání obálek s nabídkami mají 
právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci 
dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Přílohy:
Příloha - Výkres půdorysu R 22 kV Tábor Náchod
Příloha č. 2 KS - Technický obsah nabídky Medlánky (revize 23.11.2015)
Příloha č. 2 KS - Technický obsah nabídky Tábor (revize 23.11.2015)
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