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1 Předmět projektu 

Předmětem tohoto projektu je: 
- dodávka a montáž hlavního technologického rozvaděče RM1 pro mobilní 

automatickou tlakovou stanici – ATS, která bude používána jako mobilní nouzový 
zdroj pitné vody,   

- dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace M+R dle technické specifikace 
včetně kabeláže a kabelových tras, 

- zhotovení aplikačního SW pro místní řídicí systém a operátorský datapanel,  
- zhotovení GSM přenosu provozních a poruchových stavů na mobilní telefony 

obsluhy ATS.    

2 Technické údaje 

2.1 Použité napěťové soustavy 

- 3+PE+N, 400/230 V, 50 Hz, TNS, 
- 24 V DC, PELV. 

2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem 

- Živé části izolací a krytím 
- Ochrana bezpečným napětím 
- Neživé části samočinným odpojením od zdroje a proudovými chrániči 

s reziduálním proudem 30 mA dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1 
- Doplňující ochrana pospojováním – konstrukční kovové části, pláště elektrických 

zařízení a PE svorkovnice rozvaděčů budou pospojovány a připojeny 
na ekvipotenciální svorkovnici.  

2.3 Ochrana proti přepětí 

Na přívodu technologického rozvaděče RM1 bude instalována kompaktní přepěťové 
ochrana 1. a 2. stupně. Vybrané napájecí obvody budou osazeny přepěťovou ochranou 
3. stupně s VF filtrem. 

2.4 Energetické údaje 

- RM1.1 - ATS 3 kW 
- zásuvky 5,5 kW 
- osvětlení 0,3 kW  
- vytápění 3,6 kW 
- ventilace 0,07 kW 
- ostatní el. zařízení  1 kW  

  
- celkový instalovaný příkon 13,2 kW 
- soudobý příkon 8,2 kW 

 
Hodnota hlavního jističe rozvaděče RM1   3x25 A, char. B 

Vzhledem k velikosti a charakteru instalovaného příkonu, a vzhledem k 
předpokládanému provozu většinou z vlastního zdroje energie – elektrocentrály  
není kompenzace účiníku navržena. 
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3 Technické řešení  

3.1 Možnosti napájení elektrickou energií 

Mobilní ATS bude možno napájet z elektrocentrály, která bude instalována v kontejneru 
ATS, nebo z externího zdroje elektrické energie.  

Elektrocentrála bude mít jmenovitý elektrický výkon 10 kW a je dodávkou strojní části. 
Při provozu z elektrocentrály bude v souladu s normou ČSN 33 2000-5-551 ed.2. čl. 
551.4.3.2 zaražena poblíž stanoviště pojízdné ATS zemnící tyč, na kterou bude připojen 
žlutozelený slaněný vodič o jmenovitém průřezu 25 mm2, ukončený na ekvipotenciální 
svorkovnici mobilní ATS.        

Externí zdroj bude připojován přes přívodní zásuvku 400 V/ 32 A/ 5 P instalovanou 
zvenku na plášti kontejneru. Přívodní kabel externího zdroje musí být jištěn pojistkami 
nebo jističem o jmenovité proudové hodnotě max. 3x32 A. V případě napájení 
z externího zdroje elektrické energie bude dle normy ČSN 33 2000-5-54 ed.2. připojen 
na společný zemnící bod napájecího zdroje žlutozelený slaněný vodič o jmenovitém 
průřezu 25 mm2, ukončený na ekvipotenciální svorkovnici mobilní ATS.  

Na vnitřním panelu rozvaděče RM1, bude volba způsobu napájení prováděna 
přepínačem „CENTRÁLA – 0 – EXT. ZDROJ“.     

3.2 Rozvaděč RM1  

Technologický rozvaděč RM1 bude plastový, o rozměrech (vxšxh) 1056x852x350 mm. 
Vnější dveře rozvaděče budou opatřeny zámkem FAB. Přívody i vývody z rozvaděče 
budou provedeny horem. Po otevření vnějších dveří rozvaděče budou obsluze 
přístupné zásuvky 230 V a 400 V, které budou napájeny přes proudový chránič 
s reziduálním proudem 30 mA. Z vnitřního panelu rozvaděče bude možné ovládat 
hlavní vypínač rozvaděče RM1, odečítat elektroměr celkové spotřeby elektrické energie, 
ovládat vytápění a ventilaci kontejneru ATS a ovládat topnou rohož nádrže ATS. 
Z vnitřního panelu rozvaděče bude možné ovládat operátorský datapanel  a ovládací 
prvky a signálky dalších vybraných zařízení viz další popis. Rozvaděč bude vybaven 
vlastním vytápěním s termostatem. 

Ostatní vybavení rozvaděče RM1 bude přístupné po otevření vnitřního panelu 
rozvaděče.  

Rozvaděč RM1 bude vyroben a dodán s 20% prostorové rezervy.    

Rozvaděč RM1 bude umístěn k čelním dveřím kontejneru, ve kterých bude 
uzamykatelný otvor pro přístup a ovládání rozvaděče bez nutnosti otevření celých 
čelních dveří. Přesné umístění a způsob ukotvení rozvaděče RM1 bude nutné upřesnit 
při realizaci, dle provedení uzamykatelného otvoru.  

3.3 Řídicí systém a dálkové přenosy 

V technologickém rozvaděči RM1 bude umístěn programovatelný automat – PLC typu 
Direct Logic D06 (dále jen PLC), pomocí kterého budou řízeny automatické procesy 
technologie, (vyjma rozvaděče ATS, jehož dodávka je předmětem strojní části) 
zpracovávány provozní a poruchové stavy všech zařízení ATS a tyto 
zprostředkovávány obsluze na operátorském datapanelu na vnitřním panelu rozvaděče 
RM1. Seznam zobrazovaných signálu je součástí tohoto projektu. 
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Dále bude v rozvaděči RM1 instalován GSM/GPRS modem jehož prostřednictvím 
budou přenášeny provozní a poruchové stavy na mobilní telefony obsluhy ATS. 
Seznam pro výběr přenášených signálů je součástí tohoto projektu. 

3.4 Technologická elektroinstalace 

EH2.1 + EV2.2 – Ohřev kontejneru + ventilátor ohřevu kontejneru budou napájeny 
z rozvaděče RM1. Na vnitřním panelu rozvaděče RM1 bude instalován ovladač „ZAP. - 
0 - AUT.“. V ručním provozu (poloha „ZAP“) bude ohřev a ventilátor trvale sepnut. Tento 
režim bude sloužit pro zkoušení zařízení nebo při poruše řídicího systému. 
V automatickém provozu (poloha „AUT“) bude ohřev společně s ventilátorem 
automaticky spouštěn v závislosti od signálu snímače vnitřní teploty T2.4. Teplotu 
zapnutí a vypnutí bude možné nastavit z operátorského datapanelu.  

EH2.3 – Ventilátor odvětrání kontejneru bude napájen z rozvaděče RM1. Na vnitřním 
panelu rozvaděče RM1 bude instalován ovladač „ZAP. - 0 - AUT.“. V ručním provozu 
(poloha „ZAP“) bude ventilátor trvale sepnut. Tento režim bude sloužit pro zkoušení 
zařízení nebo při poruše řídicího systému. V automatickém provozu (poloha „AUT“) 
bude ventilátor automaticky spouštěn v závislosti od signálu snímače vnitřní teploty 
T2.4. Teplotu zapnutí a vypnutí bude možné nastavit z operátorského datapanelu.  

EH3.1 – Topná rohož nádrže ATS bude napájena z rozvaděče RM1. Na vnitřním panelu 
rozvaděče RM1 bude instalován ovladač „ZAP. - 0 - AUT.“. V ručním provozu (poloha 
„ZAP“) bude rohož trvale zapnuta. Tento režim bude sloužit pro zkoušení zařízení nebo 
při poruše řídicího systému. V automatickém provozu (poloha „AUT“) bude rohož 
automaticky zapnuta v závislosti od signálu snímače teploty vody v nádrži ATS T3.2. 
Teplotu zapnutí a vypnutí bude možné nastavit z operátorského datapanelu.  

RM1.1 – Rozvaděč ATS – z rozvaděče budou přenášeny provozní a poruchové stavy, 
řízení ATS je součástí strojní dodávky. Z rozvaděče RM1 bude chod ATS blokován 
signálem MIN hladina nádrže ATS.  

3.5 Měřené veličiny MaR 

SL1.3 – MIN hladina nádrže ATS bude hlídána plovákovým snímačem. Jeho signálem 
bude blokován chod ATS. 

SL1.4 – MAX hladina nádrže ATS bude hlídána plovákovým snímačem. Při dosažení 
MAX hladiny bude aktivována siréna MAX hladiny HA1.6, která bude moci být 
kvitována tlačítkem SB1.4 umístěným na vnitřním panelu rozvaděče RM1. 

BL1.2 – Hladina nádrže ATS bude snímána kontinuálně ultrazvukovým snímačem 
s analogovým výstupem 4÷20 mA. 

BP1.3 – Tlak na výtlaku ATS – analogový signál bude přenášen z rozvaděče ATS 
RM1.1 – dodávka tlakového snímače je součástí strojní části. Signál bude snímán 
kontinuálně s předpokládaným rozsahem 4÷20 mA. 

PQ1.5 – Průtok na výtlaku ATS bude snímán kontinuálně indukčním průtokoměrem 
který je předmětem dodávky strojní části. Průtokoměr bude vybaven analogovým 
výstupem 4÷20 mA pro okamžitý průtok a reléovým výstupem pro totalizér.  

T2.4 – Vnitřní teplota kontejneru bude snímána prostorovým snímačem teploty 
s analogovým výstupem 4÷20 mA instalovaným uvnitř kontejneru. 
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T3.2 – Teplota vody v nádrži ATS bude snímána stonkovým snímačem teploty 
s analogovým výstupem 4÷20 mA instalovaným v nerezové jímce 15 cm nade 
dnem v plášti nádrže ATS. 

3.6 Osvětlení 

Uvnitř kontejneru bude instalováno LED svítidlo 1x 100 W ovládané spínačem 
instalovaným u vstupu do kontejneru. 

Vnější prostor kontejneru bude osvětlen dvojicí LED svítidel 1x 100 W ovládané 
spínačem instalovaným vně kontejneru.  

Instalovaná svítidla jsou předmětem dodávky strojní části.   

3.7 Zásuvkové okruhy 

Zásuvky v sestavě 1x 400V/32A/5P a 1x 230 V/16 A budou instalovány na vnitřním 
panelu rozvaděče RM1. Budou napájené z rozvaděče RM1 přes proudový chránič 
s reziduálním proudem 30 mA. 

4 Kabelové rozvody 

Kabelové trasy uvnitř kontejneru budou zhotoveny z pozinkovaných drátěných žlabů 
Cablofil a plastových elektroinstalačních trubek Univolt. Přechody kabelů k zařízením a 
mezi jednotlivými trasami budou chráněny ohebnými trubkami Univolt. Veškerá 
elektroinstalace bude vedena po povrchu.  

Pro měřící signály budou použity stíněné kabely s pevným jádrem, o minimálním 
jmenovitém průměru žil 0,5 mm (typ JYTY, SYKFY). Jako napájecí kabely budou 
použity kabely typu CYKY o minimálním jmenovitém průřezu žil 1,5 mm2.  

5 Předpisy závazné pro stavbu a montáž  

Všechny elektrické přístroje, zařízení a kabeláže použité při stavbě svým krytím 
a dispozičním umístěním musí vyhovovat prostředí definovanému normou 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 zm. Z1 a ČSN 33 2000-5–51 ed.3.  

Veškeré elektromontážní práce musí být prováděny dle platných norem a předpisů, 
a to kompetentními pracovníky s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací. 

Při provádění montážních prací musí být bezpodmínečně dodržovány technologické 
předpisy stanovené výrobci jednotlivých zařízení. 

Veškeré elektromontážní práce budou prováděny dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1, ČSN 
33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN 34 2300 a s ohledem na nařízení 
vlády č. 361/2007 a č. 68/2010 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
a související normy: ČSN EN 50110-1 ed.2+O2, ČSN EN 50274, ČSN 33 2000-1 ed.2, 
ČSN 33 2130 ed.2.  

Každý dodávaný rozvaděč bude obsahovat výkresovou dokumentaci. Zároveň bude na 
základě provedení výstupní kontroly revizním technikem pro každý rozvaděč vystaven 
protokol o kusovém ověřování podle ČSN EN 60439-1 ed.2+A1-O1, tím budou splněny 
související normy: ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-
5-54 ed.2, ČSN 33 3210+Z1, ČSN 38 1754 + Za. 
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Veškerá elektroinstalace, která je předmětem tohoto projektu, bude před uvedením do 
provozu zkontrolována revizním technikem, který vystaví na revidované zařízení 
výchozí revizní zprávu v souladu s normou ČSN 33 2000-6.   

6 Bezpečnost a ochrana zdraví, požární předpisy 

Nové elektrické zařízení bude navrženo v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. 
Navržené elektrické zařízení nebude obsahovat zdroj požáru ani výbuchu, nebude tedy 
vyžadovat z hlediska požární bezpečnosti zvláštní požární opatření. 

Případný požár elektrického zařízení se předpokládá likvidovat hasicími přístroji 
s náplní CO2 v souladu se zprávou požární ochrany. 

Provedení rozvaděčů včetně kabelových rozvodů musí odpovídat platným normám 
a předpisům ČSN, čímž bude dán základní předpoklad pro ochranu a bezpečnost 
zdraví obsluhujícího perso nálu.  

7 Požadavky na ostatní profese 

- dodavatel strojní části dodá, zapojí a zprovozní rozvaděč ATS včetně čerpadel, 
indukční průtokoměr a tlakový snímač na výtlaku ATS, elektrocentrálu 

- dodavatel strojní části dodá 3 ks LED svítidel, topnou rohož nádrže ATS, ohřev 
kontejneru, ventilátory ohřevu a odvětrání kontejneru 

- provozovatel ATS dodá SIM kartu pro GSM/GPRS modem 
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