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ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Mobilní AT stanice

Technologická elektroinstalace, M+R

Číslo výkresu
Označení   
výkresu

Název  výkresu Změna

1 CN1 typ a rozměry rozvaděče, rozmístění ovl. prvků 
2 JS1 přívod, svodič, temperace rozvaděče
3 JS2 zdroj 24V DC, zásuvky 400/230V
4 JS3 plováky MIN/MAX, výstražná siréna, napájení + signály ATS
5 JS4 EH2.1 + EV2.2 - ohřevu kontejneru, EV2.3 - odvětrání kontejneru
6 JS5 EH3.1 - topná rohož nádrže ATS, osvětlení
7 BS1 PLC, GSM modem, datapanel
8 FS1 BL1.2 - hladina ATS, BP1.3 - tlak na výtlaku ATS, PQ1.5 - průtokoměr ATS 
9 FS2 T2.4 - teplota kontejneru, T3.2 - teplota vody
10 LS1 nouzové zastavení, signály ATS, MIN/MAX hladina, siréna
11 LS2 ovládání EH2.1 + EV2.2, EV2.3
12 LS3 ovládání EH3.1

SEZNAM VÝKRESŮ
CN - čelní návrh rozvaděče, JS - jednopólové schema rozvaděče, BS - blokové schema, FS - funkční schema rozvaděče, LS - liniové schema 
rozvaděče, DS - výkresy dispozic 

ROZVADĚČ RM1 
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