
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon 

- dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509411
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Ve výkresové dokumentaci pavilonu H část D1.01.02 - Stavebně konstrukční část chybí 
výkresy, na které se odkazuje výkaz výměr. Konkrétně výkresy D1.02-102 až 110. Dále 
chybí ve stejné části chybí výkresy D1.02-115, 116, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 132,
135, 136, 139, 140. Žádáme o doplnění.
ODPOVĚĎ 1
Zadavatel prověřil dotaz uchazeče a doplňuje v rámci těchto dodatečných informací výše 
uvedené výkresy. Kromě uvedených výkresů zadavatel doplňuje ještě chybějící výkres 
D1.01.06-305 schéma zapojení k výkresové dokumentaci pavilonu H část D1.01.06 –
silnoproud a výkres D1.19.2-106 výkres výztuží k výkresové dokumentaci objektu IO 09.02 
– Komunikace, zpevněné plochy - rampa. Zadavatel poskytuje uchazečům chybějící výkresy 
přílohou těchto dodatečných informací (Výkresy_doplnění_DI1.zip).

DOTAZ 2
Ve výkazu výměr D1.01.01 stavební část pavilonu H jsou v položkách č. 220 a 221 
cementové samonivelační stěrky na podlahy. Domníváme se, že výměra jednotlivých 
skladeb podlah je započítaná dvakrát.
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ODPOVĚĎ 2
Ano, skutečně byla výměra jednotlivých skladeb podlah započítána dvakrát. Jedna z 
položek byla v dílčím soupisu prací D1.01.01 odstraněna. Zadavatel v rámci těchto 
dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly
odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis 
je označen „Stavební objekty_DI1“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 3
Ve výkazech výměr nejsou kompletní názvy (textové popisy) u některých položek. 
Konkrétně např. výkaz D1.01.01 – položky č. 192,193,194,226,228,229,241,766  nebo 
D1.03.1 - Díl 96 . Žádáme o revizi a doplnění všech výkazů výměr.
ODPOVĚĎ 3
Nekompletní názvy byly v dílčích soupisech D1.01.01 a D1.03.01 doplněny. Zadavatel v 
rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky 
závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve 
kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky 
závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI1“ a tvoří přílohu těchto dodatečných 
informací.

DOTAZ 4
U protiotřesových izolací není udáno, na jakou zátěž mají být dimenzovány. Jedná se o pol. 
č. 348 a 349 ve výkazu výměr D1.01.01. Žádáme alespoň o předběžný odhad 
předpokládaného zatížení, má to poměrně značný vliv na cenu izolace.
ODPOVĚĎ 4
Uvedené položky byly upřesněny a rozděleny na více položek s vlastní specifikací tlouštěk.
V projektové dokumentaci je v příloze D1.01.01-002 Skladby podlah a střech uvedeno, že 
"Přesný typ PUR elastomeru - míchaný buňkový polyuretan, bude určen po výběru 
jednotlivých technologických zařízení". Přesný návrh není možné udělat z důvodu 
nemožnosti určení konkrétních technologických zařízení VZT v projektu. V projektové 
dokumentaci je uvažováno maximální předpokládané zatížení a to je následující:
- Položka 347 - 600 kg/m2

- Položka 348 - 1300 kg/m2

- Položka 349 - jedná se o svislé oddilatování od stěn a navazujících podlah, tedy bez 
zatížení

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpraco-
vání nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis 
původní a ve kterém byly provedeny výše uvedené změny (v dílčím soupisu prací
D1.01.01). Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební ob-
jekty_DI1“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.
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DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy 
k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným zně-
ním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 2. 2016 v 10:00 hodin.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 2. 2016 v 10:01 hodin v sídle společ-
nosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být 
přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci 
dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
- Stavební objekty_DI1.xls
- Výkresy_doplnění_DI1.zip (Poznámka: Vzhledem k velikosti přílohy Výkre-

sy_doplnění_DI1.zip je tato příloha uveřejněna a je zcela volně přístupná na profilu za-
davatele a z kapacitních důvodů není rozesílána elektronicky)

V Brně dne 11. 1. 2016
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