
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon 

- dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509411
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Chceme požiadať zadávateľa o upresnenie, prípadne doplnenie súťažných podkladov k 
položkám výkazu výmer : objekt D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
Díl: 38 Speciální prvky

98 38811-1119 ISO nosník pro připojení atiky ke stropní desce dle Z1 dl. 350 mm, přesný popis viz 
D1.02-107

kus 87,00000

99 38811-1129 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže  dle Z2 přesný popis viz D1.02-103 kus 126,00000

100 38811-1139 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže  dle Z3 přesný popis viz D1.02-105 kus 3,00000

101 38811-1149 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže  dle Z4 přesný popis viz D1.02-105 kus 15,00000

102 38811-1159 Izolační deska z pěnového skla tl.100 mm a š.240mm dle Z5 přesný popis viz D1.02-108 m 25,90000

103 38811-1169 Pozink.dilat. smykový trn s kluzným pouzdrem  dle Z9 přesný popis viz D1.02-108 kus 18,00000

104 38811-1179 Izolační deska z pěnového skla tl.100 mm a š.400mm dle Z7 přesný popis viz D1.02-108 m 7,30000

105 38811-1189 Prvek s redukcí přenosu kročej.hluku pro monolit. schodiště dle Z8 přesný popis viz 
D1.02-102

kus 20,00000

106 38811-1199 ŽB konzola s elastomer.ložiskem pro monolit. schodiště dle Z9 přesný popis viz D1.02-
102

kus 22,00000

107 38811-1209 ŽB konzola s elastomer.ložiskem pro monolit. schodiště dle Z10 přesný popis viz D1.025-
102

kus 16,00000

108 38811-1219 Akustické odděl.schodiště akust.deskou tl.15 mm š 355 mm dle Z11 přesný popis viz 
D1.02-102

m 91,40000

109 38811-12191 Akustické odděl.schodiště akust.deskou tl.15 mm š 200 mm dle Z11 přesný popis viz 
D1.02-102

m 52,90000

110 38811-1229 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže dl.2 250 mm, dle Z12 přesný popis viz 
D1.02-103

kus 8,00000

111 38811-1239 ISO nosník pro přesun posouvající síly dl.1 000 mm dle Z13 přesný popis viz D1.02-103 kus 6,00000

112 38811-1249 ISO nosník pro přesun horizontální síly dl. 100 mm dle Z14 přesný popis viz D1.02-103 kus 6,00000
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113 38811-1259 Akustické odděl.schodiště akust.deskou vel. 10/500/1550 mm dle Z15 přesný popis viz 
D1.02-101

kus 2,00000

114 38811-1269 Trn pro zajištění polohy schodiště Js 22 mm,dl.300 přesný popis na výkrese D1.02-101 kus 4,00000

115 38811-1769 Oddělení stěn výtah.šachty - antivibr.materiál na bázi PUR deska 200/200 mmtl.30 mm 
dod+mont

kus 134,00000

116 38811-3119 Modulární vodotěs.prostup 121/160 mm  ozn. T1 pro 16 kabelů, přesný popis viz D1.02-
102

kus 1,00000

117 38811-3129 Modulární vodotěs.prostup 121/101 mm  ozn. T2 pro 8 kabelů, přesný popis viz D1.02-
102

kus 1,00000

118 38811-3139 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T3 Js 125 mm,dl. 300 mm, přesný popis 
viz D1.02-102

kus 6,00000

119 38811-3149 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T4 Js 150 mm,dl. 300 mm, přesný popis 
viz F1.02-102

kus 2,00000

120 38811-3159 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T5 Js 100 mm,dl. 300 mm, přesný popis 
viz D1.02-102

kus 1,00000

121 38811-3169 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T6 Js 200 mm,dl. 300 mm, přesný popis 
viz D1.02-102

kus 1,00000

122 38811-3179 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T7 Js 150 mm,dl. 300 mm, přesný popis 
viz D1.02-102

kus 1,00000

123 38811-3189 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T8 Js 250 mm,dl. 300 mm, přesný popis 
viz D1.02-102

kus 6,00000

124 38811-3199 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T9 Js 200 mm,dl. 350 mm, přesný popis 
viz D1.02-102

kus 1,00000

125 38811-3209 Klasický bedněný prostup 250/250mm  ozn. T10 ,dl. 350 mm, přesný popis viz D1.02-102 kus 1,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě - v.č.D1.01-103
289 71199-1199 Těsnící mPVC pás š.240 mm,tl.4 mm, 4 těsn. žebra - komplet 

dod+mont+osaz dle D1.01-103
m 643,60000

290 71199-1299 Těsnící mPVC pás š.240 mm,tl.4 mm, 4 těsn. žebra - komplet 
dod+mont+osaz dle D1.01-103

m 4,20000

Vo vyššie uvedených položkách sa VV odvoláva na označenia napr. dle Z1, ozn. T1 – nie je 
nám jasné, kde dané špecifikácie v projektovej dokumentácii nájdeme / Z1-Z15; T1-T10 /.
Taktiež sa výkaz výmer odvoláva na presné popisy napr. „přesný popis viz D1.02-107„, 
ktoré nevieme v PD nájsť. Žiadame zadávateľa o upresnenie , prípadne doplnenie 
podkladov.
ODPOVĚĎ 1
Správné odkazy na výkresy byly v dílčím soupise D1.01.01-S doplněny. Zadavatel v rámci 
těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly 
odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis 
je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 2 
Vo výkaze výmer D1.03 - SO06  REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU sú nekompletné 
názvy položiek č. 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
49 642945111R00 jednokřídlových, do 2,5 m2 kus 2,00000

51 952901221R00 jakékoliv výšky podlaží m2 88,32000

53 953942121R00 ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých 
nebo šikmých 

kus 68,00000

55 953981303R00 do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy 
dvousložková do dutých materiálů

kus 8,00000

80 712310902RZ1 asfaltovým lakem, 1 x, včetně dodávky materiálu m2 5,94000

184 979990001XX stavební suti t 93,08210
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Žiadame zadávateľa o doplnenie celých názvov položiek.
ODPOVĚĎ 2
Celé názvy položek byly v dílčím soupise D1.03.01-S doplněny. Zadavatel v rámci těchto 
dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly 
odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis 
je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 3
Chceme požiadať zadávateľa o upresnenie, prípadne doplnenie súťažných podkladov 
k položkám výkazu výmer : D1.02 - SO02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
34 38811-S1 D + M Smykový trn  S 1 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, 

D1.02.02.103
kus 20,00000

35 38811-S2 D + M Smykový trn  S 2 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, 
D1.02.02.103

kus 18,00000

36 38811-S3 D + M Smykový trn  S 3 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, 
D1.02.02.103

kus 10,00000

37 38811-SM1 D + M Smyková výztuž  SM 1 - kompletně de výkresu 
D1.02.02.107

kus 1,00000

38 38811-Z1 D + M Středový těsnící PVC pás do pracovních spár š. 150mm, 
kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103

m     10,92000

39 38811-Z4 D + M Vnější těsnící PVC pás do pracovních spár š. 240mm, 
kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103

m     407,00000

40 38811-Z5 D + M Vnější těsnící PVC pás do dilatačních spár š. 240mm, 
kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103

m     15,15000

41 38811-Z6 D + M Ukončovací těsnící PVC pás do dilatačních spár, kompletně 
de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103

m     12,02000

42 38811-Z7 D + M Bednící prvek pro řízené trhliny, kompletně de výkresu 
D1.02.02.102, D1.02.02.103

ks    6,00000

Vo vyššie uvedených položkách sa VV odvoláva na výkres č. D1.02.02.103, ktorý sme v PD 
nenašli. Žiadame o doplnenie.
ODPOVĚĎ 3
Zadavatel prověřil dotaz uchazeče a doplňuje v rámci těchto dodatečných informací 
chybějící výkres  č.D1.02.02-103 tvar technického kanálu – stěny a stropní konstrukce.

DOTAZ 4 
Vo výkaze výmer objekt D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H sú 
nekompletné názvy položiek č. 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

766 777615215R00 betonových, 2 x m2 963,90000

772 781491001RT1 bez dodávky materiálu m 102,76000

Žiadame zadávateľa o doplnenie celých názvov položiek.
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ODPOVĚĎ 4
Celé názvy položek byly v dílčím soupise D1.01.01-S doplněny. Zadavatel v rámci těchto 
dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly 
odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis 
je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 5
V technickej správe časť statika sa uvádza, že železobetónové steny sú okrem 1.PP 
navrhnuté z betónu C25/30 XC1. Vo výkaze výmer sú všetky steny uvažované z betónu 
C30/37. Aký typ betónu máme uvažovať v ponuke? Opraví zadávateľ výkaz výmer?
ODPOVĚĎ 5
Byl upřesněn druh betonu (dle TZ konstrukční části a výkresů) v dílčím soupise D1.01.01-S. 
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.

DOTAZ 6
V technickej správe časť statika sa uvádza, že železobetónové stropy sú okrem navrhnuté z 
betónu C 30/37 XC1; C30/37 XC3 a C25/30 XC3, XF1. Vo výkaze výmer sú všetky stropy 
uvažované z betónu C30/37. Aký typ betónu máme uvažovať v ponuke? Opraví zadávateľ 
výkaz výmer?
ODPOVĚĎ 6
Byl upřesněn druh betonu (dle TZ konstrukční části a výkresů) v dílčím soupise D1.01.01-S. 
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.

DOTAZ 7
V technickej správe časť statika sa uvádza, že železobetónové vence a nosníky v exteriéri 
sú navrhnuté z betónu C25/30 XC4 XF1. Vo výkaze výmer sú všetky steny uvažované z 
betónu C30/37. Aký typ betónu máme uvažovať v ponuke? Opraví zadávateľ výkaz výmer?
ODPOVĚĎ 7
Byl upřesněn druh betonu (dle TZ konstrukční části a výkresů) v dílčím soupise D1.01.01-S. 
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.
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DOTAZ 8
V technickej správe časť statika sa uvádza, že železobetónové stĺpy sú navrhnuté z betónu 
C 30/37 XC1 a C25/30 XC1. Vo výkaze výmer sú všetky steny uvažované z betónu C30/37. 
Aký typ betónu máme uvažovať v ponuke? Opraví zadávateľ výkaz výmer?
ODPOVĚĎ 8
Byl upřesněn druh betonu (dle TZ konstrukční části a výkresů) v dílčím soupise D1.01.01-S. 
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.

DOTAZ 9
Chceli by sme požiadať zadávateľa o preverenie, prípadné upravenie  množstva pol.č. 17 
VV D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H : vo výkaze výmer je uvedené 
množstvo hornej výstuže základovej dosky  46,133t, vo výkrese D 1.02-112 je množstvo 
26,133t.

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-1 z betonářské oceli

17 273361821R00 ...10505 t 89,63100

viz D 1.02-111 : 42,826 42,82600

viz D 1.02-112 : 46,133 46,13300

viz D 1.02-143 : 0,672 0,67200

ODPOVĚĎ 9
Bylo upřesněno množství výztuže (dle výkresů konstrukční části) v dílčím soupise D1.01.01-
S. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.

DOTAZ 10
Chceli by sme požiadať zadávateľa o preverenie, prípadné upravenie  množstva pol.č. 136 
VV D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H : vo výkaze výmer je uvedené 
množstvo dolnej výstuže stropu 1.PP 26,531 t , vo výkrese D 1.02-115 je množstvo 16,531 
t. 

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolo-
vých nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

136 411361821R00 ...10505 t 242,67100

viz  D 1.02-115 : 26,531 26,53100

viz  D 1.02-116 : 12,160 12,16000

viz  D 1.02-119 : 27,945 chýba! 27,94500
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ODPOVĚĎ 10
Bylo upřesněno množství výztuže (dle výkresů konstrukční části) v dílčím soupise D1.01.01-
S. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.

DOTAZ 11
Chceli by sme požiadať zadávateľa o doplnenie výkresu č. D 1.02-119 časť statika.
ODPOVĚĎ 11
Zadavatel prověřil dotaz uchazeče a doplňuje v rámci těchto dodatečných informací 
chybějící výkres  č.D1.01.02-119 konstrukce v 1. NP – výztuž dolní vrstvy.

DOTAZ 12
Chceli by sme požiadať zadávateľa o doplnenie zoznamu projektovej dokumentácie pre 
časť architektúra a statika. / zoznam výkresov /
ODPOVĚĎ 12
Zadavatel doplňuje v rámci těchto dodatečných informací seznam projektové dokumentace 
pro architektonicko-stavební řešení a pro stavebně konstrukční část.

DOTAZ 13
Chceli by sme požiadať VO o bližšiu špecifikáciu pol.č. 137 VV D1.01 - SO01 INTERNÍ 
PAVILON - NOVÁ BUDOVA H, k čomu patrí výstuž, nakoľko výkres D1.02-106 je výkres 
tvaru.

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolo-
vých nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-11 z betonářské oceli

137 411361821R00 ...10505 t 1,38000

D1.02-106 : 

Mezisoučet

1380/1000 1,38000

ODPOVĚĎ 13
Dotčená položka byla  v dílčím soupise D1.01.01-S  zrušena (nevztahuje se na žádné 
množství výztuže v PD). Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje 
uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené 
nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební 
objekty_DI4“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.
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DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy 
k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným 
zněním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 2. 2016 v 10:00 hodin.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 2. 2016 v 10:01 hodin v sídle společ-
nosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být 
přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci 
dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Stavební objekty_DI4.xls
D1.02.02-103 Tvar technického kanálu - stěny a stropní konstrukce.pdf
D1.01.02-119 Stropní deska nad 1.NP - výztuž dolní vrstvy.pdf
Seznam projektové dokumentace pro část architektura + statika.pdf

V Brně dne 26. 1. 2016
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