Vefejna zakazka na stavebni prace

zadavana ve smyslu § 6

zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen

»,Stavebni tpravy objektu ¢p. 49 na zdravotni stfedisko a
sluzby, Horni Jifetin”

ve vztahu k zakonu se jedna o vefejnou zakazku ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni

L4

podle § 38 tj. na stavebni prace s pfedpokladanou hodnotou nizsi nez 10 mil. K¢ bez DPH

VYPORADANI ZADOSTI O DODATECNE
INFORMACE ZE DNE 25,26,27,28.1.2016

V Hornim Jifetiné dne 28.1.2016

Ing. Vladimir Buit
starosta Mésta Horni Jifetin

Uzemnl gamospraviy celek
MESTO HORNI JIRETIN
pravn( forma: obec IC: 00266942, DIC: CZ00265942
sidlo: Potoénl 15, 435 43 Horni Jifetin
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(3)  e-mail: podatelna@homijiretin.cz



25.1.2016

PoZadovany systém mikroventilace je
moziné osadit pouze na kfidla, ktera jsou
otvirava+sklopna zaroven. Navriena okna
maji v8ak pozadavek na sklopné nebo
otviravé kiidlo.

Projektant na mikroventilaci trva, proto budou
okenni kfidla otvirava a sklopné zarover.

25.1.2016

Al dvefe maji poZadavek na bezpeénostni
zaskleni. Neni viak uvedeno, zdali ma byt

poufito bezpecnostni dvojsklo nebo trojsklo.

U vnéjsich hlinikovych a ocelovych dvefi bylo ve
vypocltu vytdpéni uvazovano s Uw 1,5 W/K/m2 (viz
odpovéd' na dotaz pof.€. 4 u vyporfadani DI z
21.1.2016), tomu vétSinou odpovida zasklenim
dvojsklem v tomto pfipadé bezpeénostnim

25.1.2016

Sokl — format 30x15 nemd RAKO v nabidce.
K jake dlazbé je uréen ?

25.1.2016

DlaZdice ALLEGRO — tato série je jiZ delsi
dobu vyfazenad z vyroby. Prosim provéfit
poZadovanou protiskluznost. Do vefejnych
prostor se protiskluznost udava podle toho
,kam presné je dlazba uréena.

25.1.2016

DlaZdice Lucie — je pouze v jednom
barevném provedeni (mramor) a pokud je
tento vyrobek zamyslen jako obklad ,tak
potom by bylo lepsi pouZit obklad 20x25 z
této série.

Podle ¢l. 23.2. Zaddvaci dokumentace - podminky a
pozadavky na zpracovani nabidky plati: "Pokud se v
projektové dokumentaci nebo soupisu stavebnich
praci vyskytne jakykoliv obchodni ndzev, umoZriuje
zadavatel dodavateli v takovém pripadé pouZit pro
plnéni vefejné zakdzky i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych reseni".

25.1.2016

Bude u vchodovych dvefi panikové kovéni?
Jaké Ug maji splfiovat?

Panikové kovani neni poZadovéano. U vnéjsich
hlinikovych a ocelovych dvefi bylo ve vypoétu
vytapéni uvaZovano s Uw 1,5 W/K/m2 (viz odpovéd'
na dotaz pof.¢. 4 u vypofadani DI z 21.1.2016 a
odpovéd na dotaz poF. C. 2 u vyporadani DI z 25, 26
a 27.1.2016)

26.1.2016

v ZTl poloZka €. 97 — naklady na Gdribu -
neobsahuje popis, resp. vykaz, praci pro
stanoveni ceny. Zdddme Vas o dopInéni do
vV

Polozkou ZTI €. 97 bude ocenéna kamerova zkouska
pfipojky splaskové kanalizace.




P¥i zpracovani harmonogramu, podle
¢asovych a technologickych normativ(i
obsaZenych v jednotlivych rozpoétovych
poloZkach nelze nastavit Vami
predpokladanou dobu realizace zvefejnénou
v navrhu smlouvy o dilo €l. 2. odst. 2.1.1. y
2.1.2.10.3.2016-10.6.2016 a ZD podminky a
pozadavky ¢l. 5. Je moZné nastavit redlnou

Nevyhovuje se. Pokud dodavatel neni schopen
vlastnimi silami splnit zakdzku v zadanych
terminech, mdzZe vytvofit sdruzeni s firmami, kdy
dohromady naplni potiebnou kvalifikovanou
personalni kapacitu a technické i materialni zazemi
pro plnéni zakazky v zadanych terminech. U této
zakazky, kterd byla vloni zruSena z dlivodu
nedostatecné projektové dokumentace, byly
terminy stanoveny s ohledem na zimni obdobi, kde
technologické postupy stavby mohly ovliviiovat
prirozené klimatické podminky. Obchodni podminky
v podobé navrhu smlouvy o dilo nelze ménit ale
pouze dopliovat (€l. 10. "Obchodni podminky" ZD

27.1.2016 | dobu provadéni praci v ndvrhu SoD a podminky a poZadavky pro zpracovani nabidky).
harmonogramu s ohledem na jednotlivé Realiza¢ni terminy dle ¢l. 2.1.1. a 2.1.2. pfilohy ZD -
technologické postupy aniz by byla nase obchodni podminky Ize v ndvrhu SoD zménit
spole¢nost jako uchazec vyloucena ze vyhradné dle dodatecnych informaci zadavatele ze
soutéZe z diivodd zmény navrhu smlouvy o | dne 27.1.2016. Pokud zlistanou v nabidce tyto
dilo? terminy nezménéné, neni to povaZovano za
V roce 2015 bylo plvodni zadani této poruseni podminek vybérového fizeni, pokud budou
vefejné soutéze Casové nastaveno zcela uchazefem zménény na jiny termin, neZ ktery je
jinak i v ndvrhu smlouvy o dilo. uveden v plvodnim znéni obchodnich podminek

nebo v jiném znéni nez, které je uvedeno v
dodatecnych informacich zadavatele ke dni
27.1.2016, bude tato nabidka vyfazena ze soutéze
ve smyslu €l. 10. ZD-podminky a poZadavky pro
zpracovani nabidky.
Ve vykazu vymér, ve stavebni asti jsou tyto
dvé polozky:
Lepeni specidlnich tapet na stény vysky do
3,00 m - m2 - 25,500 Lepeni je uvedeno v m2., nebot se jednd o polozku
— — montaZe, Félie je uvedena v kg, jedna se o dodéavku
Odstinujici rentgenova folie 0,5 mm - kg - - . gTiL pn -
144 585 matevrlaflu.’ lj-’.ro OCEI"IE'I’II postac.ujel udaj’ ovtloustce
A olovéné félii uvedeny v technické zpravé ,Stavebné
Jedna se o nalepeni specidlnich tapet. konstruk&niho FeSeni“ (D.1.2.) bod e) (strana &.5).
Lepeni je v m2, ale doddvka tapety v kg ?
27.1.2016 Konkrétni typ rentgenového pfistroje neni znam.

V projektové dokumentaci, technické
zpravé, ani v pozérni zpravé jsem nenasel
bliz§i specifikaci materialu.

Pro spréavné nacenéni pottebuji bliZsi
informace k materiélu, ktery se ma pouZit.
Dale potiebuji technicky list rentgenové
pfistroje, ktery bude pouiZit a ze kterého
pdjdou vycist pozadavky vyrobce na skladbu
pricky a zplsob odstinéni.

Pfi nacenéni skladby pficek vychazejte z parametr(
uvedenych v projekktu. Projektant nema zadné
specialni poZadavky na provedeni skladby pficky
nebo na zplsob odstinéni.




28.1.2016

V technické zpravé vytapéni je informace, Ze
bude pravdépodobné nutné kominovy
priduch vyvloZkovat nerezovou vioZkou DN
160...ale vykaz vymér toto vyvloZkovani
(+pfipadné frézovani) nefesi. Bude tato
Gprava kominového priduchu fedena, aZ s
pfipadnym vyhercem po odborné prohlidce s
kominickou firmou, kterd bude vystavovat
revizi?

Frézovani a vyvloZzkovani kominového télesa neni
predmétem této zakazky. Bude zajisténo
zadavatelem (objednatelem).




