
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon 

- dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509411
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Ve výkrese D1.01.01-705 Hygienické místnosti se nachází legenda k sanitě – tedy dávko-
vač mýdla, háček na ručník atp., ale v rozpočtu se tyto prvky nenachází. Znamená to, že 
tyto prvky nejsou součástí cenové nabídky?
ODPOVĚĎ 1
Uvedené prvky jsou součástí tzv. nezabudované technologie, jejíž dodávka bude řešena 
samostatnou veřejnou zakázkou. Znamená to tedy, že tyto prvky nejsou součástí této 
veřejné zakázky. Ve výkresech jsou tyto prvky uvedené pro uchazeče pouze informativně.

DOTAZ 2 
Rozpočet D1.01 - SO01 D1.01.01 Pol pro interní pavilon obsahuje položky č. 784 malby 
dispérzní a 785 malba akrylátová. Jelikož tyto dvě položky mají stejnou výměru, prosíme o 
upřesnění, co je myšleno pod položkou č. 785 akrylát, jednonásobný. Je to myšleno jako 
penetrace? 
ODPOVĚĎ 2
Jedná se skutečně o penetraci podkladu nátěrem 1x, popis položky byl v soupisu prací 
upraven. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly upraveny výše uvedené informace. Tento nový a pro 
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zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI7“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.

DOTAZ 3
V nově přiloženém a zaslaném výkazu výměr Dodatečné informace č.4 Budova H byla vlo-
žena položka č. 42 - Beton nadzákladových zdí C 30/37 1.PP.  Tato výměra je duplicitní v 
pol č.41 - Beton nadzákladových zdí C 25/30. Žádáme o vyjasnění, případně opravu.
ODPOVĚĎ 3
Soupis prací byl v uvedených položkách v soupisu prací opraven. Zadavatel v rámci těchto 
dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly 
upraveny výše uvedené informace. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je 
označen „Stavební objekty_DI7“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 4

ODPOVĚĎ 4
Zadavatel prověřil specifikaci uvedenou v projektové dokumentaci a konstatuje, že 
uvedenou specifikaci splňuje více výrobců na trhu. Zadavatel trvá na technickém řešení 
uvedeném v zadávací dokumentaci.

DOTAZ 5
Žádáme o poskytnutí informace k pol. č. 261 výkazu výměr D.1.01 SO 01 - stav.část : D+M 
kotvené sítě - místnost 1.14 /Faradayova klec/. Dle našeho subdodavatele je potřeba znát 
parametry, které má klec splňovat, typ a specifikace zařízení, které bude v kleci umístěno.
Dále je třeba znát frekvenční rozsah přístroje. Jak budou řešena okna a dveře místnosti? V 
části silnoproudé elektroinstalace / odkaz na půdorysu / jsme nic nenašli.
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ODPOVĚĎ 5
Přesný typ a specifikace přístroje, pro který je stínění řešené, je předmětem samostatné
veřejné zakázky. Jedná se o systém EEG s následující specifikaci:
- 24 kanálová EEG snímací hlavice
- licence software pro natáčení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu
- síťová verze softwaru
- možnost vzdáleného servisu natáčecí stanice (nutno zajistit připojení k telefonní nebo internetové 

lince)
- Řídící systém EEG stanice
- výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru, monitor LCD min. 

22 DVI, 2GB RAM,HDD 500 GB
- Windows XP Pro CZ, případně Windows 7 Pro CZ
- licence software pro natáčení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu
- Pojízdný stolek s ramenem pro snímací jednotku
- rameno s držákem snímací jednotky
- výsuvná klávesnice
- upevnění PC s krytem kabeláže
- průmyslová kolečka 
- Základní sada EEG spotřebního materiálu 
- EEG čepice (výběr ze standardně dodávaných velikostí), hrudní pás
- EEG gel 0.5l, 3 ks tupých jehel, stříkačka pro dávkování gelu
- 2 ks překlenovacích elektrod, pár ušních elektrod
- pár EKG Elektrod
- standardně dodávána EEG čepice velikosti M (55 – 59 cm, barv. červená), jinak možnost výběru 

ze standardně dodávaných velikostí
- Fotostimulační lampa ( bílá/červená) držák rameno + adaptér
- Laserová tiskárna ČB 
- Zálohovací modul EEG 
- externí pevný disk pro zálohování dat
- licence software zálohování
- Napájecí zdroj 500W včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru (dle EN 60601-01)

U oken a dveří není požadavek na řešení, budou pouze pospojovány. Pospojování ocelové 
sítě je v části Silnoproudých elektroinstalací uvedeno na výkrese D1.01.06-105 Půdorys 
1.NP - ochranné pospojování.

DOTAZ 6
Ve výkazu výměr stav SO 01 pol. č. 412 Dveře T/31 je uvedeno množství 56 ks. Dle výpisu 
výrobků je 112 ks. Který údaj o množství platí?
ODPOVĚĎ 6
Platí údaj uvedený v soupisu prací, ve výpisu výrobků je množství nakopírované 2x. 
Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací upravený výpis výrobků -
opravený výrobek T/31 (D1.01.01-502 Výpis truhlářských výrobků T_31.pdf), který 
nahrazuje výpis původní a je pro zpracování nabídky závazný.

DOTAZ 7
Chceme požiadať zadávateľa o postup pri oceňovaní presunu hmôt PSV prác, kde v stĺpci „ 
množství „ chýba hodnota. napr. VV D1.01.01...
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S: LTPROJEKT/N022

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA 
INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAV-
BY )

O: D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H

R: D1.01.01
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. 
D1.01.02 a D1.01.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

297 998711203R00 ...svisle do 60 m %

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

310 998712203R00 ...v objektech výšky přes 12 do 24 m %

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

345 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 71-4 Přesun hmot

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

350 998714203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

352 998762203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

364 998764203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

443 998766203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

675 998767203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

729 998766203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

747 998771203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

765 998776203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

50 m vodorovně

767 998777203R00 ...v objektech výšky do 24 m %

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

776 998781203R00 ...v objektech výšky do 24 m %
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Stavba :
Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Soupis prací: 1. PP 

Objekt : SO 01  Rozvody chladu výkres č. D1.01.05 - 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
7 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
%

10 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

%
16 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 24 m
%

27 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
24 m

%
30 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
%

V Zadávací dokumentaci, svazek 3 „PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮ-
SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY“  odsek 7.4.3. sa píše: „Stejně tak u řemeslných 
prací PSV je dodavatel oprávněn stanovit pouze celkovou cenu této položky k příslušnému 
oddílu PSV.  Dodavatel stanoví celkovou cenu položky tak, aby celková cena odpovídala 
jeho celkovým nákladům na přesun hmot. Platí, že celková cena u položky Přesun hmot 
musí být vždy stanovena, nelze ji kalkulovat v rámci jiných položek stavebních prací ani 
ocenit hodnotou 0 Kč.“
Otázka:  Správne sme pochopili zadávateľa, že presun  hmôt jednotlivých oddielov výkazov 
výmer stačí  oceniť iba hodnotou do stĺpca  „ cena celkem „ a stĺpce „ množství „ a „ ce-
na/MJ „ ostanú nevyplnené? 
Alebo pošle zadávateľ komplet nové VV, kde budú doplnené jednotlivé % presunu hmôt  a 
cena celkom bude vypočítaná ako súčin jednotkovej ceny a množstva?  / chceme upozorniť, 
že hodnoty v presunoch chýbajú vo väčšine VV stavebných častí, profesií  , inžinierskych 
objektov aj prevádzkových súboroch, kde je spôsob výpočtu presunu stanovený percentom /
ODPOVĚĎ 7
Ano, uchazeči se řídí postupem popsaným v bodě 7.4.3 Svazku 3 Zadávací dokumentace. 
Uchazeči mohou vyplnit svá procentní množství a jednotkové ceny za toto množství. Stejně 
tak mohou vyplnit v těchto případech pouze celkovou cenu za tyto přesuny. Platí však, že 
uvedená celková cena těchto položek musí odpovídat uchazečovým celkovým nákladům na 
přesun hmot, a dále také platí, že celková cena u položky Přesun hmot musí být vždy sta-
novena - nelze ji kalkulovat v rámci jiných položek stavebních prací ani ocenit hodnotou 0 
Kč

DOTAZ 8
V elektroinštalácii v častiach slaboprúd  sa v technických správach uvádza, že dané sys-
témy ako aj materiály sú predmetom rozširovania systémov ( EPS, DR, STA, PTV, EZS, KV, 
LDZ, JČ, VS  )
Pýtame sa zadávateľa, či systémy musia byť rozšírené v už použitom systéme alebo dané 
systémy môžu byť zrealizované samostatne? ( ak áno,  prosíme o informácie aké systémy 
sú použité v jednotlivých oddieloch, prípadne uviesť kontakt spoločnosti, ktorá vedie servis ) 
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ODPOVĚĎ 8
EPS: Stávající systém v nemocnici je ESSER IQ8 Control. Je nutné dodržet požadovaný 

standard definovaný dle PD a plnou kompatibilitu se stávajícím systémem v nemoc-
nici.

DR: Stávající systém v nemocnici je Variodyn. Je nutné dodržet požadovaný standard 
definovaný dle PD a plnou kompatibilitu se stávajícím systémem v nemocnici.

STA: Systém není provázán se stávajícími instalacemi, objekt bude řešen samostatnou 
instalací, konkrétní typy zařízení jsou na volbě dodavatele - nutno však dodržet topo-
logii kabelových rozvodů dle PD.

PTV: Systém není přímo funkčně provázán se stávajícími instalacemi, objekt bude řešen 
samostatnou instalací, konkrétní typy zařízení jsou na volbě dodavatele - nutno však 
dodržet požadované standardy definované v PD.

EZS: Systém není přímo funkčně provázán se stávajícími instalacemi, objekt bude řešen 
samostatnou instalací, konkrétní typy zařízení jsou na volbě dodavatele. Je nutné 
dodržet požadované standardy definované v PD. 

KV: V nemocnici není v současné době definován systém kontroly vstupu, nicméně pro 
vjezd do areálu a stravu je využíván systém ANETE spol. s r.o. Brno. Volba systému 
konkrétních prvků je na dodavateli, je však nutno dodržet podmínku kompatibility no-
vě instalovaného systému s využívaným identifikačním médiem.

LDZ: Systém bude v rámci objektu řešen samostatnou instalací a není funkčně provázán s 
jiným provozem. Volba technologie je tedy na dodavateli, je však nutné dodržet stan-
dard definovaný PD, tedy digitální IP komunikační systém, s topologií rozvodu dle 
PD. V rámci areálu jsou dílčí části stávajících objektů vybaveny systémy od ZTP Vi-
gantice (není rozhodující pro výběr výrobce technologie).

JČ: Systém není provázán se stávajícími instalacemi, objekt bude řešen samostatnou 
instalací, konkrétní typy zařízení jsou na volbě dodavatele. Je nutné dodržet požado-
vaný standard definovaný dle PD.

VS: Systém není provázán se stávajícími instalacemi, objekt bude řešen samostatnou 
instalací, konkrétní typy zařízení jsou na volbě dodavatele. Je nutné dodržet požado-
vaný standard definovaný dle PD.

DOTAZ 9
Systém generálního klíče (SGK): Prosíme o upřesňující informaci, zda se jedná o rozšíření
stávajícího systému SGK nebo o systém nový? Pokud se jedná o rozšíření stávajícího sys-
tému, prosíme a sdělení o jaký systém (značku systému) se jedná.
ODPOVĚĎ 9
Systém generálního klíče bude nový.

DOTAZ 10
Ve výpisu truhlářských výrobků jsou uvedeny parapety (ozn. a1 – a27, b1 – b5, c1 – c5, d1).
Ve výkazu výměr jsme položku pro dodávku a montáž těchto parapetů nenašli. Pokud jsou 
parapety součástí cenové nabídky, prosíme o doplnění do výkazu výměr.
ODPOVĚĎ 10
Soupis prací D1.01.01-S byl o dodávku a montáž parapetních desek doplněn, odkazuje se 
na truhlářské výrobky (viz položky 444 b,c,d). V souvislosti s výkazem parapetů byl revido-
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ván i výkaz oken, do soupisů prací byly doplněny položky 559b (odkaz na okno O/2) a 626b 
(odkaz na okno O/26), které v soupisu prací chyběly, ale byly součástí výpisu oken. V po-
ložce 621 byl opraven odkaz na okno O/20 (místo O/19). Zadavatel v rámci těchto dodateč-
ných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis sta-
vebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provede-
ny výše uvedené úpravy a doplnění. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis 
je označen „Stavební objekty_DI7“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy 
k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným 
zněním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 3. 2016 v 10:00 hodin.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 3. 2016 v 10:01 hodin v sídle společnosti 
RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být pří-
tomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci doda-
vatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
D1.01.01-502 Výpis truhlářských výrobků T_31.pdf
Stavební objekty_DI7.xls

V Brně dne 2. 2. 2016
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