Vefejna zakazka na stavebni prace

zadavana ve smyslu § 6

zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen

»,Stavebni upravy objektu ¢p. 49 na zdravotni stredisko a

sluzby, Horni Jifetin“

\
ve vztahu k zakonu se jedna o vefejnou zakazku ve zjednoduseném podlimitnim fizeni
podle § 38 tj. na stavebni prace s pfedpokladanou hodnotou nizsi nez 10 mil. K¢ bez DPH

VYPORADANI ZADOSTI O DODATECNE
INFORMACE ZE DNE 29.1.2016, 1.2. A 2.2.2016

V Hornim Jifetiné dne 3.2.2016

s,

Ing. Vladimir Buit
starosta Mésta Horni Jifetin

uzemnl samosp y celek
MESTO HORNI JIRETIN
préavnl forma: obed 16: 00265942, DIC: G200265942
sidlo: Potodni 18, 436 43 Homl Jitetin
KB Most 2329491/0100
1el: 478 784 283
(3)  e-mail: podateita@homijiretin.cz




29.1.2016

Obracime se na Vas touto cestou s prosbou o
poskytnuti dodateénych informaci k verejné
zakazce s nazvem "Stavebni Gpravy objektu ¢p.
49 na zdravotni stfedisko a sluzby, Horni
Jifetin". Po prostudovani PD a VV ¢&asti ZTI
jsme narazili na tyto rozpory:

Ve VV chybi demontdini prace stdvajiciho
kanalizacniho potrubi

Ve VV chybi demontdini prace stdvajiciho
vodovodniho potrubi

Ve VV chybi demontdini prace stavajici
vodomérné sestavy + Casti vodovodni pfipojky

Ve VV chybi demontdazni prace stdvajicich
zafizovacich pfedmétl (WC, UM, vylevky,
dfezy a el. boilery)

Nevyhovuje se, demontdze uvedenych zafizeni

nejsou predmétem této zakazky, zajistuje zadavatel

(objednatel) pred zahdjenim praci.

MontaZ a doddvka 1 kusu el. zdsobniku TUV 15
litrG ( v PD vykres pudorysu + izometrie, jsou
uvedeny kusy 2, VV Sak uvadi 1 kus)

Montéz a dodavka 2 kust el. zasobniku TUV 50
litrG ( v PD vykres pudorysu + izometrie, je
uvedeno kusd 5, VV Sak uvadi 3 kus)

V tomto pripadé plati ustanoveni ¢ldnku 1.1.9.10
ZD - obchodni podminky.

Déle ,Vyporadani zadosti o dodatecné
informace ze dne 25,26,27,28.1.2016“
odpovéd 4. na dotaz ze dne 25.01.2016. Tato
odpovéd je nedostacujici. Je tfeba urcit
poZadovanou protiskluznost do jednotlivych
mistnosti, tak aby mohla byt dlazba adekvatné
ocenéna.

Nevyhovuje se. Projektant v PD nepoZaduje zvlastni

podminky na protiskluznost v jednotlivych
mistnostech.




1.2.2016

Obracim se na Vas s Zadosti o poskytnuti DI k
zakdzce ,Stavebni Gpravy objektu ¢p. 49 na
zdravotni stfedisko a sluzby, Horni Jifetin“ v
nasledujicim znéni:

V dil¢im Vykazu vymér pro elektroinstalaci je v
oddilu Elektromontaze :

uvedena duplicitné polozka ¢.31 a 32 — CYKY J
3x2,5mm2 — 950bm - celkem tedy 1900m,
prestoZe v materidlech je uvedena dodavka
pouze 950m kabelu CYKY J 3x2,5mm2

PoloZka €. 31 €. 210800106 CYKY J 3x2,5 mm2 750V
(PO) - ELEKTROMONTAZE (. 33 EXCEL) - se paruje s
polozkou 31 €. 33918 - MATERIAL - (¥.82 EXCEL).
Polozka &. 32 ELEKTROMONTAZE (¥. 34 EXCEL) - se
paruje s polozkou €. 33924 - MATERIAL - (F. 83
EXCEL). V poloZce 32 na radku 34 EXCEL je chyba v
Cisle polozky i nazvu polozky, kdy ma byt (CYKY J
4x25 mm?2). Za chybu prepisu se omlouvame,
uchazedi budou nacernovat montaze této polozky s
vazbou na polozku ¢. 33924.

V montazich je u kabelu CYKY O 2x1,5mm?2
(pol. €.28) uvedeno 180m a v materilech
pouze 30m

PoloZzka €. 28 & 210800101 - ELEKTROMONTAZE - F.
EXCEL 30 zahrnuje podle sdéleni projektanta i
material. Uchazeci budou tedy tuto polozku
nacenovat dohromady (montdz+material). Na
ocenéni 30 m v materidlech zadavatel trva.

V montazich je u kabelu CYKY-CYKYm J
4x25mm?2 (pol. €.34) uvedeno 30m a v
materidlech je duplicitné uveden kabel o
délkach 30 a 950 m (pol. .22 a &.32)

Zadavatel trvd na ocenéni poloZek tak, jak jsou
uvedeny ve vykazu vymér.

V montazich je u kabelu CYKY J 5x6mm2 (pol.
C€.33) uvedena vyméra 360m, oviem v
materidlech jsme tento kabel nenasli.

Podle sdéleni projektanta zahrnuje uvedena polozka
i material. Uchazeci budou tedy tuto polozku
nacenovat dohromady (montaz+material).

2.2.2016

Dobry den, jedna se o verejnou zakazku
,Stavebni Upravy objektu ¢p. 49 na zdravotni
stfedisko a sluzby, Horni Jifetin“. Ve vykazu
vymér ¢ast ,vytapéni“ chybi , tvarovky” —
kolena, odbocky atd. Vzhledem k tomu, ze
topeni bude provedeno v médi, jedna se
radové o tisice K¢. Prosime o doplnéni.

Nevyhovuje se. "Rozpocet "vytdpéni" v ¢asti potrubi
je v ocenovacim programu koncipovan tak, Ze v
jediné poloZce je obsaZena jak montaZ a dodédvka
rovnych Usekl potrubi, tak i montdz a dodavka
tvarovek (cena je zpriimérovana)".




