
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 9 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon 

- dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509411
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Prosím o prověření následujících položek, zda se nejedná o duplicitu?
D1.16 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

37 závěrečná tlaková zkouška 1 kus

součet : 
situace (D1.16-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

38 tlaková zkouška ve stanici O2 1 kus

součet : 
situace (D1.16-101)
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. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

a
49 závěrečná tlaková zkouška 1 kus

součet : 
situace (G06-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

50 tlaková zkouška ve stanici O2 1 kus

součet : 
situace (G06-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

Dále pak…
D2.01.09 - vakuová a kompresorová stanice

18 tlaková zkouška ve stanici 1 kus

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101)
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. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

30 zahájení,ukončení a předání 1 kus

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

31 zkoušky a revize 1 kus

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

32 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 1 kus

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a lek 15

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

a
33 tlaková zkouška ve stanici 1 kus

součet : 
Kopresorová stanice (H09-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

34 zahájení,ukončení a předání 1 kus

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

35 zkoušky a revize 1 kus

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

36 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 1 kus

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a lek 15

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

D2.01.09 - vakuová a kompresorová stanice
12 tlaková zkouška ve stanici 1 kus
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součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

16 zahájení,ukončení a předání 1 kus

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

17 zkoušky a revize 1 kus

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

a
18 tlaková zkouška ve stanici 1 kus

součet : 
Vakuová stanice (H09-101) - 1 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

19 zahájení,ukončení a předání 1 kus

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

20 zkoušky a revize 1 kus

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

D1.01.08 - rozvody medicinálních plynů
37 závěrečná tlaková zkouška 14 kus

součet : 
1.PP 3ks (D1.01.08-101), 1.NP 4ks (D1.01.08-102), 2.NP 
4ks (D1.01.08-103), 3.NP 1ks (D1.01.08-104), 4.NP 1ks 
(D1.01.08-105), 5.NP 1ks (D1.01.08-106)
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. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

38 tlaková zkouška ve stanici N2O 1 kus

součet : 
1.NP 1ks (D1.01.08-102)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

a
54 závěrečná tlaková zkouška 14 kus

součet : 
1.PP 3ks (F1.08-101), 1.NP 4ks (F1.08-102), 2.NP 4ks 
(F1.08-103), 3.NP 1ks (F1.08-104), 4.NP 1ks (F1.08-105), 
5.NP 1ks (F1.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

55 tlaková zkouška ve stanici N2O 1 kus

součet : 
1.NP 1ks (F1.08-102)
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. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním 
TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

ODPOVĚĎ 1
Duplicitní položky v soupisu prací D1.16, D2.01.09 a D1.01.08 byly odstraněny. Zadavatel v 
rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nové a pro zpracování nabídky 
závazné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, které nahrazují soupisy původní a ve 
kterých byly upraveny výše uvedené informace. Tyto nové a pro zpracování nabídky 
závazné soupisy jsou označeny „Stavební objekty_DI9“, „Provozní soubory_DI9“ a 
„Inženýrské objekty_DI9“ a tvoří přílohy těchto dodatečných informací.

DOTAZ 2
Prosím o prověření následující položky - ,Z/49, Z/50, ve výkaze výměr uvedena stěna vnější 
(pol. 496,497), ve výpise výrobků stěna vnitřní 
ODPOVĚĎ 2
Jedná o stěny vnitřní (patrné i z výkresů půdorysů). Zadavatel v rámci těchto dodatečných 
informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly upraveny výše 
uvedené položky v dílčím soupisu D1.01.01. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný 
soupis je označen „Stavební objekty_DI9“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 3
Celková kubatura železobetonu nadzákladových zdí zahrnutá v položkách ve výkazu výměr 
č. 41,42,67 a 68 má vycházet 996,3 m3. Při součtu těchto 4 položek vychází 986 m3. Dle 
našeho názoru by v položce č. 41 mělo být správně 749,9 m3. Žádáme o revizi.
ODPOVĚĎ 3
Položky č. 41 a 67 byly upraveny. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací 
poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly upraveny výše uvedené 
položky v dílčím soupisu D1.01.01. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je 
označen „Stavební objekty_DI9“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 4
Provozní soubor D2.01.01_ZDRAVOTNÍ TECHNOLOGIE: Popis a rozměry některých 
nábytkových sestav – pracovních linek ve výkazu výměr nesouhlasí s popisem a rozměry 
uvedenými v D2.01.01-N Kniha nábytku. Žádáme o sdělení, které údaje máme uvažovat 
jako platné pro nabídkovou cenu.
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ODPOVĚĎ 4
Zadavatel provedl revizi dílčího soupisu prací D2.01.01-S a knihy nábytku D2.01.01-N. 
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly upraveny položky v dílčím soupisu D2.01.01-S. Tento nový 
a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Provozní soubory_DI9“ a tvoří přílohu 
těchto dodatečných informací. Zadavatel také poskytuje nový a pro zpracování nabídky 
závazný dokument – knihu nábytku, který nahrazuje dokument původní a ve kterém byly 
provedeny dílčí úpravy. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný dokument je označen 
„D2.01.01-N_DI9“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 5

V návaznosti na „Další dodatečné informace“ v DI č. 8, žádáme o opravu textu ve výkazu 
výměr u položek č. 782, 783, 788 a 789 tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, co je obsahem 
těchto položek.
ODPOVĚĎ 5
Zadavatel provedl v dílčím soupisu prací D1.01.01-S s úpravu obsahu položek odkazující na 
popis omyvatelných nátěrů stěn, sklotapet a tapet uvedený v technické zprávě. Zároveň 
došlo ke sloučení položek 782 a 783 (omyvatelné nátěry stěn). Zadavatel v rámci těchto 
dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly 
upraveny výše uvedené položky v dílčím soupisu D1.01.01. Tento nový a pro zpracování 
nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI9“ a tvoří přílohu těchto 
dodatečných informací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy 
k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným 
zněním uvedeným níže:
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Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 3. 2016 v 10:00 hodin.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 3. 2016 v 10:01 hodin v sídle společnosti 
RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být pří-
tomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci doda-
vatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Stavební objekty_DI9.xls
Provozní soubory_DI9.xls
Inženýrské objekty_DI9.xls
D2.01.01-N Kníha nábytku_DI9.pdf

V Brně dne 8. 2. 2016
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