
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 13 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon 

- dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509411
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V popisu položek viz níže …vč. nerez obložení portálu, nicméně ve výpisu zámečnických 
položky Z2a, Z2b – Obložení portálu. Nejedná se o duplicitu?
D1.01.01 Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

D1.01.01
803 95011-1111 VÝTAH V1 - lůžkový invalidní evakuační výtah komplet 

dod+mont včetně nerez obložení portálu
kus 1,00000

D1.01.01

počet nástupišť 6, lanový bezstrojovnový přesný popis viz 
techn.zpráva.

D1.01.01

D1.01.01

804 95011-1112 VÝTAH V2 - lůžkový invalidní evakuační výtah komplet 
dod+mont včetně nerez obložení portálu

kus 1,00000

D1.01.01

počet nástupišť 6, lanový bezstrojovnový přesný popis viz 
techn.zpráva.

D1.01.01

D1.01.01

805 95011-1113 VÝTAH V3 -  lanový bezstrojovnový zásobovac výtah 
komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu

kus 1,00000

D1.01.01 počet nástupišť 7, přesný popis viz techn.zpráva.

ODPOVĚĎ 1
Nejedná se o duplicitu. Zámečnické výrobky Z/2a a Z/2b řeší pouze obložení vstupu do 
výtahu ve vazbě na portál výtahů, který je skutečně dodávkou výtahů. Zadavatel v rámci 
těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný 
dokument „Výrobky Z_2a,b_DI13“ tvořící přílohu těchto dodatečných informací, kde je 
uvedeno podrobnější vysvětlení obložení.
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DOTAZ 2
V položkách ve výkaze výměr je v popisu odkaz na dodávku MaR, nicméně v množství je 
uvedeno 1. Prosíme o opravu požadovaného množství, pokud je popis správný.
60 Pol 734023 Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý 

ventil s automatickým omezovačem průtoku,, tlaku a 
teploty media se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, 
DN 20, qmax= 660 l/hod, Fc=15 kPa + daptér pro pohon 
+ pohon 0-10V - DODÁVKA MaR  

ks 1,00

61 Pol 734024 Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý 
ventil s automatickým omezovačem průtoku, tlaku a 
teploty media se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, 
DN 25, qmax=1330 l/hod, Fc=15 kPa + pohon 0-10V -
DODÁVKA MaR  

ks 2,00

62 Pol 734025 Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý 
ventil s automatickým omezovačem průtoku, tlaku a 
teploty media se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, 
DN 32, Kvs-16, Fc=12 kPa + daptér pro pohon + pohon 
0-10V - DODÁVKA MaR  

ks 1,00

ODPOVĚĎ 2
Bylo odpovězeno v rámci Dodatečných informací č. 3. Soupis prací byl upraven a doplněn 
poznámkou u jednotlivých položek.

DOTAZ 3
V rozpočtu označení č. D1.01.04 - Interní pavilon-nová budova H - Zařízení zdravotně tech-
nických instalací: Položka č. 172  - Směšovací termostatická centrála bez zpětného cirku-
lačního okruhu prům. 3/4", šxd=98x98mm, mosaz, k,, umístění do stěny-dodávka. Položka 
je popsaná jako míchání TUV, ale na výkresech to vypadá jako míchání za účelem sražení 
teploty teplé vody, proti opaření. Můžeme poprosit o objasnění uvedené položky?
ODPOVĚĎ 3
Jedná se mísení teplé vody se studenou tak, aby na výstupu nedošlo k překročení 
nastavené teploty max 40oC. Název termostatická směšovací centrála je v popisu výrobku. 
Nevylučuje se to. Vzhledem k tomu, že na trhu jsou typy jak s cirkulací smísené vody tak 
bez ní, je tam dovětek „bez cirkulace“. Centrála slouží pro pokoje vozíčkářů tedy 1x pro 
dvojici 3.28-3.30, 1x pro 4.28-4.30,  1x pro5.28-5.30.

DOTAZ 4
Ve výkazu výměr  „Stavební objekty_DI12.xlsx“ „D1.01 - SO01 D1.01.01 Pol“ je položka viz 
níže:
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Vyjmuto z výkresu „D1.01.01-201 Podélný řez A-A´.pdf“

Žádáme o bližší specifikaci pomocného roštu pro kotvení tepelně izolačních desek.
ODPOVĚĎ 4
Navržený pomocný kotevní rošt zajišťuje v maximální možné míře nepropustnost hydroizo-
lačního pásu. Provedení kotvení pomocného roštu bude dle výkresu PD - D1.01.01-103 
Hydroizolace spodní stavby. Pomocný rošt bude v rozsahu dle skutečně dodávané šířky 
lamel izolačních desek. Lamely budou vloženy mezi pomocný ocelový rošt. Krajní rošt bude 
z jednoho ohýbaného tenkostěnného profilu, prostřední pak vždy ze dvou k sobě obráce-
ných profilů. Detail z přílohy D1.01.01-103 a rozmístění roštu vůči šířce lamel je doloženo v 
příloze. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný dokument „Kotevní rošt_DI13“ tvořící přílohu těchto dodateč-
ných informací.

DOTAZ 5
Reakce na dotaz 5, DI č.7:
DOTAZ 5
Žádáme o poskytnutí  informace k pol. č. 261 výkazu výměr D.1.01 SO 01 - stav.část : D+M kotvené 
sítě - místnost 1.14  /Faradayova klec/. Dle našeho subdodavatele je potřeba znát parametry, které 
má klec splňovat, typ a specifikace zařízení, které bude v kleci umístěno. Dále je třeba znát frek-
venční rozsah přístroje. Jak budou řešena okna a dveře místnosti? V části silnoproudé elektroinsta-
lace / odkaz na půdorysu / jsme nic nenašli.
Přesný typ a specifikace přístroje, pro který je stínění řešené, je předmětem samostatné veřejné 
zakázky. Jedná se o systém EEG s následující specifikaci:
- 24 kanálová EEG snímací hlavice
- licence software pro natáčení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu
- síťová verze softwaru
- možnost vzdáleného servisu natáčecí stanice (nutno zajistit připojení k telefonní nebo inter-

netové lince)
- Řídící systém EEG stanice
- výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru, monitor LCD 

min. 22 DVI, 2GB RAM,HDD 500 GB
- Windows XP Pro CZ, případně Windows 7 Pro CZ
- licence software pro natáčení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu
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- Pojízdný stolek s ramenem pro snímací jednotku
- rameno s držákem snímací jednotky
- výsuvná klávesnice
- upevnění PC s krytem kabeláže
- průmyslová kolečka 
- Základní sada EEG spotřebního materiálu 
- EEG čepice (výběr ze standardně dodávaných velikostí), hrudní pás
- EEG gel 0.5l, 3 ks tupých jehel, stříkačka pro dávkování gelu
- 2 ks překlenovacích elektrod, pár ušních elektrod
- pár EKG Elektrod
- standardně dodávána EEG čepice velikosti M (55 – 59 cm, barv. červená), jinak možnost 

výběru ze standardně dodávaných velikostí
- Fotostimulační lampa ( bílá/červená) držák rameno + adaptér
- Laserová tiskárna ČB 
- Zálohovací modul EEG 
- externí pevný disk pro zálohování dat
- licence software zálohování
- Napájecí zdroj 500W včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru (dle EN 60601-01)
U oken a dveří není požadavek na řešení, budou pouze pospojovány. Pospojování ocelové sítě je v 
části Silnoproudých elektroinstalací uvedeno na výkrese D1.01.06-105 Půdorys 1.NP - ochranné 
pospojování.

Dle subdodavatele dokumentace stále neobsahuje relevantní informace k řešení a ocenění 
elektromagnetického stínění: PD neřeší požadavky na útlum v závislosti na kmitočtu. Zna-
mená to, že nelze následně ověřit správnost provedení stínění. Tak, jak je elektromagnetic-
ké stínění navrženo, pravděpodobně nebude fungovat (jelikož nejsou řešeny dveře, oka, 
ošetření prostupu - média..). Nejedná se tedy o Faradayovu klec?  Má se pouze instalovat 
pletivo do konstrukce místnosti a vzájemně propojit?  Pokud se jedná o Faradayovu klec,
žádáme o poskytnutí informací viz výše.
ODPOVĚĎ 5
Jedná se skutečně pouze o pletivo, viz odpovědi uvedené v rámci Dodatečných informací č. 
7 a č. 12. U oken a dveří není požadavek na řešení, budou pouze pospojovány. Pospojová-
ní ocelové sítě je v části Silnoproudých elektroinstalací uvedeno na výkrese D1.01.06-105 
Půdorys 1.NP - ochranné pospojování.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy 
k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným 
zněním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 3. 2016 v 10:00 hodin.
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Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17. 3. 2016 v 10:01 hodin v sídle společ-
nosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být 
přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci 
dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Kotevní rošt_DI13.pdf
Výrobky Z_2a,b_DI13.pdf

V Brně dne 24. 2. 2016
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