
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 15 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon 

- dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509411
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Chceli by sme požiadať zadávateľa o preverenie, prípadné upravenie merných jednotiek 
pol.č. 320,321 VV D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
320 28375310.AR rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m 2 911,60400 0,00 0,00

321 28375316R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 9,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 295,81600 0,00 0,00

Podľa nášho názoru, by mala byť MJ m2
ODPOVĚĎ 1
Popis položky se dle ceníku vztahuje k 1m role o šířce 1m (standardní a běžně užívané 
rozměry), měrná jednotka uvedená v soupisu prací je správně.

DOTAZ 2
Chceli by sme požiadať zadávateľa o upresnenie pol.č. 325 VV D1.01 - SO01 INTERNÍ 
PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
325 28375851R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součini-

tel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m2 318,78500

V skladbe podláh je uvedený typ tepelnej izolácie EPS 100 S stabil, vo VV je EPS 150 S, 
s ktorým typom TI máme uvažovať?
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ODPOVĚĎ 2
Je uvažován typ EPS 100 S Stabil, který je uvedený ve skladbách podlah. Opraveno 
v dílčím soupisu prací D1.01.01-S. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací 
poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní, a ve kterém byly provedeny výše 
uvedené změny. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební 
objekty_DI15“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 3
Chceli by sme požiadať zadávateľa o upresnenie pol.č. 206,208  VV D1.01 - SO01 INTERNÍ 
PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
206 631312611R00 ...z betonu C 16/20 m3 100,80560 0,00 0,00

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

208 631313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 4,70400 0,00 0,00

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

V skladbe podláh je uvedený typ betonovej mazaniny C20/25 s cementovým potěrem, vo 
VV je C 16/20. Ktorá informácia je správna?
ODPOVĚĎ 3
Je uvažován typ betonové mazaniny C20/25, která je uvedená ve skladbách podlah. 
Opraveno v dílčím soupisu prací D1.01.01-S. Zadavatel v rámci těchto dodatečných 
informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní, a ve kterém byly provedeny výše 
uvedené změny. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební 
objekty_DI15“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 4
Chceli by sme požiadať zadávateľa o upresnenie pol.č. 218  VV D1.01 - SO01 INTERNÍ 
PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
218 631591135RX9 Násyp srovnávací pod plov.vrstvy podlah, do 20 mm speciální sušený minerální porobetonový 

granulát
m2 4 824,30000

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 3 : 204,3 204,30000

A 4 : 51,3 51,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6 2,60000
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D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 108,4 108,40000

E 2 : 6,2 6,20000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 90,7 90,70000

G 5 : 30,5 30,50000

G 6 : 38,8 38,80000

G 7 : 30,9 30,90000

G 8 : 39,2 39,20000

G 9 : 287,2 287,20000

V skladbe uvedených podláh sme takúto vrstvu nenašli viď.napr. skladba podlahy B1

Chceme  požiadať VZ o preverenie , či táto položka patrí do daného výkazu výmer.
ODPOVĚĎ 4
Ano, tato položka patří do výkazu výměr. V uvedených skladbách podlahy je pod základní 
skladbou uvedena železobetonová stropní konstrukce po vyrovnání. Vyrovnání tvoří v tomto 
případě srovnávací podsyp do 20 mm specifikovaný výše uvedenou položkou.

DOTAZ 5
Chceli by sme požiadať zadávateľa o upresnenie pol.č. 262  VV D1.01 - SO01 INTERNÍ 
PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
262 95-PCH D + M pochozího chodníčku z betonové dlažby m     125,00000

v.č.D1.01-111,112 : 

Mezisoučet

70,0+55,0 125,00000

Chceme  požiadať zadávateľa o informáciu, kde sa chodníček nachádza, nakoľko 
v uvedených výkresoch sme ho nevedeli nájsť. Taktiež uviesť bližšiu špecifikáciu 
konštrukcie, dlažby.
ODPOVĚĎ 5
V půdorysu 6.NP a střechy nad 6.NP (na které soupis prací odkazuje) je odkaz na pochozí 
chodníček z betonové dlažby pro revizi střešního pláště a VZT zařízení. Trasa chodníčku 
bude upřesněna uživatelem během realizace. Jedná se o mrazuvzdornou, nenasákavou 
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dlažbu s protiskluznou úpravou. Dlažba je pokládána přímo na izolační souvrství střešního 
pláště bez nanášení vrstvy betonu či lepidla. Dlažba je pevně usazena v terčích, aniž by 
docházelo k bočním pohybům. Terče jsou vyrobeny z umělé hmoty. Dlaždice 500x500 mm v 
délce uvedené ve výkrese a v soupisu prací. V dílčím soupisu prací  D1.01.01-S  je doplněn 
popis položky. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový 
a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 
nahrazuje soupis původní, a ve kterém byly provedeny výše uvedené změny. Tento nový a 
pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI15“ a tvoří přílohu 
těchto dodatečných informací.

DOTAZ 6
V bodu 14.10 smlouvy o dílo (která je součástí zadávacích podmínek) zadavatel požaduje 
akceptaci ustanovení: 
14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000.000,- Kč, pokud 
objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.12;
Žádáme zadavatele o snížení výše požadované smluvní pokuty, neboť nyní tak, jak je 
nastavena, její výše činí nyní neúměrně celou částku zajišťované povinnosti.
ODPOVĚĎ 6
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 194.297.000 Kč 
bez DPH. Výše požadované bankovní záruky (min. 8.000.000 Kč) je tak přiměřená povaze 
závazku vyplývajícího pro budoucího dodavatele z uzavřené smlouvy o dílo. Bankovní 
záruka je zcela běžným finančním zajišťovacím institutem, jehož účelem je krytí finančních 
nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení 
povinností zhotovitele. Nepředložení bankovní záruky je závažným porušením smluvní 
povinnosti dodavatele, které zadavatel postihuje formou smluvní pokuty, a to ve výši 
odpovídající výši požadované bankovní záruky. Zadavatel nepovažuje výši smluvní pokuty 
za neúměrnou a nebude ji tudíž snižovat.

DOTAZ 7
Prosíme o bližší specifikaci k položce č. 267 D+M úprava příčky pro T/42. O jakou úpravu 
se jedná, když pouzdro, osazení, obložení a veškerá montáž je pod truhlářskými výrobky v 
položce T/42?
ODPOVĚĎ 7
Jedná se o vyztužení SDK příčky pro osazení nových dveří T/42, bude posouzeno dle 
hmotnosti konkrétně vybraného výrobku.

DOTAZ 8
Kde nalezneme výpis prvku ZS/2 uvedeného v pol. č. 270 – Repase stávajícího ocelového 
žebříku?
ODPOVĚĎ 8
Repase stávajícího ocelového žebříku patří do objektu SO 06 (Rekonstrukce energobloku), 
kde je správně vykázán i s odkazem na zámečnický výrobek. V objektu SO 01, dílčím 
soupisu prací  D1.01.01-S  je tato položka zrušena. Zadavatel v rámci těchto dodatečných 
informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních 
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prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní, a ve kterém byly provedeny výše 
uvedené změny. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební 
objekty_DI15“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy 
k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným 
zněním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 3. 2016 v 10:00 hodin.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 3. 2016 v 10:01 hodin v sídle společ-
nosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být 
přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci 
dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Stavební objekty_DI15.xls

V Brně dne 8. 3. 2016
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