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ZADAVATEL: 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kramář, prokurista 

IČ: 49454587 

 

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN: 

AP INVESTING, s.r.o. 

Palackého 12, 612 00 Brno 

IČ: 60712121   

    

Všem dodavatelům dle § 49 zákona 

Vyřizuje: Zuzana Kovářová 

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551 

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz 

V Brně dne 10. 3. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 „Rozšíření vodojemu Zbýšov“, ev. č. VZ: 630621 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  Č. 1  
 

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Rozšíření vodojemu Zbýšov“, 

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 3. 2016 pod značkou VZ 630621 v souladu ustanovením § 49 

odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

 

Dotaz č. 1/1: 

Dle projektové dokumentace PS 01 Potrubní vystrojení je jmenovitý (trvalý) průtok vodoměrů DN 100 - 230 

m3/hod.  

Je tato výše průtoku správná? Pokud ano, je nutné použít indukční průtokoměry, které jsou výrazně dražší.  

 

Odpověď č. 1/1: 

Specifikace vodoměrů v projektové dokumentaci je správná a tyto vodoměry mají být dodány. Hodnoty 

jmenovitých průtoků byly převzaty z technických listů výrobce vodoměrů. 

 

 

Dodatečné informace bude také zveřejněna na profilu zadavatele:  

http://www.stavebnionline.cz/profil/vakvyskov 

 

 

S pozdravem  

.............................................................................. 

                 AP INVESTING, s.r.o.  

  pověřen výkonem zadavatelských činností  

  Ing. Jan Neuer – pověřená osoba 
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