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DODATECNE INFORMACE C. 4 K ZADAVACIM PODMINKAM

1. IDENTIFIKACNi UDAJE O VEREJNE ZAKAZCE A ZADAVATELI

Nazev vefejné zakazky: Centralni objekty 2. etapa
Evidencni Cislo vefejné zakazky: VZ 632043
IdentifikaCni udaje o zadavateli ¢. 1
Nazev: Uherskohradist'ska nemocnice a.s.
Sidlo: J. E. Purkyné 365, 686 68 Uherské Hradisté
IC: 276 60 915
a
IdentifikaCni udaje o zadavateli €. 2
Nazev: Zlinsky kraj
Sidlo: TF. T. Bati 21, 761 90 Zlin
IC: 708 9 1320
Verfejna zakazka podle predmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace
Forma zadavaciho fizeni: Otevrené fizeni
Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

Na zakladé zadosti dodavateli o vefejnou zakazku poskytuje zadavatel dodatecné
informace k zadavacim podminkam podle § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o verejnych
zakazkach ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale v textu jen ,zakon®).

DOTAZ 1

(Dotaz ¢. 5 z Dodatecnych informaci ¢. 3)

Ve vykazu vymér a vykresech pro objekt ,SO 12.12 Novy spojovaci koridor* je ve
vodorovnych konstrukcich polozka ,StfeSni panel s mineralni izolaci tl. 220mm, v¢. vSech
dopliikd (lemovaci, oplechovani,...)“. Dle informaci od oslovenych dodavatelt se panel s
takovou tloustkou nevyrabi. Maximalni tloustka izolace je 200mm. UvazZovana tloustka
220mm je celkova tloustka panelu nebo jde o tloustku samotné izolace?

ODPOVED 1

Zadavatel pfipousti pouziti stfeSniho izolacniho panelu s tloustku 200mm.

DOTAZ 2
Prosim o upfesnéni polozky ,Propojeni vytahu V1,V2 do dalkového monitoringu®, to samé i
pro vytah V2 a V3 (oddil Montaze dopravnich zafizeni a vah-vytahy — centralniho objektu)
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Jedna se o dorozumivaci zafizeni, které je propojeno pres GSM branu nebo je to funkce,
ktera automaticky vyhodnoti poruchu vytahu a pfedava ji centrale?

ODPOVED 2

Jde o funkci spojeni 2 vytaht pod jedno ovladani. Jedna o systém, ktery umoznuje sdruzit
dva vytahy pod jedno ovladani, které automaticky fidi provoz vytah( a pfipadné rozhoduje o
jejich pohybu (jednodu$e fe€eno pfivola zrovna neobsazeny nebo nejblize obsazeny vytah,
napf. bézné vyuzivany systém DUPLEX).

DODATECNA INFORMACE K PRODLOUZENI LHUTY PRO PODANI NABIDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatecné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl
o prodlouzeni lhity pro podani nabidek. Zadavatel upravuje Oznameni o zahajeni
zadavaciho fizeni (Oznameni o zakazce) nasledovné:

nové znéni bodu 1V.3.4)  Lh(ta pro doru€eni nabidek:

Datum: 21. 12. 2016 Cas: 10:00 hodin
nové znéni bodu 1V.3.8)  Podminky pro otevirani nabidek:

Datum: 21. 12. 2016 Cas: 10:01 hodin

INFORMACE

Opravné Oznameni o zahjeni zadavaciho fizeni (Oznameni o zakazce) bude zvefejnéno
ve Véstniku vefejnych zakazek. Tyto dodatec¢né informace jsou rovnéz zvefejnény na profilu
zadavatele.

V Brné dne 2. 11. 2016

Digitalné podepsal

Ing. AleS Houserek

RTS, a.s., Lazaretni

13, 615 00 Brno

Datum: 02.11.2016 07:06:17
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