
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Centrální objekty 2. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 632043
Identifikační údaje o zadavateli č. 1

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
a
Identifikační údaje o zadavateli č. 2
       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 708 9 1320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Prosím o upřesnění níže uvedených položek:
- Jak bude provedeno kotvení hliníkové hrazdy u položek T6 a T15, z výpisu truhlářských 

výrobků SO 12.1 centrálního objektu?
- U položek T13 a T14 prosím upřesnit, zda jde jen o kompaktní příčku mezi jednotlivými 

WC a dveře jsou klasické s ocelovými zárubněmi, jak to vypadá na schématu, nebo 
se jedná o celé provedení včetně dveří z kompaktních desek?

ODPOVĚĎ 1
- Jedná se o klasickou polopřímku mezi dvěma pisoáry (běžné typové výrobky) s 

kotvením do zdi.
- Požadované řešení je zřetelné z jednotlivých půdorysů a výpisu. V tomto případě se 

tedy jedná pouze o stěnu mezi prostory, dveře jsou vykázány zvlášť.
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DOTAZ 2
OBKLADY, DLAŽBY – žádáme Vás tímto o upřesnění označení obkladů a dlažeb, jelikož 
obrázky v knize standardů mohou odstíny zkreslovat a uchazeči tak mohou oceňovat 
odlišné odstíny (tedy i cenově odlišný typ materiálu).
ODPOVĚĎ 2
Vlastnosti dlažeb a obkladů řeší Kniha standardů, kde jsou technickými vlastnostmi popsány 
požadované parametry dlažeb a obkladů, včetně barevných odstínů. Je zjevné, že se jedná 
o pastelové tóny barev a barvy bílá a šedá. Zadavatel nevylučuje, že se mohou odstíny
barev mírně odlišovat. Zároveň zadavatel nebude nařizovat naprosto přesné značení 
odstínů, neboť výrobci mají různé značení a tóny barev jednotlivých výrobců se vždy liší. 
Zadavatel požaduje barevnost co možná nejbližší zobrazeným odstínům v Knize standardů.    

DOTAZ 3
SO 12 Centrální objekt má ve výpise zámečnických kcí  položku č. Z/25 nerezový přístřešek 
na vchodem 1PP, ve výkaze výměr tato položka chybí. Prosím o informaci, zda můžeme 
položku doplnit.
ODPOVĚĎ 3
Zadavatel doplnil položku zámečnických konstrukcí č. Z/25 nerezový přístřešek na vchodem 
1PP do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to do dílčího soupisu prací SO 12.1 
Centrální objekt II.etapa (list označen SO 12-Pol), jako položku č. 341A (č. položky pro 
přehlednost žlutě podbarveno)

DOTAZ 4
V dodatečných informacích č. 3 byla řešena konstrukce podlah z trapézových plechů ve 
spojovacích krčcích. Dle odpovědi zadavatele jsou trapézové plechy pro systém ztraceného 
bednění uvedeny ve výkazu výměr pod položkami č. 31 (SO 12.11) a č. 35 (SO 12.12). V 
objektu SO 12.11 je také uvedena položka č. 145 „profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 1,25 
mm; výška vlny 39,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení, 
antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování systémem soft-line“ s výměrou 
865,93 m2 a výpočtem odkazujícím na plochy podlah spojovacího krčku. K této položce je 
ještě montážní položka č. 134 s plochou 752,99 m2. Dle našeho názoru jsou ve výkazu 
výměr objektu SO 12.11 trapézové plechy započítané dvakrát, navíc s rozdílnými výměrami. 
Žádáme o revizi výkazu výměr. 
ODPOVĚĎ 4
Zadavatel prověřil situaci, položky č. 134 a 145 objektu SO 12.11 jsou duplicitní a jsou 
vypuštěny ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 5
V objektu SO 12.12. je uveden v pol č. 111 trapézový plech v této úpravě – prosvětlovací 
provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování systémem soft-line. 
Stejný případ je u objektu SO 12.11. pol č. 145. Tento typ trapézového plechu je ovšem
určen pro konstrukci stříšky (viz výkres 12.12.16) a tudíž je dle našeho názoru v těchto 



Strana 3

položkách naprosto zbytečný. Žádáme o úpravu těchto položek týkající se druhu a 
specifikace trapézového plechu.
ODPOVĚĎ 5
Pol. č. 105 (montáž) a 111 (dodávka) u obj. 12.12. je uvažován ve skladbě stříšky nad 
přístřeškem dle výkresu č. 12.12.16 a tudíž správně. Položka č. 145 je vypuštěna (viz 
odpověď na dotaz č. 5).

DOTAZ 6
Ve výkresu 12.11.03 je dle našeho názoru chybně uvedená výměra u místnosti č. 3A.14 –
125,80 m2.
ODPOVĚĎ 6
Ano, zadavatel prověřil situaci, ve výkresu došlo k chybě v desetinné čárce, správná čistá 
výměra je 12,58m2. Soupis prací je v pořádku na správnou výměru.

DOTAZ 7
Chápeme správně že ve výkresu 12.11.03. je uvedená výměra místnosti 2A.01 spočítána 
včetně stávající části krčku, která zůstává zachována původní? Dle našeho názoru a 
výkresů tomu tak je a je to velmi matoucí, protože u některých položek ve výkazu výměr 
byla převzata tato špatná výměra – např. pol. 134, 145
ODPOVĚĎ 7
V uvedených položkách se jedná o skladbu D. Správná výměra je 140,95m2. Soupis prací 
je v pořádku, mimo položek č. 134 a 145, které jsou ze soupisu stavebních prací vypuštěny 
(viz odpověď na dotaz č. 5).

DOTAZ 8
Informační systém – prosíme o zaslání podkladů (rozměry, grafická úprava) k informačnímu
systému, viz položky VV č. 527 a 528 listu SO12-Pol
527 PC-INFOSYS. 

M.T
Infosystém-malé tabule - provedení dle 
I.etapy - D+M ks 12,00

Celý objekt:12 12,00
528 PC-INFOSYS. 

V.T
Infosystém-velké tabule - provedení dle 
I.etapy - D+M ks 13,00

Celý objekt:13 13,00

ODPOVĚĎ 8
Návrh informačního systému z projektu I. etapy byl oproti původnímu standardu změněn a 
místo něj budou provedeny plastové tabule nalepené na zdi a polepené řezanou grafikou.  
K instalovanému systému nemá zadavatel podrobnější informace. V příloze č. 1 těchto 
dodatečných informací zadavatel poskytuje ilustrační fota některých zásadních prvků IS. 
Předpokládá se, že v průběhu stavby bude pro novou budovu v rámci dodavatelské 
dokumentace zpracován manuál, kde budou jednotlivé rozměry tabulí upřesněny a 
odsouhlaseny investorem.
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DOTAZ 9
Položka VV 424 listu SO12-Pol hliníková stěna obsahuje požadavek na RTG ochranu. Ve 
výpisu prvků 12_1_27_PSV_HL tento požadavek u HL31a není, a ani z výkresové 
dokumentace není znám důvod ochrany RTG (místnost 5B.51 neobsahuje barytové omítky 
a ostatní výplně nejsou protiradiační). Prosíme o upřesnění této položky.
424 PC - 767-HL/31* AL stěna-RTG 3000/2600mm s posuv.dveřmi 

1,4m(47dB) bez-
peč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-
spec ks 1,00

HL/31*:1 1,00

ODPOVĚĎ 9
U tohoto výrobku není nutné dodávat výplň otvoru s RTG ochranou. Uchazeči v rámci této 
položky ocení požadovanou hliníkovou stěnu bez RTG ochrany.

DOTAZ 10
Položka VV 420 HL28a hliníkové okno s RTG ochranou (místnost 2A.10) – dle výrobce 
kombinace hliníku a olova způsobuje problémy z hlediska chemické reakce. Prosím o 
upřesnění této položky
420 PC - 767-HL/28* AL vnitřní průhledové okno-RTG 1200/1700 

mm pevné (PVN 47 dB) vč.kotvení dle výpisu 
- specifikace ks 1,00

HL/28*:1 1,00

ODPOVĚĎ 10
Zadavatel prověřil situaci a konstatuje, že u tohoto výrobku není požadavek na kombinaci 
materiálů hliníku a olova, je stanoven požadavek na RTG ochranu odpovídající 1,1mm Pb.  
V tomto konkrétním případě se jedná o specializovaný výrobek, kde RTG ochrana je nutná. 

DOTAZ 11
Ve výkazu výměr SO12-Pol v oddílu truhlářských výrobku jsou položky dveří T2,T2A viz 
níže. Domníváme se, že položka 283 má uvedené špatné množství (dle výpisu prvku by 
mělo být 203ks). Dále položka 313 by měla mít množství 1ks a 315 množství 4ks. Prosíme 
o upřesnění situace.

283 PC -
766 -
T/02

Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 
kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif

kus 205,00

T/2-L:100 100,00

T/2-P:104 104,00

312 PC -
766 -
T/02*

Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 
kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif

kus 2,00

T/2-P:2 2,00
313 PC -

766 -
T/02a

Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárub-
ně kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - spe-
cif kus 3,00

T/2a-L:3 3,00
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315 PC -
766-
T/02a*

Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárub-
ně kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-
specif kus 2,00

T/2a*-P:2 2,00

ODPOVĚĎ 11
Po prověření počtů kusu dveří T/2 a T/2a zadavatel upřesňuje v souladu s platným výpisem 
PSV počty kusů. Zadavatel upravil množství položek v soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb následovně:
Položka 283 dveře T/2 bez EZ celkem 204ks (100L, 104P)
Položka 312 dveře T/2 včetně EZ celkem 2ks (0L, 2P)
Položka 313 dveře T/2a bez EZ celkem 1ks (1L, 0P)
Položka 315 dveře T/2a včetně EZ celkem 4ks (2L, 2P)

DOTAZ 12
Prosíme o specifikaci elektronického zámku pro dveře, má-li být součástí dodávky dveří, jak 
je uvedeno ve výpisu prvků.
ODPOVĚĎ 12
Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka. S opačnou funkcí otevření. 
Reverzní otvírač je při zapnutí el. napětí ZAVŘEN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je 
otvírač OTEVŘEN – odjištěn. Otvírač je v poloze OTEVŘENO jen po dobu přerušení 
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napěťového impulzu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. 
proudu. Mimo tuto dobu jsou dveře uzavřeny. Dodáván na krátké liště.
Nastavitelná západka.

Základní parametry

Rozměr - výška 75 mm

Rozměr - šířka 20 mm

Rozměr - hloubka 28 mm

Napájecí napětí 12 Vss

Odběr 12 Vss - 170mA

Nastavitelná západka 3 mm

Standardní funkce ano

Rozměry přiložené lišty 100 x 20 x 3 mm

Reverzní provedení ano

DOTAZ 13
Prosíme o kontrolu výměry položky 81 listu SO12-Pol: „Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 
5, tl. 115 mm“. Při kontrole výměr jsme došli na poměrně dost odlišné množství.
ODPOVĚĎ 13
K soupisu prací existuje podrobný popis s přesnou tvorbou výměrnice podle jednotlivých 
podlaží. Bez upřesnění tohoto dotazu zadavatel není schopen relevantně odpovědět.

DOTAZ 14
ELEKTROINSTALACE: Ve výkazu výměr obj.SO 12.7 jsou uvedeny vypínače barvy bílé

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20
10A, 250V

PC042 42 spínače jednopólový, řazení 1, ks 176

PC043 43 spínač sériový; řazení 5, ks 162

PC044 44 Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6; ks 2

PC045 45 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 87

PC046 46 Přepínač křížový; řazení 7; ks 28

PC047 47 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 10

Podle knihy standardů jsou vypínače barevné (každé patro jiná barva). Ve výkazu výměr 
nejsou vypínače rozděleny na patra, ale jsou v celkovém počtu. Žádáme tedy zadavatele o 
informace, co má platit.
ODPOVĚĎ 14
Po konzultaci s architektem budou vypínače dodávány v souladu s I. etapou v barvě bílé.
Platí výrobky uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Realizace bude 
prováděna na základě předložených vzorků po odsouhlasení investorem a architektem 
stavby.
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DOTAZ 15
Žádáme o upřesnění délky záruční rozvojové péče a o její rozsah (viz VV položky č. 67, 68, 
71, 72, 74).
ODPOVĚĎ 15
Péče o stromy je realizována dle ČSN 83 9051. Po výsadbě udržovat především 
dostatečnou zálivkou. V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní 
větve)anebo odumření kulturní části stromu, bude tento strom ve vhodném agrotechnickém 
termínu nahrazen novým. Délka záruční doby je dle v souladu s obchodními podmínkami 60 
měsíců.

DOTAZ 16
Žádáme o doplnění konkrétních parametrů - specifikace položky č. 70 - Zavlažovací systém 
kompletní provedení vč. dopravy. K této položce není nikde v projektové dokumentaci nic 
uvedeno. 
ODPOVĚĎ 16
Specifikace položky byla poskytnuta uchazečům v rámci dodatečných informací č. 2, 
odpovědi na dotaz č. 2.

INFORMACE ZADAVATELE DODAVATELŮM
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje 
soupis původní a ve kterém byly provedeny změny uvedené v odpovědích výše. Úpravy se 
dotkly celkem dvou souborů se soupisy prací.
První nově předávaný soupis je označen „UHN_hlavní soupis_DI 5“ a tvoří přílohu č. 2 
těchto dodatečných informací. V tomto soupisu došlo ke změně pouze v listu SO 12-Pol.
Druhý nově předávaný soupis je označen „UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 5“ a 
tvoří přílohu č. 3 těchto dodatečných informací. V tomto soupisu došlo ke změně pouze 
v listu SO 12.11. Jiné změny v soupisech prací nebyly prováděny. Je věcí dodavatele zda 
nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněné listy.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 27. 12. 2016  Čas:  10:00 hodin

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 27. 12. 2016  Čas:  10:01 hodin
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INFORMACE
Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno 
ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu 
zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Příloha č. 1 DI 5 - Ilustrační fota prvků IS (soubor zip, obsahuje 4 soubory typu jpeg)
Příloha č. 2 DI 5 - UHN_hlavní soupis_DI 5
Příloha č. 3 DI 5 - UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 5

V Brně dne 8. 11. 2016
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