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V Praze dne 11. 5. 2017 
 
 
 

Věc: Dodatečné informace č. 3 

 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky, které zadavatel obdržel dne 4. 5. 2017. 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s. 

Sídlo zadavatele: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Název veřejné zakázky: Izolátory pro venkovní vedení VVN, VN a NN 

Druh zadávacího řízení: 
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Jmenovitá délka - 1,270 mm ± 10,0 mm 
Dotaz: Můžeme nabídnout izolátor se stavební délkou 1290 mm ± 6,0 mm? Vzhledem k požadavku se jedná 
o zcela zanedbatelný rozdíl do 2% stavební délky izolátoru a nemá vliv na funkci izolátorů ani izolátorových 
závěsů. 

Znění odpovědi:   

Zadavatel trvá na původním požadavku. Předmět plnění veřejné zakázky, konkrétně poptávaný typ izolátoru 
u části 5 veřejné zakázky je INSULATOR CS160C19L-550/2460/1270 a INSULATOR CS120C19L-
550/2460/1270. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Jmenovitý průměr tyče min. 22 mm a min. 30 mm 
Dotaz: Jmenovitý průměr tyče určuje výrobce izolátorů na základě vlastního výzkumu a vývoje. Požadovaný 
průměr tyče je podle nás předimenzovaný pro SML 160 kN. Můžeme nabídnout průměr tyče 20 mm? 

Znění odpovědi:  

V návaznosti na výše uvedený dotaz mění zadavatel přílohu 3 návrhu kupní smlouvy pro část 5 veřejné 
zakázky a dále na tomto parametru netrvá. Upravený dokument tvoří přílohu 1 této dodatečné informace. 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Vzdálenost mezi horní stříškou/armaturou (G) > 45 mm 
Dotaz: Žádáme o vysvětlení tohoto parametru, žádná norma tento parametr neurčuje, je nestandardní a 
nemá vliv na funkci izolátorů ani izolátorových závěsů. Tento parametr určuje výrobce na základě výzkumu a 
vývoje pro požadované technické parametry izolátorů. 



Znění odpovědi:  

V návaznosti na výše uvedený dotaz mění zadavatel přílohu 3 návrhu kupní smlouvy pro část 5 veřejné 
zakázky a dále na tomto parametru netrvá. Upravený dokument tvoří přílohu 1 této dodatečné informace. 

 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

Vzdálenost mezi dolní stříškou/armaturou (H) > 45 mm 
Dotaz: Žádáme o vysvětlení tohoto parametru, žádná norma tento parametr neurčuje, je nestandardní a 
nemá vliv na funkci izolátorů ani izolátorových závěsů. Tento parametr určuje výrobce na základě výzkumu a 
vývoje pro požadované technické parametry izolátorů. 

Znění odpovědi:  

V návaznosti na výše uvedený dotaz mění zadavatel přílohu 3 návrhu kupní smlouvy pro část 5 veřejné 
zakázky a dále na tomto parametru netrvá. Upravený dokument tvoří přílohu 1 této dodatečné informace. 

 

Otázka č. 5 

Znění dotazu 

Velikost koncové armatury (E) max. 125 mm 
Dotaz: Žádáme o vysvětlení tohoto parametru, žádná norma tento parametr neurčuje, je nestandardní a 
nemá vliv na funkci izolátorů ani izolátorových závěsů. Délku koncové armatury určuje výrobce na základě 
výzkumu a vývoje pro požadované technické parametry izolátorů. 

Znění odpovědi:  

V návaznosti na výše uvedený dotaz mění zadavatel přílohu 3 návrhu kupní smlouvy pro část 5 veřejné 
zakázky a dále na tomto parametru netrvá. Upravený dokument tvoří přílohu 1 této dodatečné informace.  

 

Otázka č. 6 

Znění dotazu 

Úhlový posun stříšky max. 4°  
Dotaz: Požadavku nerozumíme, žádáme vysvětlení. 

Znění odpovědi:  

K této připomínce zadavatel uvádí, že Příloha 3 návrhu kupní smlouvy u části 5 veřejné zakázky obsahuje 
v tomto bodu chybu v psaní, správně má být uvedeno „Úhlová výchylka spojovacích částí u středových os 
otvorů koncové armatury max. 4°“, jak je uvedeno v bodu 1.3.2.4 přílohy 2 návrhu kupní smlouvy u dané 
části veřejné zakázky. Upravená Příloha 3 tvoří přílohu 1 této dodatečné informace.  

 

Otázka č. 7 

Znění dotazu 

Rád bych se dotázal k bodu 11.1 
 
Je možné složit peníze na požadovaném účtu a po případném získání bankovní záruky či pojištění bankovní 
záruky toto vyměnit. 

Znění odpovědi:   

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že jsou formy poskytnutí jistoty, které zadavatel uvádí v bodu 
11.1 Zadávací dokumentace, stanoveny v souladu s § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. Zadavatel trvá na těchto formách poskytnutí jistoty. 
 
 
 



K zaslanému dotazu zadavatel uvádí, že formy poskytnutí jistoty, vyjmenované v bodě 11.1 Zadávací 
dokumentace, jsou stanoveny v souladu s § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zadavatel v průběhu trvání zadávacího řízení nebude uchazečům 
vracet poskytnuté jistoty bez naplnění důvodů, které jsou taxativně stanoveny v § 67 odst. 2 zákona. 
 

 

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazů a odpovědí zadavatele na žádosti o dodatečné 

informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.5.2017 

v 11:00 hod. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Příloha 3_Technické parametry uchazeče_Část 5)_revize 
 

 

 

 

Kristýna Korecová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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