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V Praze dne 22. 5. 2017 
 
 

Věc: Dodatečné informace č. 6 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky, které zadavatel obdržel dne 17.5.2017 a 18.5.2017. 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s. 

Sídlo zadavatele: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Název veřejné zakázky: Izolátory pro venkovní vedení VVN, VN a NN 

Druh zadávacího řízení: 
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Část 5. Kompozitní izolátory VVN.  
Dotaz na parametr Stavební délka. Požadavek investora: 1270 ±10 mm 
Tolerance ±10 mm je na stavební délku izolátoru téměř 130 cm nepřiměřeně malá. Je možné upravit 
technický parametr stavební délky na parametr s vyšší tolerancí např. následovně:  
Stavební délka 1270 ±30 mm? 
  
Vysvětlení: 
Délka u kompozitního izolátoru je parametr, který vychází z kombinací stavebních modulů výrobce. 
Vystihnout kombinaci modulů na délku s přesností na 1 cm je velmi obtížné. Pro splnění parametru by každý 
výrobce byl nucen vytvořit zcela novou kombinaci modulů. Požadované zkoušky, které můžeme doložit na 
stavební délku 129 cm bychom museli vykonat i pro délku 127 cm, což je z technického hlediska  téměř 
neakceptovatelné a také velmi nákladné (stovky tisíc korun).  Podobné rozdíly by jistě řešili i ostatní výrobci. 
Délka kompozitního izolátoru vvn v toleranci ±30 mm není vůbec zásadním parametrem (jako je tomu např. 
u délky izolátorů nn). Např. tolerance v Části 6 – keramické izolátory je stanovena v technickém zadání s 
tolerancí ±35 mm. 

Znění odpovědi:   

Zadavatel trvá na původním požadavku. Splnění tolerance rozměrů 1270 ±10 mm je běžným standardem u 
kompozitních izolátorů VVN. 

 
 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

S odkazem na kapitolu 3, bod 2, strana 5/14 smlouvy (v příloze) 
 
Z našeho pohledu je recepce obal dává smysl v případech, kdy je možné zabalit celé auto. 
 
Je obal budou vybírány tak, aby byl schopen vyzvednout auto zabalené v plném rozsahu. 

Znění odpovědi:   



Zadavatel si dotaz vykládá tak, že směřuje k podmínkám balení dodaného zboží a vrácení vratných obalů. 
Podmínky balení a zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů upravuje Příloha 7 kupní smlouvy.  

V případě, že prodávající dodává zboží na vratných obalech (paletách), je kupující oprávněn mít tyto palety 
bezplatně půjčeny. Kupující je povinen vratné obaly vrátit zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího, 
nejpozději do 12- ti měsíců od přijetí, popř. po ukončení platnosti smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou 
jinak. Kupující zajistí svoz vratných obalů, které byly dodány do místa plnění mimo centrální sklad, zpět do 
centrálního skladu.  

V případě nevrácení obalů ve výše uvedeném termínu je prodávající oprávněn nevrácené obaly 
vyfakturovat. Předmět fakturace musím být oboustranně odsouhlasen. Fakturovaná částka bude odpovídat 
běžným cenám a bude zohledněno jejich stáří a stav, tedy aktuální zůstatková cena hodnoty vratného obalu. 

 
 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Soubor zadávací dokumentace veřejná zakázky, že část 7.4.2 je informace, že dokumenty mohou být 
předloženy v elektronické podobě a v oddíle 10.1 je informace, že nabídky mohou být podány pouze v 
písemné formě. 
 
Prosím, objasnit tuto nejasnost. 

Znění odpovědi:   

Bod 7.4.2. Podrobných podmínek zadávací dokumentace stanoví povinnost přiložit k písemné nabídce její 
elektronický opis na CD.  
Bod 10.1 Podrobných podmínek zadávací dokumentace stanoví formu podání nabídky. Nabídka bude 
podána písemně a součástí písemné nabídky bude CD s jejím elektronickým opisem. V zadávací 
dokumentaci tedy žádná nejasnost není. 

 
 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

Ve vztahu k příloze 3 a povrchová cesta dodal, že EON Niemiec specfikacje definici nominální povrchu 2.120 
mm a takové izolátory doručena na německém trhu jako pravidelný zákazník až několik tisíc kusů. 
 
Izolátory jsou navrženy v souladu s požadavky evropských normalizačních orgánů a jejich přezkoušení typu 
prosazovaných 
 
Minilalnej povrchová cesta od 2061 do 2460 za izolátory 60/22/1200/100 LG, LP a LG 60/22/1170/120 
60/22/1200/120 změnou oproti předchozím požadavkům EON? 

Znění odpovědi:   

Zadavatel si dotaz vykládá tak, že směřuje k požadované délce minimální povrchové dráhy keramických 
izolátorů. 
 
Zadavatel tímto odkazuje na znění odpovědi v Dodatečných informacích č. 4, otázka č. 1, a současně uvádí, 
že Příloha 3 smlouvy u části 6 veřejné zakázky, obsahuje chybu v psaní a správně má být uvedena technická 
norma ČSN EN 60507, jak je uvedeno v Příloze 2 smlouvy Technická specifikace, konkrétně v bodu 1.2 
Všeobecné požadavky. Upravená Příloha 3 k části 6 veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto dokumentu. 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Příloha 3_Technicke parametry uchazeče_Část 6)_revize 

 

 

Kristýna Korecová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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