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V Praze dne 19. 6. 2017 
 
 
 

Věc: Dodatečné informace č. 2 

 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky, které zadavatel obdržel dne 14. 6. 2017 a 15.6.2017. 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s. 

Sídlo zadavatele: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Název veřejné zakázky: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV 

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním 

 
 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Příloha číslo 2 – technická specifikace předmětu VZ 
 
Bod 3.1.1. 
Vnější část základové části je opatřena izolačním nátěrem odolávajícím chemickým vlivům 
 
DOTAZ: Žádáme o přesné vymezení jakým konkrétně chemickým vlivům musí nátěr odolávat 

Znění odpovědi:   

Vnější základová část má být opatřena nátěrem, který má zabezpečit odolnost proti možným chemickým 
vnějším vlivům, tj. proti kyselinám obsažených v půdách, látkám vzniklých např. dopravní činností 
(rozpuštěné soli, oleje), atd.  
Nátěr by měl tedy odolávat většině zředěných kyselin a louhů, minerálních, rostlinných a parafinových olejů, 
alkoholu, benzínu a čisticím prostředkům. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Bod 3.2.3 
Transformátor VN/NN bude dodán zadavetelem/kupujícím. Dodavatel provede instalaci transformátoru do 
trafostanice. K transformátoru budou připojeny kabelové propoje 
 
DOTAZ: 
Požaduje zadavatel, aby součástí dodávky trafostanice byly tlumiče vybrací pod transformátor? Je 
zadavetelem preferován nějaký konkrétní typ tlumičů vibrací? 

Znění odpovědi:   

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že jestliže budou splněny všechny požadované technické 
parametry, zejména pak hlučnost trafostanice, zadavatel výslovně nepožaduje tlumiče vibrací pro instalaci 
distribučních transformátorů. 



 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Bod 3.3. 
Součástí dodávky je rámeček se sklem (plexisklem) pro umístění schéma VN a NN. 
 
DOTAZ: 
Jakou velikost rámečku požaduje zadavatel? A nebo alespoň jaký formát musí mít schémata VN a NN (A4, 
A3…..??) 

Znění odpovědi:   

Zadavatel požaduje pro schéma VN a NN rámeček se sklem pro formát A3. 

 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

S ohledem na rozsah předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifika a dále s ohledem na skutečnost, 
že existují nevyjasněné body technického zadání předmětu této zakázky,  žádáme o prodloužení lhůty pro 
podání nabídek alespoň do 9.7.2017 

Znění odpovědi:   

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta končí dne 10. 7. 2017 v 11:00.  

 

Otázka č. 5 

Znění dotazu 

Chtěl bych se doptat na dobu plnění výše uvedené veřejné zakázky. Opravdu to bude od 1.1.2016 – 
31.12.2019 ? 

Znění odpovědi:   

Z návrhu kupní smlouvy vyplývá, že se sjednává na dobu 4 let s účinností od 1. 1. 2018. 

 

 

 

 

Kristýna Korecová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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