
Veřejné zakázky s.r.o., Praha 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00 
Tel./fax: 222 261 468, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz 

 

 
 
 
V Praze dne 26. 6. 2017 
 
 
 

Věc: Dodatečné informace č. 5 

 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky, které zadavatel obdržel dne 20. 6. 2017. 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s. 

Sídlo zadavatele: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Název veřejné zakázky: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV 

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním 

 

 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Dotazy se týkají Části C - Pochozí stanice 

V  bodě 3.1.8 Přílohy 2 - Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky není uvedeno, že je 
požadována odnímatelná střecha, ale v bodě 3.1.9 jsou požadovány vázací body RD 36 pro manipulaci se 
střechou.  

Na toto navazuje i Příloha č. 3, kde je u oddílu střecha požadavek na vyjádření k vázacím bodům.  

Náš dotaz zní je požadavek na demontovatelnou střechu u pochozích stanic ? Pokud ne, jsou zbytečné 
vázací body. 

Znění odpovědi:   

K výše uvedenému zadavatel uvádí, že jestliže je předmětem plnění u části C veřejné zakázky pochozí 
stanice, kde střecha není samostatnou částí, nepožaduje vázací body RD 36 pro manipulaci se střechou. 
V takovém případě uchazeč uvede u položky „Body pro montáž střechy” v Příloze 3 Technické parametry 
nabízeného zboží informaci, že střecha netvoří samostatnou část stanice. V takovém případě nebude 
považováno případné doplnění „NE“ za důvod pro vyloučení nabídky pro nesplnění požadavků zadavatele.  
  

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Dotazy se týkají Části C - Pochozí stanice 

Pro blokové transformovny vn/nn 22/0,4 kV s vnitřní obsluhou do jm. výkonu 2x630 kVA  jsou v Příloze 2 
uvedeny  dva půdorysy, varianta I. a II., ale v Příloze 3 je pouze jeden specifikační list. Máme vytvořit další 
specifikační list pro variantu II. ? nebo stačí uvést oba typy do tohoto listu, pouze u názvu, rozměrů a 
hmotností vepíšeme oboje do jednoho odpovědního obdélníčku,   



Znění odpovědi:   

Zadavatel poskytuje jako přílohu této dodatečné informace Přílohu č. 3 Technické parametry uváděné 
prodávajícím u části C veřejné zakázky, přičemž je tabulka přizpůsobena pro vyplnění varianty I. a II. 
Uchazeč případně obdobným způsobem upraví (zdvojí) i další položky tabulky, bude-li to vyžadovat nabízený 
předmět plnění.  

 

 

Přílohy: 
 
Příloha 3 Technické parametry uváděné prodávajícím_část C  

 

 

 

 

Kristýna Korecová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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