
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 19 
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN TAX s.r.o., 
jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 7. 8. 2017 žádosti o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám.  
 
Na tyto žádosti (a dotazy v nich uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi. 
 
 
Dotaz č. 1: 

„Umožňuje zadávateľ pri popise technických náležitostí v tabuľkách pri technických požiadavkách 

na rôzne komponenty zadania využiť odkaz na ľubovolný zdroj informácie ako napríklad manuál, 

white paper či samotný opis vlastnosti či spôsobu realizácie, ktorý sa potom stane súčasťou 

prílohy? 

(napríklad príloha zmluvy o dielo 1c, sekcia 1.3  alebo príloha zmluvy o dielo 1b, sekcia 4.1 pre 

stĺpec "Odkaz do dokumentace, popis skutečnosti výrobce")“  
 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel umožňuje odkázat se na libovolný dokument v českém/slovenském  jazyce, pokud 

není specifikováno konkrétně zadávacími podmínkami, že má být dokument předložen přímo 

v nabídce (např. certifikace apod.). Dokumentace k elektroměrům a koncentrátorům musí být 

dodána nejen se zadávací dokumentací, ale také se zlatými vzorky (etalonem)  na cejchovnu. 

 

Co se týče dotazu ohledně toho, zda se tyto dokumenty stanou součásti smlouvy, tyto 

dokumenty se uvedením odkazu stanou součástí dané přílohy smlouvy a tím i smlouvy jako 

takové. 

 

Nicméně dokumentace doručená se „zlatými vzorky“ bude uložena na cejchovně společně s 

nimi. 

Zadavatel: 
E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

„Smart metering pilotní projekt“ 
 

Evidenční číslo VZ: 647035 



 

 

Dotaz č. 2: 

„Príloha č. 1b SoD, všeobecná požiadavka 3 stanovuje, že meradlá potrebujú certifikáciu krajiny. 

 

Otázka 1: Je certifikácia MID dostatočná, alebo je nutné, aby meradlá boli certifikované aj 

certifikačným orgánom Českej republiky? 

Otázka 2: Ak obstarávateľ vyžaduje certifikáciu krajiny, potom pred začatím dodávok ako súčasť 

projektu budú meracie prístroje testované a certifikované. Umožní obstarávateľ uchádzačom 

predložiť vzorky meradiel ako súčasť odpovede, ktoré sú certifikované MID, ale nie certifikované 

certifikačným orgánom Českej republiky?“ 
 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že činnou energii požaduje MID certifikaci, pro jalovou energii 

je nutné mít českou certifikaci od ČMI v souladu se zákonem 505/1990 Sb. v platném znění, 

nebo požádat u ČMI o zaevidování Schválení typu, pokud je jalová energie certifikována mimo 

ČR. Certifikáty je nutné předložit společně se vzorky měřidel. 

 

 

Dotaz č. 3: 

„Príloha č. 1b SoD, položka 57 uvádza požiadavky týkajúce sa funkcie "Testovací režim". Náš 

prístup spočíva v použití lokálneho nástroja na údržbu na zmenu konfigurácie meradla pre 

zobrazenie len požadovaných položiek v čase spustenia testu pomocou pripravených 

konfiguračných súborov. 

Otázka: Je prijateľné použiť tento alternatívny prístup?“ 

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel uvádí, že přístroj musí být možné přepnout do testovacího režimu bez ztráty 

naměřených dat, ostatních záznamů a změny metrologických vlastností. Zobrazení registrů na 3 

desetinná místa:  

Zobrazení energie – požadujeme jednu z variant: 

7+3 na LCD a 7+3 v registru, 

4+3 na LCD a 7+3 v registru, 

Výkon 2+3. 

Aktivace příkazem. Deaktivace musí proběhnout po odpojení napětí (v případě, že to 

technologie umožňuje, dojde k deaktivaci až po uplynutí 30ti minut v beznapěťovém stavu). Dále 

musí být možné provést deaktivaci příkazem. Aktivační a deaktivační příkaz musí být jasně 

specifikován dodavatelem. 



Zadavatel nechce před úředním ověřením měnit konfiguraci přístroje parametrizačním 

programem, proto vyžaduje „Testovací mód“. 

 

 

Dotaz č. 4: 

„Príloha č. 1b SoD, položka 61, uvádza: " Pro zálohování času - v případě použití baterie: s 

garantovanou životností minimálně 10 let. Baterie musí být vyměnitelná bez porušení zajišťovací 

značky výrobce a nutnosti demontovat elektroměr z odběrného místa.“ 

 

Otázka: Ak má batéria 20-ročnú dĺžku života, ktorá je zhodná so životnosťou elektromera, je 

akceptovateľné použitie nevymeniteľnej batérie?“ 
 

Odpověď zadavatele:  

Pro zálohování času - v případě použití baterie: s garantovanou životností minimálně 10 let. 

Baterie musí být vyměnitelná bez porušení zajišťovací značky výrobce a nutnosti demontovat 

elektroměr z odběrného místa. Musí být možné baterii zaplombovat plombou distributora. V 

případě použití supercapu požadujeme zálohu RTC minimálně 5 dní. 

 

 

Dotaz č. 5: 

„Príloha č. 1b, položka 75 uvádza, že sú potrebné dva spínacie prvky, min. 5A. 

Otázka 1: Je možné použiť externé zariadenie, ako napríklad modul na riadenie zaťaženia, na 

prepínanie relé podľa rozpisov TOU? 

Otázka 2: Sú dve relé 100 mA akceptovateľnou alternatívou?“ 
 

Odpověď zadavatele:  

Spínací prvky musí být součástí elektroměru, zadavatel nepřipouští žádné externí zařízení. 

Spínací prvky musí být na sobě nezávislé, tj. pro každý prvek musí být možné nastavit jinou TOU 

tabulku v souladu s požadavkem 69 a 70 Technické specifikace a dalších požadavků popisujících 

spínací prvek, tj. požadavků 75 – 83 Technické specifikace. Spínací prvek musí být dimenzován 

na 5A. 

 

 

Dotaz č. 6: 

„Požiadavky v Prílohe č. 1d, SIR.03.M a SIR.03.DC, vyžadujú aby aktualizácie firmvéru mali 

digitálne podpisy. 

Otázka: Je akceptovateľný zabezpečený prístup pomocou autentifikačného kódu symetrických 

správ, čo je alternatívny spôsob zabezpečenia.“ 
 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel uvádí, že nepřipouští použití žádného symetrického mechanismu pro autentifikaci. 



 

 

Zadavatel zároveň oznamuje, že v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi nedošlo 

k úpravě zadávacích podmínek. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje. 

 

V Praze dne 11. 8. 2017 

 

ROWAN TAX s.r.o. 

Adriana Gomolová 


