
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 22 
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN TAX s.r.o., 
jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 21. 8. 2017 žádost o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. 
 
Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi. 
 
 
 
Dotaz č. 1: 

„V příloze SoD číslo 1a „Technická specifikace pro datové koncentrátory/gateway" v sekci 

Technická specifikace, bod 1 uvádí zadavatel, že požaduje „ES prohlášení o shodě". Prosím, 

potvrďte náš předpoklad, že se jedná o „EU prohlášení o shodě". Dále zadavatel požaduje dodat 

prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. V současné době již vystavujeme prohlášení o shodě 

podle nového zákona 90/2016 Sb. Prosím, potvrďte, že zadavatel bude akceptovat prohlášení 

o shodě vydané podle novějšího právního předpisu.“ 

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování 

shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, hovoří 

o měřidlech a o radiových zařízeních šířících rádiové vlny volným prostorem bez umělého vedení 

s frekvencí nižší než 3000GHz. Datový koncentrátor není ani měřidlo a ani radiové zařízení. 

Z toho důvodu Zadavatel požaduje v technické specifikaci prohlášení o shodě dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Dotaz č. 2: 

Zadavatel: 
E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

„Smart metering pilotní projekt“ 
 

Evidenční číslo VZ: 647035 



„V příloze SoD číslo 1a „Technická specifikace pro datové koncentrátory/gateway" v sekci 

Technická specifikace, bod 1 „Zkouška napěťovým impulsem" požaduje zadavatel provést 

zkoušku podle normy ČSN EN 50470-1, článek 7.3.3. Upozorňujeme zadavatele, že norma ČSN EN 

50470-1 „Vybavení pro měření elektrické energie (AC)" je určena pro digitální statické 

elektroměry. Článek 7.3.3. výslovně definuje jak provést zkoušku na elektroměru, používá pojmy 

jako napěťový a proudový okruh. Uvažovaný datový koncentrátor není přístrojem pro měření 

elektrické energie a z logiky věci nemá popisované obvody. Prosím, zrušte nebo modifikujte 

požadavek na zkoušku v tomto bodu tak, aby bylo možné zkoušku provést. Dále upozorňujeme 

zadavatele, že odkaz na normu ČSN EN 50470-1 je i bodu 10 „Jmenovité síťové napětí", v tomto 

případě však lze požadavek aplikovat i na datové koncentrátory/gateway.“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že souhlasí s připomínkou tazatele a přistupuje ke zrušení páté položky tabulky 

v čl. 4 přílohy č. 1a závazného vzoru Smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že přílohou Kupní 

smlouvy je identická příloha, zadavatel rovněž přistupuje ke zrušení páté položky tabulky v čl. 4 

přílohy č. 2b závazného vzoru Kupní smlouvy. 

 

Aktualizované verze přílohy č. 1a závazného vzoru Smlouvy o dílo a přílohy č. 2b závazného 

vzoru Kupní smlouvy jsou přílohou těchto dodatečných informací. 

 

 

Dotaz č. 3: 

„V příloze SoD číslo 1a „Technická specifikace pro datové koncentrátory/gateway" v sekci 

Technická specifikace, bod 5 „Elektrická pevnost" požaduje zadavatel provést zkoušku podle 

normy ČSN EN 61010-1. U tohoto bodu není uveden článek normy, podle kterého požaduje 

zadavatel zkoušku provést. Upozorňujeme zadavatele, že norma ČSN EN 61010-1 je určena pro 

„elektrická měřící, řídící a laboratorní zařízení". Myslíme si, že datový koncentrátor není 

„měřícím, řídícím a laboratorním zařízením". Navrhujeme zkoušet elektrickou pevnost spíše 

podle normy ČSN EN 60950-1 „Zařízení informační technologie - Bezpečnost". Prosím definujte 

normu a článek normy, podle které se má zkouška provést.“ 

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel upozorňuje, že v případě datového koncentrátoru se jedná o zařízení, které je 

instalováno do distribuční trafostanice, tedy do distribuční sítě a je vystaveno mnohem 

nepříznivějším vlivům než zařízení instalované v domovním rozvodu. V této souvislosti Zadavatel 

trvá na požadavku provést Elektrickou pevnost v souladu s ČSN EN61010-1. 

 

 

Dotaz č. 4: 



„V příloze SoD číslo 1a „Technická specifikace pro datové koncentrátory/gateway" v sekci 

Technická specifikace, odstavec 4.1 „Typový štítek" požaduje zadavatel uvést na štítku pojmy 

„Typ schválení", „Teplotní třída" a „Třída ochrany". Prosím, uveďte bližší vysvětlení těchto pojmů, 

případně normy, podle kterých jsou tyto údaje určovány.“ 

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel níže uvádí vysvětlení uvedených pojmů: 

Typ schválení – uvede se značka dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění – §13 – odst. 3, 4, 5 

Teplotní třída – bude uveden pracovní rozsah teplot pro dané zařízení, viz kapitola 4 bod 

18  technické specifikace 

Třída ochrany – zadavatel požaduje třídu ochrany II dle ČSN EN 61140 v platném znění, v této 

položce bude tedy uvedena třída ochrany II 

 

 

Dotaz č. 5: 

„V příloze SoD číslo 1a „Technická specifikace pro datové koncentrátory/gateway" v sekci 

Technická specifikace, odstavec 4.2 „Čárový kód" požaduje zadavatel uvést na štítku definovaný 

čárový kód. Některé pojmy použité pro vytvoření čárového kódu jsou zřejmě interně definovány 

zadavatelem (Materiál - tabulka s klíčem dle SAP (přiděluje Servis TPM)), jiné nemají pro DCU 

relevanci (Počet míst číselníku - počet číslic počítadla (bez desetinných míst)). Prosím, specifikujte 

jasně pojmy pro vytvoření čárového kódu, případně uveďte vzor. Mají mít vzorky předané 

s nabídkou čárový kód dle této specifikace?“ 

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel požaduje formát dle technické specifikace pro datové koncentrátory. V případě, že 

zařízení nemá číselník, bude hodnota „počet míst číselníku“ 0. U vzorku jde hlavně o ověření 

čitelnosti čárového kódu zařízením zadavatele. Přesné hodnoty budou specifikovány před 

samotnými dodávkami zařízení, viz kapitola 4.2. 

 
 
Dotaz č. 6: 

„Dále na základě výše uvedených dotazů žádáme o prodloužení termínu k předání nabídky.“ 

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel se k otázce prodloužení lhůty pro podání nabídek vyjadřuje v závěru těchto 

dodatečných informací. 

 

 



Zadavatel zároveň oznamuje, že v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi došlo 

k úpravě zadávacích podmínek. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 

15. 9. 2017 do 9:00. 

 

 

Příloha č. 1: Aktualizovaná verze přílohy č. 1a závazného vzoru Smlouvy o dílo 

Příloha č. 2: Aktualizovaná verze přílohy č. 2b závazného vzoru Kupní smlouvy 

 

 

V Praze dne 21. 8. 2017 

 

ROWAN TAX s.r.o. 

Adriana Gomolová 
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