
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 34 
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN TAX s.r.o., 
jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 13. 9. 2017 a 14. 9. 2017 žádosti 
o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
 
Na tyto žádosti (a dotazy v nich uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi. 
 
 
 
Dotaz č. 1: 

„V zmysle DI č.31 prosíme o doplnenie informácie a dopresnenie bodu 4 prílohy 1f SoD tak, aby 

bolo jasne vymedzené čo tento bod predstavuje.“ 

 

Odpověď zadavatele: 

V bodě 4 přílohy č. 1f Smlouvy o dílo se nejedná o HW, kterého se týkají dodatečné informace 

č. 31, ale o SW do mobilních zařízení (laptop, tablet, terminál, mobil) pro možnost odečtu, 

diagnostiky, nastavení elektroměru, případně koncentrátoru v případě, že nelze provést dálkově. 

 
 
Dotaz č. 2: 

„Dokument E.ON - Smart metering - KS ELM_DC_vzor (P02a - Elektroměry třídy A), bod 77. uvádí: 

„Jmenovité spínací napětí (Uc) spínacího prvku kde je uvedeno Rozsah dle normy ČSN EN 50470-

1.” 

Dotaz: Je požadována odolnost spínacího prvku na maximální spínací napětí 1,15*Un, tedy Uc 

maximální = 1,15*230V = 264,5V nebo je požadavek jiný? Prosíme upřesnit požadavek.“ 

 

Zadavatel: 
E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

„Smart metering pilotní projekt“ 
 

Evidenční číslo VZ: 647035 



Odpověď zadavatele: 

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje dimenzovat spínací prvek dle ČSN EN 50470-1. Tato 

norma se odkazuje na ČSN EN 60038 – Jmenovitá napětí CENELEC, kde je uvedeno 230V ± 10%. 

Pokud bude spínací prvek dimenzován na vyšší napětí, zadavatel to bude akceptovat. 

 
 
Dotaz č. 3: 

„Dokument SoD HW_SW – P01d_Kybernetická bezpečnost, str. 9: SPR.02, Doporučená aktivita 

ujištění, bod 4. uvádí: 

„Dedikované generátory pseudonáhodných čísel jsou definovány např. ve FIPS 186-2 [7], FIPS 140-

2 (Příloha C) [8], AIS 20 [9] a AIS 31[10].“ 

Dotaz: Požaduje Zadavatel, aby bylo vyhověno všem certifikačním normám (FIPS 186-2, FIPS 140-

2, AIS 20, AIS 31), nebo je dostačující vyhovět jen některé z uvedených norem?“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že uchazeč musí vyhovět alespoň jedené z uvedených norem. 

 
 
Dotaz č. 4: 

„Dokument SoD HW_SW – P01d_Kybernetická bezpečnost, str. 9: SPR.02, Doporučená aktivita 

ujištění, bod 7. uvádí: 

„Důkazem o implementaci by mohly být reporty standardizovaného testovacího postupu jako je 

např. Program pro validaci kryptografických algoritmů (Cryptographic Algorithm Validation 

Program) NIST (CAVP) [11].“ 

Dotaz: Požaduje Zadavatel dodání těchto reportů již v rámci nabídky nebo až v průběhu 

implementace?“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že Bod 7 je součást doporučené aktivity ujištění. To znamená, že není nutné 

předkládat zprávu/report, že je dodržována CAVP nebo, že je implementována určitá norma. 

Součástí testování kybernetické bezpečnosti bude ověření dostatečné kvality náhodně použitých 

hodnot. 

 
 
Dotaz č. 5: 

„Dokument SoD HW_SW str. 27, článek XIX., bod 1.b. uvádí: 

„v případě, že Zhotovitel v kterémkoliv Vyhodnocovacím období nedodrží závazný parametr 

odečtenosti dle Přílohy č. 1j této Smlouvy, má Objednatel nárok na slevu z ceny Služeb podpory 

provozu ve výši 5,- EUR za každý smart meter, který bude pod hranici odečtenosti 98 %.“ 



 

Podotázka č. 1: 

„Jakým způsobem bude Zadavatel určovat procento odečtenosti? Z hodnot v MDM nebo z hodnot 

v koncentrátorech nebo z jiných hodnot? Prosíme popsat přesnou metodiku určování procenta 

odečtenosti, rozhodnou pro přiznání předmětného nároku na slevu.“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Vyhodnocování se provádí pro „došlá“ data do odečtové centrály. Vyhodnocení bude provedeno 

buď reportem přímo v odečtové centrále, nebo na exportovaných datech mimo systém (export 

z odečtové centrály). Pro vyhodnocování KPI bude používán report odečtenosti profilů a registrů 

k času 8:00 za každý den. Report bude obsahovat počet elektroměrů s kompletně odečtenými 

daty za předchozí den D, a počty za D-3. Za odečtená data profilů se považuje odečet všech profilů 

dle specifikace. Za odečtená data registrů a událostí  se považuje odečet stavů registrů a událostí 

dle specifikace. Měsíční hodnoty se získají sečtením denních hodnot D, D-1, D-3 v procentech 

vydělených počtem dnů v měsíci. K měsíčním hodnotám  bude přičteno procento elektroměrů 

v poruše. 

Do výpočtu budou zahrnovány všechny instalované elektroměry. Zahrnována nebudou odpojená 

místa a místa v poruše (způsobeno provozem  DS a příp. zásahem zákazníka). Zadavatel pro 

vyloučení pochybností dodává, že porucha přístroje (zaseknutý modul apod.) není poruchou v DS. 

 

Podotázka č. 2: 

„Z jakého počtu smart metrů bude Zadavatel odečtenost měřit – z tzv. „očištěného“ či 

„neočištěného“ nebo z jinak určeného počtu? Prosíme popsat přesnou metodiku určení 

předmětného „podhraničního“ smart metru.“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Z hodnocení jsou vyloučeny elektroměry odpojené od napětí a místa v poruše. Ve vztahu 

k vymezení poruch zadavatel odkazuje na odpověď na podotázku č. 1 výše. 

 

 

Zadavatel zároveň oznamuje, že v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi nedošlo 

k úpravě zadávacích podmínek. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje. 

 

 

V Praze dne 19. 9. 2017 

 

ROWAN TAX s.r.o. 

Adriana Gomolová 
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