
 

 

VYSV TLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Zadavatel: Obec Rozdrojovice 

Se sídlem: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice 

IČ: 00282499 

Název veřejné zakázky: Přístavba základní školy 

 

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 28. 2. 2018 uvedenou žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost (a v ní obsažené dotazy) poskytuje 
zadavatel následující odpovědi. 

 

Dotaz č. 1: 
V souboru "Přístavba ZŠ Rozdrojovice - objekt s tělocvičnou - VV", na listu "0166 0166 Pol" 
je v řádku č.21 uvedena položka č.5: 

5 162701109R00 

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 
z horniny 1 až 4 

m3 
9 

900,00000 
  

 
Předpokládáme, že uvedené množství 9900 m3 je špatné. 

Žádáme Vás tímto o opravu VV.  
Odpov ď zadavatele: 
Zadavatel považuje položku "Vodorovné přemístění - příplatek" za správnou.  

Rozpočet předpokládá skládku ve vzdálenosti 20 km od místa těžby zeminy. Základní 
položka počítá s odvozem a složením do vzdálenosti 10 km. 

Příplatek se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km za každý 1m3 odvážené 
zeminy. 

 

Dotaz č. 2: 
Projektová dokumentace silnoproudu neobsahuje knihu svítidel a výpočty osvětlení. 
Žádáme Vás o doplnění projektové dokumentace silnoproudu. 

Odpov ď zadavatele: 
Zadavatel zpracoval zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace v nezbytných 
detailech pro přípravu nabídek. Zadavatel považuje tedy podklady jím doposud poskytnuté za 
úplné a kompletní.  

Zadavatel však pro představu dodavatelů poskytuje tabulku s výpisem specifikace minimálního 
počtu uvažovaných svítidel jako přílohu tohoto vysvětlení.   

Tabulka obsahuje výpis specifikace minimálního počtu uvažovaných svítidel, definovaných na 
základě příkonu a případně světelného toku. Ve finálním návrhu osvětlení jsou oproti minimu 



 

 

z výpočtu umělého osvětlení a knize svítidel, pro některé místnosti zvoleny větší počty zářivek 
na úkor některých LED svítidel, viz výkres EL01. Pro zachování požadavků § 6 ZZVZ tabulka 
s výpisem specifikace minimálního počtu uvažovaných svítidel neobsahuje odkazy na 
konkrétní výrobky či výrobce.  

 

Dotaz č. 3: 
V souboru "Přístavba ZŠ Rozdrojovice - objekt s tělocvičnou - VV", na listu "0167 0167 Pol" 
je v řádku č.44 uvedena položka č.9: 

9 162701109R00 

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 
z horniny 1 až 4 

m3 
34 

945,66800 

 
Předpokládáme, že uvedené množství 34945,668 m3 je špatné. 
 
Žádáme Vás tímto o opravu VV. 
Odpov ď zadavatele: 
Zadavatel považuje položku "Vodorovné přemístění - příplatek" za správnou.  

Rozpočet předpokládá skládku ve vzdálenosti 20 km od místa těžby zeminy. Základní 
položka počítá s odvozem a složením do vzdálenosti 10 km. 

Příplatek se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km za každý 1m3 odvážené 
zeminy. 

 

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 nedochází k úpravě zadávacích 
podmínek. S ohledem na výše uvedené zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

 

 

V Rozdrojovicích dne 2. 3. 2018 

Za Obec Rozdrojovice: 

 

Ing. Daniel Stráský, starosta  



TABULKA MINIMÁLNÍHO POČTU SVÍTIDEL PŘISTAVBY ZŠ ROZDROJOVICE

Název Množství MJ

SVÍTIDLO 6400  4000K  42W IP54 OPÁL 10 KS

SVÍTIDLO LED 6400  4000K  42W IP54 OPÁL 1 KS

SVÍTIDLO LED 8800 4000K 66W IP54 OPÁL 3 KS

SVÍTIDLO LED ABS 6400 42W 4000K  IP66 8 KS

SVÍTIDLO LED ASYMETRICKÉ 200W/4000K 20000LM ČERNÉ  IP65  IK8 402X303X64MM ZÁRUKA 5 LED 10 KS

SVÍTIDLO LED PŘIS KRUH 22W 4000K 1980LM IP44 OPÁL 21 KS

SVÍTIDLO LED PŘIS KRUH 32W 4000K 2880LM IP44  OPÁL 12 KS

SVÍTIDLO PŘIS/ZÁVĚS 2X36W T8 G13 EP NÍZKÉ  MŘÍŽKA MATNÁ 11 KS

SVÍTIDLO PŘIS/ZÁVĚS 2X58W T8 G13 EP NÍZKÉ MATNÁ PARABOLICKÁ MŘÍŽKA 6 KS


		2018-03-02T11:20:02+0000
	 (Licence: Obec Rozdrojovice)
	Not specified




