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VeFejna zakazka:
.UdrZba VZT a KLM systém(i v Hale Rondo”

zadavana mimo rezim zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek:

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM

Zadavatel ve vefejné zakazce ,Udrzba VZT a KLM systémél v Hale Rondo poskytuje nize uvedené
dodatecné informace.

Dodatecné informace €. DI Il

Dotaz €. 7 (obdrZen dne 8. 3. 2018):

V pfiloze ¢. 1

a) Rddek 47 - o kolik metri rozvodi, pocet koncovych elementt a regulacnich prvkd se jedng?

Odpovéd zadavatele:

Bohuzel tuto informaci neni mozné zjistit. Jedna se o pausalni cenu za kontrolu stavu VZT rozvod(
v&. drobnych oprav, Cisténi a dil¢iho prenastaveni.

Dotaz C. 8 (obdrZen dne 8. 3. 2018):

Prosim o specifikaci origindini sady filtrG v Pfiloze ¢. 2

a) Fadek 12, 14, 16 a 41. Nejsou uvedeny rozméry, tfida filtrace a polet. Tykaji se tyto filtry pouze
Jjednotek, které jsou vepsdny o Fddek vySe? U ostatnich jednotek se nepoZaduje, aby bylo souédsti ceny
i cena za filtry? Pfedpokldddm, Ze pFi nutné vyméné se bude resit nad rémec smlouvy?

U rddki 12,14 a 16 - dle dostupnych informaci byly jednotky PZP doddny ve specidinim provedeni bez

filtracniho dilu s oddélenou ¢dsti energetickou a ventildtorovou a to kvili sloZité zdstavbé do stdvajici
konstrukce haly. Filtry jsou Feeny v pfivodnich potrubich do jednotky a nebyly souédsti doddvky PZP.
Z tohoto duvodu potiebujeme védét typ a rozmér pouZitych filtrd.

U Fddku 41 v pozndmce: V cené sady filtri za rok musi byt zahrnuta kompletni sada filtr vyménénd

v poZadované Cetnosti - neni jasné, zda se tykd jen jednotky o Fddek vySe nebo pro viechny jednotky
Janka KLM?




b) U potrubnich ventildtor Remak RP 60-35 - filtracni vioZky maji byt v rdmci poloZky vyménény nebo
jen zkontrolovédny? V pFipadé vymény prosim o upfesnéni tiidy filtrace, a zda se jednd o kapsovy nebo
vioZkovy filtr.

Odpovéd zadavatele:

a) Rozméry a t¥idy filtrace vybranych VZT zafizenich zjiStuje zhotovitel. Dle dostupnych informaci
uvadi vyrobce ve svych podkladech pouze termin ,sada filtr(l”. Viz. také dotaz ¢. 2. Pokud je tieba
po profylaktické kontrole VZT zaFizeni provést vyménu daldich filtratnich materiald, bude
Fe3eno formou objednévky dle doloZeni skute€ného stavu.

K ¥.41 - Jednd se VZT zaf. 52 - ostatni jednotky budou FeSeny nad rdmec smlouvy dle skutecného
stavu.

b) Viz. odpovéd a).

Dotaz €. 9 (obdrZen dne 8. 3. 2018):

Jsou vechna zafizeni jednoduse dostupnd nebo je nutné u nékterych zafizeni pouZit plosinu, pfipadné
jiné zdvihaci zafizeni, leSeni apod.? Pokud ano, zafizuje ploSinu zhotovitel nebo objednatel?

Odpovéd zadavatele:
VZT Jednotky jsou pFistupné s vyjimkou jednotek PZP. Manipulacni prostfedky k jejich pfistupu si
bude na vlastni naklady zajiStovat zhotovitel.

Dodateéné informace &. DI |

Dotaz €. 1 (obdrZen dne 2. 3. 2018):

Béhem prohlidky bylo FeSeno, Ze u nékterych VZT systémi si filtry méni sami sprdvci na hale a
nékteré spadaji pod vefejnou zakdzku (prosim o potvrzeni, zda to takto souhlasi).

Vzhledem k tomu, Ze ve specifikaci nejsou u nékterych systémi poZadovdny sady filtrd (nejsou
vypsdny), predpokldddme, Ze se jednd o systémy, kde si tedy filtracni vioZky budou Fesit sami spravci
na hale Rondo.

Prosim o provéfeni, zda chybéjici poloZky (sady filtri) u nékterych VZT je umysiny.

Odpovéd zadavatele:

Ano, u nékterych systémd nejsou pozadovany sady filtrl (nejsou vypsany), jedna o systémy, kde si
filtracni vloZky Fesi provozovatel haly sam. Pfedmétem zakazky jsou polozky (filtry) uvedené v
prilohach &. 1 a 2 OP.



Dotaz €. 2 (obdrZen dne 2. 3. 2018):

Pro Fadné nacenéni je tfeba bliZe specifikovat poloZky , origindini sada filtri”. U kaZdé VZT jednotky,
kde je poZadavek na nacenéni filtrd, je tfeba zndt typ filtru, tfidu filtrace, pocet a rozméry
jednotlivych filtra.

Odpovéd zadavatele:
Specifikace filtrd nenf uvedena ve vyrobni dokumentaci k VZT jednotkam. Typ, tfidu, pocet a

rozméry filtrd stanovuje kazdy uchaze¢ samostatné.

Dotaz €. 3 (obdrZen dne 2. 3. 2018):

U poZdrnich klapek je u nékterych v pozndmce napsdno ,véetné revize”, Pfedpokidddme, Ze
zakonem dané Kontroly provozuschopnosti (revize) poZadujete tpiné u vSech poZdrnich klapek.

Odpovéd zadavatele;

Ano. Zakonem dané Kontroly provozuschopnosti (revize) pozadujeme u viech pozarnich klapek.

Dotaz €. 4 (obdrZen dne 2. 3. 2018):

Ve specifikaci jsou systémy obsahujici chladivo, minimdiné nékteré systémy spadnou do kategorie,
kde je ze zékona nutné provadét kontroly tésnosti (kontrola tniku chladiva). Je poZadovdna i tato
kontrola na zarizenich s chladivem? Pokud ano, je tfeba specifikovat, u kterych zafizeni je
poZadavek na provddéni kontrol (bohuZel pouze z obecného popisu zafizeni toto neni mozné uréit).

Odpovéd zadavatele:

Kontroly aniku chladiva jsou FeSeny samostatné, nejsou pfedmétem této zakazky.

Dotaz €. 5 (obdrZen dne 2. 3. 2018):

U polozky potrubni rozvody, koncové elementy a regulacni prvky je vhodné specifikovat, co konkrétné
poZadujete za servisni prdce.

Napf. Potrubni rozvody (vizudini prohlidka, kontrola poskozeni, kontrola izolaci), Koncové elementy
(vyCisténi Celnich desek nebo pouze vizudlini kontrola)?

Ddle jmenované regulacni prvky jsou pomérné rozsahly pojem, je nutné toto specifikovat blize, o kterd
zarizeni se jednd. (napr. sem spadaji veSkerd Cidla instalované na VZT, teplotni, vihkosti, tlakovd, ddle
frekvencni ménice, Skrtici klapky a obecné veskeré regulaéni ventily, reguldtory pritoku a snimace
pritoku a mnoho dalSich).




Odpovéd zadavatele:
Na potrubnich rozvodech se kontroluje nastaveni regulacnich klapek, porovnat s Gvodnim

nastavenim systému dle PD popf. dil¢i prenastaveni dle poZadavku uZivatele. Kontrola funkce a
sméru pohybu servopohont, provéfit viechny provozni povely pro pohyb servopohoni. Kontrola
funkénosti sméSovacich ventildl, provéfit viechny provozni povely pro pohyb servopohond.
Kontrola funkce regulace a ochran, letni / zimni provoz, poruchové stavy. Vizuainé se provadi
kontrola tepelné a pozarni izolace. Kontroluje se stav (mechanické poskozeni) a Cistota koncovych
elementl a jejich pfipadné CiSténi.

Dotaz €. 6 (obdrZen dne 2. 3. 2018):

Ve specifikaci nejsou uvaZovany naklady na dopravu. Vhledem k tomu, Ze adhoc polozka je
vztazena pouze na vyjezd technika k opravé, ma byt tedy doprava rozpusténa do jednotlivych
cenovek zafizeni, nebo bude poloZka adhoc pocitana, jako doprava i k pravidelnému servisu?

Odpovéd zadavatele:

Naklady na dopravu budou rozpustény do ostatnich polozek.
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Mgr. Martin Miks$, generalni feditel spolecnosti
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