
 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

 

E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupen společností Czech Business Advisory 

s.r.o., Kpt. Jaroše 1932/13, Brno, 60200, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, 

obdržel dne 18. 4. 2018 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto 

žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi. 

  

Dotaz č. 5: 

V Technických specifikacích pro 1i 3 fázové elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) 

se v bodě 26 Typ šroubů v pomocných svorkách uvádí: 

Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2 

Žádáme o informaci, zda nedošlo k omylu a Zadavatel předpokládá PHS1 nebo PZS1. 

Odpověď zadavatele: 

Vznikla chyba v bodě 26 Technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky u části 

1 a 2 veřejné zakázky, kterou zadavatel opravuje následujícím způsobem.   

Část 1 veřejné zakázky 

Původní znění: 

26 Typ šroubů v proudových svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2. 

 Typ šroubů v pomocných svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2. 

 

Nové znění: 

26 Typ šroubů v proudových svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2. 

 Typ šroubů v pomocných svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS1 nebo PZS1. 

 

Část 2 veřejné zakázky 

Původní znění: 

26 Typ šroubů v proudových svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2. 

Zadavatel: 
E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

„Elektroměry pro domácnosti II “ 
 

Evidenční číslo VZ: Z2018-010620 



 Typ šroubů v pomocných svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2. 

 

Nové znění: 

26 Typ šroubů v proudových svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2. 

 Typ šroubů v pomocných svorkách Šroub s kombinovanou hlavou PHS1 nebo PZS1. 

 

Spolu s tímto vysvětlením je zasílána/zveřejněna nová verze technické specifikace s datem 

20.4.2018. 

 

Dotaz č. 6: 

V Technické specifikaci pro 1 fázové elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) se 

v bodě 54 Provozní mód – zobrazení LCD uvádí: 

zobrazení registru 1.8.2 a 2.8.0 v cyklickém zobrazení v 8 sec intervalu a zobrazení dalších 

symbolů (směr toku energie ←A- nebo → A+, chybová událost F, přítomnost L1, výpadek fáze, 

indikace výkonu – bargraf). 

Obvykle bývá indikátor „L1“ u 1F elektroměru trvale vypnutý. Požaduje zadavatel zapnutý 

indikátor i pro 1F elektroměr? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel opravuje bod 54 Technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky u části 

1 veřejné zakázky. Nově odstraněn požadavek na přítomnost 1F u 1T a 2T elektroměrů. 

 

Původní znění: 

54 Provozní mód – zobrazení LCD 1tarif - zobrazení registru 1.8.2 a 2.8.0 v cyklickém 
zobrazení v 8 sec intervalu a zobrazení dalších symbolů 
(směr toku energie ←A- nebo→ A+, chybová událost F, 
přítomnost L1, výpadek fáze, indikace výkonu – bargraf) 

 

2tarif – cyklické zobrazení registrů 1.8.2, 1.8.3 a 2.8.0 v 8 
sec intervalu, zobrazení aktivního tarifu ▼ nad nápisem VT 
nebo NT, zobrazení dalších symbolů (směr toku energie 
←A- nebo →A+, chybová událost F, přítomnost L1, výpadek 
fáze, indikace výkonu – bargraf) 

 

 

Nové znění: 

54 Provozní mód – zobrazení LCD 1tarif - zobrazení registru 1.8.2 a 2.8.0 v cyklickém 
zobrazení v 8 sec intervalu a zobrazení dalších symbolů 
(směr toku energie ←A- nebo→ A+, chybová událost F, 
výpadek fáze, indikace výkonu – bargraf) 

 



2tarif – cyklické zobrazení registrů 1.8.2, 1.8.3 a 2.8.0 v 8 
sec intervalu, zobrazení aktivního tarifu ▼ nad nápisem VT 
nebo NT, zobrazení dalších symbolů (směr toku energie 
←A- nebo →A+, chybová událost F,  výpadek fáze, indikace 
výkonu – bargraf) 

 

 

Spolu s tímto vysvětlením je zasílána/zveřejněna nová verze technické specifikace s datem 

20.4.2018. 

 

Dotaz č. 7: 

V Technických specifikacích pro 1i 3 fázové elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) 

se v bodě 69 (1F) a bodě 70 (3F) Čárový kód uvádí: 

Materiál – tabulka s klíčem dle SAP (přiděluje servis TPM). 

Má uchazeč použít již dříve přidělený kód nebo mu bude pro jednotlivé typy přidělen nový? 

Pokud bude přidělován nový, kdy ho uchazeč obdrží? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel odkazuje na znění kapitoly 4.5 Technické specifikace předmětu plnění veřejné 

zakázky, kde je uvedeno následující:  

 

V rámci výběrového řízení bude kontrolována pouze čitelnost čárového kódu nikoliv jeho 

obsah. Obsah čárového kódu bude ověřen v Servisu TPM Tábor před prvními dodávkami tedy 

až po uzavření smlouvy. Dále budou před každou dodávkou v Servisu TPM ověřeny číselné 

řady výrobních čísel. 

 

Dotaz č. 8: 

U rámcové smlouvy žádáme na straně 5, v bodě 3, článek 2 doplnění v následujícím znění: 

Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že cena zboží zahrnuje 
mimo jiné i veškeré náklady na dopravu zboží kupujícímu na místo určené ve výzvě k plnění 
v rámci ČR. 

Je možno toto upřesnění doplnit? 

Odpověď zadavatele: 

V návaznosti na znění ustanovení v čl. 3 odst. 1 rámcové dohody, kde je výslovně uvedeno, 

že místem plnění je území České republiky a konkrétní místo plnění bude vždy pro konkrétní 

dílčí dodávku (plnění) určeno ve výzvě k plnění, se zadavatel nedomnívá, že je nutné smlouvu 

upřesnit.   

 

Dotaz č. 9: 



U rámcové smlouvy žádáme na straně 10., v bodě 11 změnu u lhůty na opravu zboží z 10 na 
20 pracovních dnů. 

Je možno tuto změnu provést? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel trvá na původním znění.   

 

Dotaz č. 10 

Je nutno předat společně s nabídkou znovu technickou dokumentaci, která má být součástí 
předaných vzorků? 

Odpověď zadavatele: 

Blíže k dokumentům upřesňuje odpověď č. 12 tohoto vysvětlení. 

 

Technické dokumenty ke vzorkům (jsou-li požadovány v tištěné podobě) doporučuje zadavatel 

přiložit ke vzorkům, které jsou zasílány na adresu E.ON Servisní, s.r.o., Servis TPM, Čsl. 

Armády 2114, 390 03 Tábor. Není nutné přikládat duplicitně k nabídce zasílané na adresu 

administrátora veřejné zakázky. Zadavatel pro vyloučení pochyb doplňuje, že doporučuje 

předložit i technické dokumenty svázané do jednoho svazku.   

 

Dotaz č. 11 

V zadávací dokumentaci – vzor formuláře Seznam významných dodávek je uveden 
požadavek jak na počet kusů, tak i jejich cenu. Tento údaj je však předmětem obchodního 
tajemství. 

Je možno vyplnit pouze počty kusů u jednotlivých významných dodávek? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upouští od tohoto požadavku. Účastníci nejsou povinni tento údaj do vzoru 

formuláře uvádět.   

 

Dotaz č. 12 

V bodě 1.4.2. (poslední odstavec) se píše, že se vzorky elm musí být předloženy dokumenty. 

Jak mají být tyto dokumenty předloženy – nějaký specifický popisek?, obsah?, svázat je?, 

originál a kopie?, na DVD?  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upřesňuje, že veškeré níže uvedené dokumenty jsou požadovány v elektronické 

podobě ve formátu PDF nebo ve skenu (např. na CD, DVD, flash disku), přičemž zadavatel 

upřednostňuje formát souboru s možností vyhledávání. Připustitelná je i varianta, že 

dokumenty vyžadující potvrzení třetí osoby (např. certifikace) budou dodány v papírové 

podobě s podpisy a v elektronické podobě bez nich, aby zde bylo možno vyhledávat. 



Nepředložení souboru ve formátu s možností vyhledávání nebude mít za následek vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení. Jedná se o opatření zadavatele, které přispěje k rychlejší 

orientaci zadavatele v předložených dokumentech a tím k urychlení zadávacího řízení. 

Požadavkem „český překlad s možností vyhledávání“ jsou zdůrazněny dokumenty, kde má 

pro zadavatele český překlad s možností vyhledávání velký význam co do kontroly dokumentů.    

V návaznosti na dotaz č. 13 tohoto vysvětlení zadavatel uvádí, že Protokol o měření 

metrologických parametrů ve výrobním závodě akceptuje v anglickém jazyce.  

 

• certifikace na základě typové zkoušky podle MID, (český překlad s možností 

vyhledávání)  

• schéma zapojení,  

• rozměrový nákres velikosti,  

• další výkresová dokumentace,  

• osazovací schéma přístroje a seznam elektrických a mechanických komponent,  

• osvědčení o provedených zkouškách a potřebná prohlášení o shodě EU (označení 

CE), (český překlad s možností vyhledávání) 

• seznam náhradních dílů (např. pro doplňky krytu, ochranného krytu a krytu svorek) a 

související čísla pro objednání dílů ze seznamu náhradních dílů, jsou-li k dispozici,  

• Podrobný návod pro používání elektroměru a jeho nastavení, (český překlad 

s možností vyhledávání) 

• Dále je požadováno, dodání parametrizačního SW s příručkou (český překlad 

s možností vyhledávání) a seznamem příkazů podle normy IEC pro komunikaci 

s elektroměrem (český překlad s možností vyhledávání). SW musí být kompatibilní 

s OS Windows 7,8, 8.1,10 verze 32 bit i 64 bit, k SW budou dodány potřebné licenční 

klíče(soubory), 

• Vzorky plomb jak ve fyzické, tak i v papírové podobě (fotografie) a plombovacího 

drátu, 

• Protokol o měření metrologických parametrů ve výrobním závodě. (akceptuje se 

anglický jazyk viz odpověď č. 13 tohoto vysvětlení) 

 

Dotaz č. 13 

Je možné dodat protokoly ze zkoušek elektroměrů v AJ? Jde o cca 50 listů. Certifikáty na 

přezkoušení typu jsou v ČJ. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel akceptuje protokoly ze zkoušek elektroměrů v anglickém jazyce. V případě 

pochybností je oprávněn vyzvat účastníka k předložení úředně ověřených překladů 

dokumentů do českého jazyka.  

 

Dotaz č. 14 

Dokumenty uvedené na straně 11 a 12 zadávací specifikace v bodě 14 se předkládají 

společně s nabídkou, nebo budou požadovány zadavatelem pouze po úspěšných 

dodavatelích až po vyhodnocení nabídek? 



Odpověď zadavatele: 

Požadavky uvedené v čl. 14 zadávací dokumentace se vztahují na vybraného dodavatele pro 
danou část veřejné zakázky. Tyto dokumenty nejsou účastnící povinni předkládat již jako 
součást svých nabídek. V případě, že účastník dokumenty ve své nabídce předloží a zároveň 
se stane vybraným dodavatelem, bude výzva dle § 122 odst. 3 ZZVZ zohledňovat účastníkem 
již předložené dokumenty.   

 

Dotaz č. 15 

Bod 14 zadávací dokumentace – máme předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o 

skutečných majitelích.  

Dotaz: [zadavatelem vypuštěna identifikace konkrétního účastníka] je evidováno v Centrálním 

depozitáři cenných papírů, kde jsou údaje o skutečném majiteli. Jsme tam evidováni pod LEI 

(Legal Entity Identifier) číslem [zadavatelem vypuštěna identifikace konkrétního účastníka].  

Splňuje tato informace Váš požadavek k informacím o skutečném majiteli? 

Odpověď zadavatele: 

Požadavky uvedené v čl. 14 zadávací dokumentace se vztahují na vybraného dodavatele pro 

danou část veřejné zakázky. Ve vztahu k vybranému dodavateli bude postupováno tak, že 

budou zohledněny jím případně již předložené dokumenty. Zadavatel nebude ve fázi před 

podáním nabídek tyto požadavky blíže specifikovat či upřesňovat.  

 

Dotaz č. 16 

Technická specifikace 1 F elektroměru bod 4.3. – Schéma zapojení, číslo 67 

Požadavek E.ON: Je požadováno umístění schématu na čelním panelu přístroje. 

Vzhledem k tomu, že 1 F elektroměr má limitovanou plochu pro umístění takového schématu 

na čelním panelu, je možnost umístit toto schéma pod kryt svorkovnice? 

Odpověď zadavatele: 

Alternativně je možné umístit schéma i na krytu svorkovnice. 

 

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek následovně:  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 5. 2018 ve 12:00 hodin. 

Otevírání obálek se uskuteční dne 22. 5. 2018 ve 12:05 hodin. 

V ostatním zůstávají zadávací podmínky beze změn.  

 

V Českých Budějovicích dne 23. 4. 2018 

E.ON Distribuce, a.s. 


