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V Praze dne 18. 6. 2018 
 
 
 
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci 
ve věci níže uvedené veřejné zakázky: 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce,a.s. 

Sídlo zadavatele: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Název veřejné zakázky: DODÁVKA ZAPOUZDŘENÉHO ROZVADĚČE 110 KV - opakování 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 
 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

V bodě 3.2 ZD požadujete jako součást dodávky rovněž systém detekce úniku plynu SF6. Máte vůči tomuto 
systému nějaké požadavky? 
Nabízené možnosti: 
• standardní bez vzdálených informací 
• standardní se vzdálenými informacemi pomocí SMS 
• standardní se vzdálenými informacemi pomocí SMS a e-mailu 
• standardní s připojením k zákaznickému systému 
 

Znění odpovědi 

 
Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že k systému úniku plynu nemá žádné další požadavky než ty uvedené v 
technické specifikaci. Tzn. je požadován systém detekce úniku plynu SF6 s metalickým přenosem stavů do 
místní skříně NN (ochrany). Všechny nádoby s plynem SF6 budou vybaveny vizuální signalizací stavu plynu 
SF6. 
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