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Vysvětlení zadávací dokumentace na zakázku v užším nadlimitním řízení v režimu zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek podle § 99 odst. 1. 

 
Identifikace veřejné zakázky  

 

Název veřejné zakázky: Bouzov – kanalizace a ČOV 

Zakázka zadaná UŽŠÍM ŘÍZENÍ v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ). 

 

Zadavatel 

Obec Bouzov  

zastoupená:   Ing. Zdeněk Foltýn 

     starostou obce 

adresa:    Bouzov 2 

     783 25 Bouzov 

IČO:    00298719 

(dále jen „Zadavatel“) 

 
 
 

 

Vysvětlení ZD č. 17 
 
DOTAZ: 
Zadavatel obdržel dne 17. 12. 2018 od účastníka následující dotaz: 
 

 Na základě přiloženého dokumentu žádáme o vysvětlení, za jakého důvodu, byla uchazeči 

odeslána zpráva od jiného uchazeče, tj. od Metrostav a.s. 
 
 

 
 
 



ODPOVĚĎ: 
Dotaz účastníka byl zaslán prostřednictvím systému E-ZAK ENVI Agentura a to formou Žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel na tento dotaz reagoval a to mimo jiné rovněž přes systém E-ZAK ENVI Agentura a to formou 
Vysvětlení zadávací dokumentace. Odpověď přes systém E-ZAK ENVI Agentura se objeví v systému 
E-ZAK ENVI Agentura všem oprávněným osobám za přiřazené dodavatele což jsou všichni účastníci, 
kteří prošli kvalifikací a byli osloveni Výzvou k podání nabídky.  
 
Jelikož se jedná o dotaz uvedený přes jiný způsob komunikace než je uvedený v zadávací dokumentaci, 
nebude zadavatel již na případné další dotazy přes systém E-ZAK ENVI Agentura reagovat. 
Elektronická komunikace mezi účastníky a zadavatelem bude probíhat dle ZZVZ a ZD pouze e—mailem 
nebo datovou schránkou. Zveřejňování vysvětlení či doplnění ZD probíhá přes profil zadavatele.  
Systém E-ZAK ENVI Agentura slouží pouze jako elektronický nástroj pro podání nabídek.  
 

Vysvětlení ZD č. 18 
 
DOTAZ: 
Zadavatel obdržel dne 17. 12. 2018 od účastníka následující dotaz: 
 
Při kontrole cen u technologie jsme objevili pravděpodobně chybu ve VV. Některé položky jsou v záložce 
2-1-1 Technologie ČOV uvedeny 2x (jedná se o trubní rozvody jednotlivých částí technologie). Pokud 
jsou tyto položky naceněny – excel je automaticky počítá 2x a tím je celková cena navýšena. Položky 
jsou rozvedeny pod „ST-8-1(až9)“, ale sčítá se i jejich hodnota uvedená pod „ST-1(až7)“. Posílám 
přílohou vyznačené v pdf. 
 
Dále jsou uvedeny v záložce „2-1-2 Technologické elektro, MaR a dálkový přenos“ položky odpovídající 
částem technologického celku ČOV, ze kterých není jasné, co by u těchto položek mělo být naceněno. 
Ani elektrikáři tyto položky nenacenili. Ani pro nás z pohledu technologie není pochopitelné, k čemu se 
vztahují, neboť kompletní technologie je naceněna v předešlé záložce.  
Při pohledu na nový VV se zdá, že tento problém není řešen. Zmínku o tomto jsem nenašla ani v 
dodatečných vysvětleních ZD.  
 
Domníváme se, že bychom měli podat žádost o vysvětlení. 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

 

 



 



 
 
 
ODPOVĚĎ: 
 

2-1-1 - FS 02.1.1 Technologie ČOV  

1-7 - Potrubí, armatury, pomocné ocelové konstrukce ČS - NENACEŇOVAT 

1-8 - Potrubí, armatury, pomocné ocelové konstrukce IMP - NENACEŇOVAT 

DM.2 - Potrubí, armatury, pomocné ocelové kosntrukce, materiálové provedení: nerez, ocel žár. zink, PE, 

PVC - NENACEŇOVAT 

KH.15 - Potrubí, armatury a pomocné konstrukce kalojemu - NENACEŇOVAT 

KH.16 - Potrubí, armatury a pomocné konstrukce strojního odvodněni kalu - NENACEŇOVAT 

FJ.6 - Potrubí, armatury a pomocné konstrukce - NENACEŇOVAT 

P.2 - Potrubí, armatury, pomocné konstrukce - NENACEŇOVAT 

 

2-1-2 - FS 02.1.2 Technologické elektro, MaR a dálkový přenos 

R-TC-001 - ČS splaškových vod - NENACEŇOVAT 

R-TC-002 - Fekální jímka - NENACEŇOVAT 

R-TC-003 - Integr. mechanické předčištění - NENACEŇOVAT 

R-TC-004 - Biologický reaktor - NENACEŇOVAT 

R-TC-005 - Chemické srážení fosforu - NENACEŇOVAT 

R-TC-006 - Kalojem - NENACEŇOVAT 

R-TC-007 - Strojní odvodnění kalu - NENACEŇOVAT 
 


