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1.  Úvod.  

1.1. Rozsah proje ktov é dokum entace  

 Předložená  projektová   dokumentace řeší v  rozsahu projektu prováděcí dokumentace měření a 
regulace klimatizace (MaR) centrální sterilizace v 1.NP včetně jejího zázemí v areálu Vsetínské 
nemocnice a.s.. 

Předmětem je návrh MaR vzduchotechnické jednotky (VZT8) klimatizace příslušných prostorů 
sterilizace, bez silové elektroinstalace k pohonům souvisejícím s klimatizací (předmětem silnoproudu)  

Tento projekt byl vypracován v úzké návaznosti na projekt vzduchotechniky a projektu pro 
vytápění staveb a rozvody chladu. 

Při zpracování projektu bylo postupováno v souladu s platnými normami a zásadami pro návrh 
použitých zařízení.  
 V DPS jsou zahrnuty tyto práce a dodávky: 

 A.  Dodávka a montáž zařízení MaR pro VZT 
  B.  Vytvoření, oživení a komplexní zkoušky. 
 Řídící člen: 
 Řídící člen včetně rozšiřujících, napájecích a komunikačních modulů a doplňků. Dodávka 
zahrnuje i případné licenční poplatky za běžící aplikaci. (Vývojové prostředí není součástí dodávky) 

1) Nadřazená komunikace po komunikační sběrnici Ethernet včetně podpory připojení ke stávající 
vizualizaci (viz. úprava stávající vizualizační stanice). 

2) Počet DI,DO,AI,AD viz. schéma zapojení. 
3) Integrovaná P-bus sběrnice pro budoucí možné rozšíření doplněním modulů. 
 

1.2. Použ ité po dklad y  

technologický projekt VZT, ÚT  a rozvod chladu 

konzultace s investorem-uživatelem 

vyhlášky a odborná literatura 

studie LT Projekt 5/2011 

ČSN33 2000-5-51 ed. 3  Stanovení základních charakteristik 

ČSN33 2000-4-41ed.2+Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN33 2000-4-43 ed.2  Ochrana proti nadproudům 

ČSN33 2000-4-481      Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým                   

    proudem podle vnějších vlivů 

ČSN33 2000-4-54 ed.2  Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN33 2130  Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN33 2180, změna a  Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů  

ČSNEN 62305 ed.2  Ochrana před bleskem-soubor ČSN 

ČSN34 2300  Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích zařízení 

ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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2.  Technická da ta 

2.1. Volba pro udo vých sou stav , napětí a způsob nap ájení. 

RB4 umístění-strojovna VZT v 3.NP 

Napájecí rozvodná soustava: 1NPE,~ 50 Hz, 230V/TN-S-MDO-předmětem elektroinstalace 

Technologie VZT8 a polní instrumentace: 

Napájecí rozvodná soustava: 1NPE,~ 50 Hz, 230V/TN-C-S- MDO-předmětem elektroinstalace 

Rozvodná napěťová soustava:   1NPE,~50 Hz, 230 V/TN-C-S 

    2NPE, ~50 Hz, 24 V/TN-S; 0,2-10V DC 

2.2. Vnější v livy.  

             V prostorech, které jsou dle ČSN33 2000-5-51 považovány za normální, se protokolárně vnější 

vlivy neurčují. Stanovení základních charakteristik vychází z ČSN33 2000-5-51 ed.3. V místnostech, pro 

které jsou vnější vlivy stanoveny normou nebo jiným předpisem se vnější vlivy neuvádí (umývací prostory 

ČSN33 2000-7-701 ed.2 při instalacích se vychází z definic příslušné normy. 

2.3. Stup eň důležit osti do dávk y elektri cké ene rgie.  

 Dle ČSN34 1610 ve stupni č.3-dodávka elektrické energie zajištěna z distribuční sítě, přes vlastní 

transformační stanici. 

2.4. Způsob kom penzace účin íku cos φ.φ. φ.φ. 

 Není předmětem této části PD. 

2.5. Zásady řešení o chrany pro ti zkratu , přetížení, nebezpečí úrazu  el. p roud em, uzemnění. 

 Jištění proti přetížení a zkratu je řešeno pomocí jističů, pojistek, PTC čidel a termokontaktů vinutí 

motorů (řeší silnoproud).  

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena tak, že dle ČSN33 2000-4-41 ed.2+Z1 

splňuje požadavky na provedení základního stupně ochrany: 

 -základní:   automatickým odpojením vadné části od zdroje, krytím, izolací 

 -zvýšená:  doplňujícím pospojováním 

 Napájecí systém rozváděče MaR má rozdělenou soustavu na samostatný ochranný vodič PE a 

pracovní nulu N, čili systém TN-S. Ochrana před přepětím je ošetřena svodiči přepětí ve dvou stupních a 

s vf filtrem. Řídicí systém bude napájen přes přepěťovou ochranu-svodič přepětí ve smyslu ČSN33-2000-

4-44. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, ve kterých budou přístroje namontovány. 

Soustava tzv. hlavního pospojování, které vychází z hlavní uzemňovací přípojnice, na kterou jsou vodiči 

CYA16 m
2
, připojena potrubí vstupující do objektu. Na soustavu vyrovnání potenciálu budou připojeny 

pevně instalované spotřebiče ze skřínky vyrovnání potenciálu (vnější ochranná svorka K12), ale také 

kovové armatury a příslušná zařízení, která se mají připojit na soustavu vyrovnání potenciálu. V objektu 

budou do hlavního pospojování spojeny (předmětem rozvodů NN) tyto vodivé části: 
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 -ochranný vodič PE 

 -uzemňovací přívod 

 -kovové potrubí (voda, kanalizace, ÚT, aj.) 

 -místní pospojování 

2.6. Zásady řešení o chrany před přepětím . 

 Navržená ochrana proti přepětí je celkově třístupňová. První a druhý stupeň je součástí „Zařízení 

silnoproudá a bleskosvody“. Třetí stupeň přepěťové ochrany bude osazen do dodaného rozváděče MaR. 

3.  Technický po pis.  

3.1. Složení VZT  8-klim atizace st eriliz ace v 1.NP.  

 Na klimatizaci centrální sterilizace v 1.NP včetně jejího zázemí je navržena samostatná  

klimatizační jednotka ve vnitřním a hygienickém provedení, pracující s oběhovým vzduchem s cca 30% 

podílem čerstvého vzduchu. Jednotka bude umístěna ve stávající strojovně vzduchotechniky v 3.NP na 

místě stávající demontované vzduchotechnické jednotky rovněž pod označením VZT8.  

 Jednotka zajišťuje úpravu vzduchu dvoustupňovou filtrací, směšováním, vodním ohřevem voda 

80/600C a vodním chlazením voda 6/120C. Motory jednotky jsou vybaveny frekvenčními měniči 

umožňující plynule regulovat výkon zařízení. Čerstvý vzduch je nasáván ze stávajícího sání z fasády 

strojovny vzduchotechniky a je po úpravě směšováním, filtrací a ohřevem (chlazením) dle požadovaných  

parametrů klimatizovaného prostoru, přiváděn  do prostoru centrální sterilizace. Z přívodní větve bude ve 

strojovně vzduchotechniky napojen přes mechanický regulátor konstantního průtoku stávající potrubní 

rozvod osazen stávajícím dohřívačem sloužící pro větrání stávajících místností 2.NP, dále bude přívodní 

větev napojena na stávající požární klapku a svedena stávající šachtou do 1.NP. Odsávání tzv. 

špinavých prostor jako sociální zařízení a úklid jsou řešeny samostatnými odsávacími potrubními 

ventilátory. Na větrání technické místnosti č.m.132 (odvedení technologických zisků) je rovněž navržen 

samostatný odsávací ventilátor. Tento ventilátor bude ovládán od termostatu v rámci profese silnoproudu. 

Odsávání sociálních zařízení č.m. 102,103,104,105 a úklidové místnosti bude napojeno na stávající 

odsávací ventilátor VZT12, který slouží na odsávání sociálních zařízení. Výměníky jednotek budou 

napojeny na centrální rozvod topné a chladící vody–viz profese vytápění. 

3.2. Demont áže. 

 V rámci demontáží bude provedena demontáž stávající vzduchotechnické jednotky VZT8 ve 

strojovně vzduchotechniky v 3.NP, včetně všech komponentů MaR a potrubního rozvodu. Ve strojovně 

budou zachovány stávající požární klapky, nasávací protidešťová žaluzie, výfuková hlavice a stávající 

teplovodní potrubní dohřívač, který slouží pro větev větrající 2.NP, která bude rovněž zachována. 

 V prostoru stávající sterilizace v 1.NP budou demontovány veškeré potrubní vzduchotechnické 

rozvody včetně distribučních elementů a souvisejících komponentů.  

4.  Účel a funkc e zařízení MaR  

4.1. Funkce za řízení. 

 Celý systém měření a regulace je pojat, jako samostatně autonomně pracující s cílem dosažení 

plně automatického provozu zařízení na parametry klimatizovaného prostoru VZT8 dle zadání profese 

vzduchotechniky se zajištěním zejména: 
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-automatické řízení provozu a výkonu větrání VZT8 ve zvolených otáčkách a časových úsecích dle 

užívání prostorů 

-automatické řízení ohřevu, chlazení s příslušným posunem mezi těmito úkony a omezením parametrů 

vydechovaného vzduchu do prostorů 

-automatické řízení přívodního event. odtahového ventilátoru VZT v závislosti na rychlosti v potrubí 

-automatické řízení poloh klapek pro zajištění nutného přívodu čerstvého vzduchu-směšováním 

-automatické řízení ohřevu dohřívacího dílu pro 2.NP s omezením parametrů vydechovaného vzduchu do 

prostorů 2.NP 

  -aut. ošetření a zaznamenání provozních a poruchových stavů: 

    - provoz/porucha čerpadla 

    - protimrazová ochrana ohřívače na straně vzduchu i na výstupu otopné vody 

    - provoz/poruchy frekvenčních měničů ventilátorů 

    - zanesení filtrů 

   - vazba na systém EPS resp. sledování stavu požárních klapek.  

   -evidence provozovaných hodin jednotlivých zařízení 

 Za pomoci volně programovatelné regulační stanice (DDC) bude zajištěna žádaná automatická 

provozní kvalita regulovaných okruhů VZT8 vč. dohřevu pro prostory 2.NP. Pro případ detailnějšího 

zjištění stavu zařízení je k dispozici ve strojovně VZT 3.NP „Centrála“-PC s vizualizačním programem, 

pomocí kterého bude možné provést (odborným a zaškoleným pracovníkem) ovládání příslušných 

zařízení-výstupů, detailní buď přeparametrování nebo lokalizování příslušných provozních stavů zařízení.  

 Vzduchotechnická jednotka tvoří frekvenčně řízený přívodní a odtahový ventilátor a dva 

jednootáčkové odtahové ventilátory pomocných provozů, směšovací díl, ohřívací díl a chladicí díl. 

Pomocí regulační stanice se zajistí  žádané parametry-ohřev nebo ochlazování přiváděného vzduchu do 

klimatizovaného prostoru se zabezpečovací protimrazovou ochranou (viz Poruchové stavy), vazbou na 

blokování chodu na současný chod ventilátorů jednotky funkčně nutných pro větrání příslušných prostorů 

(8M1 současně s 8M2, 8M4 a 8M5). Jinak není vázána funkčně na ostatní jednotky respektive na 

stavební vzduchotechniku. V závislosti na snímači teploty vzduchu z prostoru (8BT7) je řízen výkon 

ohřívače a chod chlazení-při vysoké teplotě (při respektování přednostního chlazení venkovním 

vzduchem. Ohřívač a chladič jsou postupně řízeny dle požadavku teploty v prostoru s omezením 

parametrů (8BT3) přiváděného vzduchu ve vydechovacím potrubí. Řídicí automat zajistí teplotu vzduchu 

klimatizovaného prostoru na žádaných  hodnotách (dle specialistů pro VZT) snímané v odtahovém 

potrubí z klimatizovaném prostoru s omezením horní a spodní hranice teploty vydechovaného vzduchu 

do prostoru (snímače v přívodním kanálu potrubí 8BT3) korekcí na náhlé změny dle teploty z prostoru 

(8BT6). Venkovní  snímač teploty (8BT1) slouží také pro vyhodnocení, zda v případě potřeby chlazení 

vzduchu do prostoru nelze použít venkovního (chladnějšího) vzduchu (noční "předchlazení"). Pomocí 

regulátorů diference tlaků (8SdPx) jsou hlídány, signalizován a evidovány  zanesené příslušné filtry. 

Provoz prostoru se uvažuje automatický dle časového programu. V normálním provozu jsou navoleny 

vyšší otáčky a v době mimopracovní jsou otáčky nižší. Frekvenčně řízené ventilátory (8M1, 8M2) mají 

otáčky také řízeny dle snímačů průtočného množství (8BS1, 8BS2) na požadované hodnoty a to 

v závislosti na zanášených filtrech. 
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 Provoz VZT: 

-zapnutí bude:  -dle časového plánu VZT dané SW v řídicí stanici  

-vypnutí bude:  -dle časového plánu VZT dle SW 

-porucha-reakce termostatu protirnrazové ochrany  

-porucha-ventilátor přívod/odtah je zapnut ale nenaskoči spínač   

                  diferenčního tlaku 

-poruch -během chodu VZT je teplota přiváděného vzduchu do místnosti pod 

dolním limitem déle jak 5 minut 

-porucha -porucha rozšiřujících modulů nebo porucha komunikace s nimi  

Dojde-li k vypnuti VZT Z důvodu poruchy, může být zařízení uvedeno do provozu až po deblokaci 

poruchy tlačítkem na rozvaděči.  Výskyt poruchy je zaznamenán do čítače poruch. Deblokaci poruchy se 

čítače nuluji.  Výskyt některé z výše uvedených poruch je signalizován světelnou signalizaci-svítí trvale. 

Za SW ponese záruky firma, která ho investorovi dodá. Projekt uvažuje s maximálním využitím tras 

vzduchotechnického potrubí, elektroinstalace a závěsů rozvodů ÚT. Nákladově bude v dalším stupni PD 

zakalkulováno i navržení, odladění, odzkoušení a generování SW pro uvedený rozsah MaR včetně úprav 

stávajícího SW regulátoru v RB1 ev RB2. 

Regulátor bude umístěn v rozváděči RB4 bez silové částí. Ta je řešena v rámci elektroinstalace. 

Tento silový rozváděč RM1 je s rozváděči MaR  (RB1 a RB2) propojen ovládacími a signálními kabely. 

Stejně tomu bude i u nového rozváděče MaR pro VZT8, ozn RB4. Příslušné vývody k pohonům jsou 

realizovány z RM1. 

4.2. Letn í ošet ření p rovo zuschopn osti VZT . 

 V případě letního provozu, kdy z velké části doby není třeba vytápění a není tudíž aktivován ventil 

ohřevu a cirkulační čerpadlo, provede se programově jednou týdně otevření a uzavření ventilu ohřevu a 

zapnutí čerpadla cirkulace TV na cca 2 minuty. Tímto se zajistí jejich stálá provozuschopnost při 

přechodu na trvalé zimní provozování. 

4.3. Ochrana oh řívacího  dílu VZT před po škozením  mrazem. 

 Protimrazová ochrana ohřívacího dílu je snímána na straně vzduchu i na straně vody. Na straně 

vzduchu to je kapilárovými kontaktními snímači s činnou kapilárou po celé délce a na straně vody pak 

analogovými teplotními snímači s rychlou reakcí. Kapilárové snímače musí být umístěny přímo na 

jednotce ohřevu a analogové pak na vratné potrubí z jednotky v minimální vzdálenosti od ní. Hodnota 

kritické teploty u kontaktních snímačů bude nastavena přímo na snímači na 5°C a u spojitých snímačů 

pak bude nastavena softwarově na 10°C. V případě aktivace poruchy regulátor zajistí odstavení 

ventilátorů, uzavření klapek a plné otevření směšovacího ventilu ohřívače a spuštění čerpadla. Porucha 

je signalizována jako kritická a před opětovným spuštěním jednotky v automatickém provozu musí 

obsluha zajistit ohřátí jednotky. 

 Dojde-li k aktivaci poruchy u analogového snímače bude ochrana zajištěna pouze v případě 

automatického režimu. V tomto případě budou vypnuty ventilátory a po odeznění poruchy jednotka 

automaticky pokračuje v provozu. Porucha je signalizována jako nekritická. 
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4.4. Odst avení VZT  signálem EPS. 

    V rámci profese slaboproud je na DI vstup DDC přiveden bezpotenciálový signál, který při 

aktivaci systémem EPS provede odstavení VZT8 z provozu po celou dobu jeho aktivace. Ukončením se 

VZT8 uvede automaticky do provozního stavu. 

4.5. Omezení chlazení  dle pa ramet ru chl adicí  vody.  

    Vzhledem ke kapacitě chadicí vody, je snímána její hodnota a pokud její parametry nejsou 

v žádaných mezích (hodnota teploty chladicí vody je vyšší než 60C, znamená, že se chladí v jiných VZT 

zařízeních) je požadavek na chlazení pozdržen do doby, kdy budou její parametry na potřebné hodnotě. 

    Venkovní  snímač teploty slouží také pro vyhodnocení, zda v případě potřeby chlazení vzduchu 

do prostoru nelze použít venkovního (chladnějšího) vzduchu (noční "předchlazení").  

4.6. Porucho vé stav y a sign alizace. 

 Na vybraných místech zařízení VZT jsou rozmístěna čidla, která snímají hlídané provozní stavy 

jednotlivých regulovaných veličin a provozních stavů jiných zařízení. Poruchové stavy jsou 

vyhodnocovány softwarově (SW). Při jejich eventuálním překročení nebo zareagování se uvede do 

činnosti poruchová nebo havarijní optická signalizace. Přivolaná obsluha provede nulování zapnutím 

tlačítka "DEBLOKACE-ZAP". Po dobu trvání poruchy po deblokaci přejde poruchová signalizace z 

trvalého svitu na svit přerušovaný, netrvá-li poruchový stav, blikání signálky ustane a poruchový vstup je 

připraven reagovat na další poruchový signál a odstavený okruh se automaticky uvede do činnosti. 

Přístroj i po nulování reaguje na nově příchozí signály od jiných vstupů. Došlo-li k "DEBLOKACI" a přitom 

poruchový stav trvá, dojde k opětovnému spuštění optické signalizace. Tyto poruchové stavy jsou 

signalizovány automatem a jeho prostřednictvím jsou na regulačním okruhu, ve kterém je indikována 

porucha provedeny případné akční zásahy, zajišťující návrat veličin do žádaných mezí.  

 Tlačítkem "STOP" lze provést odstavování celého souboru zařízení VZT. 

      Algoritmem automatu lze rozlišovat dva stavy: 

 1. Poruchový stav 

 při mírném nebo krátkodobém překročení nastavené meze (od snímačů xBT, xSP apod.) je 

přerušovaným blikáním signálky poruchy zobrazena výstraha, je případně prováděn takový akční zásah, 

který zajistí návrat do potřebných mezí (protimrazová ochrana ohřívače). U zanesených filtrů, výpadku 

cirkulačních čerpadel se signalizace opakuje po dobu cca 5 minut vždy na počátku nové hodiny. 

Informace automaticky vymizí při návratu veličiny do normálního stavu. 

 2. Havarijní stav 

 při výskytu nebezpečí námrazy na straně vzduchu, výpadek některého ventilátoru nutného pro 

společných chod v rámci jedné VZT apod. se uvede do činnosti trvalá havarijní optická poruchová 

signalizace displeji PC je zobrazeno příslušné překročení havarijní meze sledované veličiny. DDC 

provádí speciální zásah-odstavení nebo přepnutí příslušného zařízení. K opětovnému uvedení zařízení 

do provozu může dojít ručním zásahem obsluhou po odstranění příčiny poruchy a její deblokaci 

"DEBLOKACE". 
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4.7. Monit orov ání zařízení. 

 Provozní stavy technologických zařízení se budou v PC evidovat za účelem sledování délky 

provozních hodin a plánování provádění preventivních údržbových zásahů (výměn olejů, ložisek, filtrů 

apod.). Poruchové stavy budou evidovány a vyhodnocovány za účelem sledování poruchovosti 

příslušných zařízení apod. podle potřeb provozovatele. 

Navrhované monitorované stavy: 

filtry na VZT  stavy: zanesení 

čerpadlo  stavy: chod 

ventilátory (měniče) VZT  stavy:  porucha 

námraza na ohřívači VZT  stavy: riziko námrazy 

4.8. Úprav y a dopln ění PC rozvodny VZT 3.NP . 

 Stávající SW vizualizace (VISONIK Alfa Pro Cop), nové podstanice v RB4  a podstanice v RB1 a 

RB2 se pomocí komunikačního propojení (BLN) spojí v místě „centrály“ PC strojovny VZT-3.NP. 

Vzhledem k nárůstu datových bodů je v návrhu vybavení tohoto pracoviště doplnění-upgrade stávajícího 

SW (Alfa pro V5PX) pro nový počet datových bodů o novou DDC podstanici. Do ní se pomocí nového 

vizualizačního SW včlení všechny podstanice VZT8. Následně s vygenerují nové vizualizační  prostředky 

pro všechny komponenty MaR vč. VZT8. 

 Úprava stávající vizualizační stanice  

1) Pro připojení nově instalovaného řídícího členu, umístěného v nově dodaném rozváděči RB4, je 

v projektu počítáno s doplněním přídavné karty Ethernet (pro Windows XP) do stávající 

vizualizační stanice.  Fyzické propojení mezi rozváděčem RB4 a kartou Ethernet ve stávajícím 

vizualizační stanici bude novým kabelem FTP.   

2)  Stávající programové vybavení stávající vizualizační stanice bude doplněno o programový 

doplněk rozšiřující vizualizační prostředí na verzi umožňující komunikaci nového řídícího členu 

v novém rozváděči RB4.  (Zahrnuje jak fyzické doplnění, tak licenční poplatky.)  

3) U stávajícího programového vybavení stávající vizualizační stanice bude navýšena kapacita 

komunikačních a zobrazovacích možnosti na nové potřeby nového řídícího členu v novém 

rozváděči RB4.  (Zahrnuje jak fyzické doplnění, tak licenční poplatky.) 

4) Do vizualizace budou navázány datové body z nového řídícího členu v rozváděči RB4. Přičemž u 

rušených datových bodů stávajícího řídícího členu (původní rušená vzduchotechnická jednotka 

(na řídícím členu jsou ještě připojeny další vzduchotechnické jednoty)) dojde k bezpečnému 

odpojení logické vazby.   

5) Budou upraveny obrazovky vizualizačních schémat pro potřeby vizualizace nově dodané 

vzduchotechnické jednotky VZT8.  

6) Vzhledem ke změně umístění vizualizační stanice je v projektu počítáno s prodloužením stávající 

kabeláže datové komunikace její výměnou.  

Řídící člen: 

Řídící člen včetně rozšiřujících, napájecích a komunikačních modulů a doplňků.  

Dodávka zahrnuje i případné licenční poplatky za běžící aplikaci. (Vývojové prostředí není součástí 

dodávky). 

Nadřazená komunikace po komunikační sběrnici Ethernet včetně podpory připojení ke stávající 

vizualizaci (viz. úprava stávající vizualizační stanice). 
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Počet DI,DO,AI,AD viz. schéma zapojení. 

Integrovaná P-bus sběrnice pro budoucí možné rozšíření doplněním modulů. 

Při realizaci stavby nebude narušen provoz prostorů nad centrální sterilizací, tzn. v centrálních 
operačních sálech. 

4.9. Periferní z ařízení – instru mentace.  

Jako periferní zařízení budou použity snímače a to jak spojité tak s dvouhodnotovým výstupem a 

akční členy (ovládání čerpadla, pohonů ventilátorů apod.). Vstupní i výstupní signály budou standardní 

úrovně (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, Ni 1000, NTC, pasivní kontakt-dle zvolené DDC). DDC bude propojen 

komunikačním busem do PC strojovny VZT. Centrála s vizualizací bude tvořena stanicí s PC 

s odpovídajícím programovým vybavením. Odtud bude možné sledovat, archivovat a ovládat veškerou 

technologii MaR pomocí vizualizačního programu. 

4.10. Kabelov á listin a. 

 Přehled typů kabelů a propojovaná zařízení. 

        3.NP 2.NP 1.NP 
Poř. Ozn. Odkud Kam CYKY_J JYTY_O CYKY_J JYTY_O  CYKY_J JYTY_O 

        5x1,5 7x1,5 2x1 4x1 7x1,5 2x1 4x1 7x1,5 2x1 4x1 
1 WS8BT1 8BT1 RB4     29               
2 WS8BT2 8BT2 RB4     23               
3 WS8BT3 8BT3 RB4     30               
4 WS8BT4 8BT4 RB4     32               
5 WS8BT5 8BT5 RB4     32               
6 WS8BT6 8BT6 RB4     7     4,5     40   
7 WS8BT7 8BT7 RB4     26               
8 WS8BT8 8BT8 RB4     27               
9 WS8BS1 8BS1 RB4       30             

10 WS8BS2 8BS2 RB4       22             
11 WL8MY1 8MY1 RB4       22             
12 WL8MY2 8MY2 RB4       22             
13 WL8MY3 8MY3 RB4       31             
14 WL8MK1 8MK1 RB4       24             
15 WL8MK2 8MK2 RB4       24             
16 WL8NR1 8NR1 RB4     22               
17 WS8NR1 8NR1 RB4       21             
18 WL8NR2 8NR2 RB4     24               
19 WS8NR2 8NR2 RB4       22             
20 WS8SdP1 8SdP1 RB4     22               
21 WS8SdP2 8SdP2 RB4     24               
22 WS8SdP3 8SdP3 RB4     24               
23 WS8SdP4 8SdP3 RB4     24               
24 WS8SdP5 8SdP5 RB4     7     4,5     38   
25 WS8ST1 8ST1 RB4     25               
26 WS8-RM1 RM1 RB4     12               
27 WL8-RM1 RM1 RB4 10                   
28 WS8_1R2-A 1R2-A RB4       7     4,5     47 
29 WL8_1R2-A 1R2-A RB4   7     4,5     47     
součet pro 1.NP v iz. výkres H0 3.101            47 78 47 
součet pro 2.NP v iz. výkres H0 3.102         4,5 9 4,5     
součet pro 3.NP v iz. výkres H0 3.103 10 7 390 225             
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5.  Kabelo vé rozvod y a pok yny pro m ontáž . 

 Kabelové rozvody (ovládací a měřicí) jsou řešeny měděnými kabely v plechových, drátěných a 

plastových vkládacích kabelových žlabech převážně po konstrukcích zařízení, pomocných závěsech ze 

stropu a po obvodových stěnách a v jednotlivých podlažích ve vkládacích plastových lištách nad 

podhledy. 

 Jednotlivé vodivé žlaby musí být pospojovány použitím vějířových podložek vždy na straně 

šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozváděči. 

 Projekt uvažuje s maximálním využitím tras potrubí VZT a tras ostatní "stavební" elektroinstalace.  

 Kabely od čidel regulátorů vést min.10 cm od silových rozvodů nebo kolmo na ně.  

 Kontaktní regulátory připojit na ochrannou svorku, která je na vnější i vnitřní straně regulátorů. 

 V případě blízkého vedení s tepelným vedením je nutno kabely tepelně odstínit.  

 Čidla v potrubí umisťovat pokud možno šikmo proti směru proudění. 

 Čidla teploty v potrubí vzduchu montovat pokud možno v rovném úseku potrubí 1 až 3D za 

ohřívacím dílem, kde D=2a*b/a+b (a=šířka, b=výška průřezu VZT potrubí). 

 Snímače rychlosti proudění vzduchu umístit do místa s ustáleným rychlostním profilem /rovné 

úseky před a za snímačem). Nemontovat za kolena (doporučení za  kolenem 6xØ/o; před kolenem 

3xØ/o), klapky a výměníky VZT. 

 Stínící pláště od jiných prvků je nutno propojit se zemnicí svorkou v rozváděči. 

 Zajistit po dokončení seznámení a zaškolení obsluhy. 

 Ke svedení kabelů k jednotlivým prvkům využít konstrukce zařízení VZT a ÚT. 

 Přívody k přístrojům, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození (motorům) chránit do výše 

2m nad podlahou trubkami. 

 Oživení a nastavení parametrů regulátoru provede na základě  objednávky výrobní organizace. 

 Veškeré potrubí musí být ve smyslu ČSN33-2000-4-41 ed.2+Z1 po celé trase vodivě propojeno-

náhodný ochranný vodič, dále na začátku t.j ve strojovně bude připojeno na sběrnici PE rozváděče MaR 

vodičem min. CY6z/ž.  

 Takto budou ve strojovně připojeny i ostatní kovové předměty a zejména potrubí vody,odpadů 

atd. Totéž propojení na PE musí být provedeno v prostorách, kde potrubí vyúsťuje. 

 Všechny vodivé díly VZT musí být opatřeny v místě šroubového spojení minimálně jednou 

korunkovou podložkou příslušného průměru, jak ze strany šroubu tak i ze strany matice pokud není 

výrobcem potrubí zajištěno jinak. 

 Všechny nevodivé díly VZT (gumové manžety apod.) musí být překlenuty lankem min. CYA 6 z/ž 

opatřeným na konci kabelovými oky, šroubové spojení kabelových oček musí být doplněno  korunkovou 

podložkou. 

 Při realizaci stavby nebude narušen provoz prostorů nad centrální sterilizací, tzn. v centrálních 
operačních sálech. 
 Pro kabelové rozvody od snímače teploty 8BT6, regulátoru tlakové diference 8SdP5 a signálů 
z rozváděče 1-R2-A v 1.NP jsou využity v naznačených trasách (viz. H03.103 Půdorys 1.np)  kabelové 
žlaby profese slaboproudu (kabely WS8BT6, WS8SdP5, WS8_1R2-A).  
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 Pro kabelový rozvod ovládacího kabelu ventilátorů přes rozváděč 1-R2-A v 1.NP jsou využity 
v naznačených trasách (viz. H03.103 Půdorys 1.np)  kabelové žlaby profese silnoproudu (kabel  
WL8_1R2-A).  

6.  Požadavky na jiné doda vatele. 

6.1. Dodavatel elektro  části.  

-silové vedení mezi rozváděčem RM1 a rozváděčem MaR 

-silové vedení mezi rozváděčem RM1 a technologií VZT8 ve 3.NP 

-silové vedení mezi rozváděčem 1-R2-A a technologií VZT8 v 1.NP 

6.2. Dodavatel slabop roud é části.  

-přívod signálu EPS; bezpotenciálový kontakt pro odstavení VZT8 

6.3. Dodavatel strojn í části.  

-navaření přírub a zamontování ventilů 

-navaření odběrů do potrubí dle výkresů ÚT ev. MaR 

-zajistit zpřístupnění všech odběrných míst a regulačních orgánů během montáže a uvádění do provozu 

-opravy nátěrů svařovaných částí 

-nainstalování tchl. zařízení v souladu s provozními návody dodavatele 

6.4. Dodavatelé ostatn ích p rofesí.  

-provést stavební úpravy (průrazy, niky apod.) pro rozvody MaR podle požadavků, které byly 

specifikovány při zpracovávání PD 

7.  Provozní pok yny pro uži vatele bezp ečnost a ochrana  zdraví. 

 Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho 

úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení. Ke kolaudaci musí být předložen 

protokol o seřízení a odzkoušení zařízení na projektované hodnoty. Na realizovaném projektu se provede 

před uvedením do trvalého provozu výchozí revize podle ČSN33 1500, ČSN33 2000-6-61. Dále 

dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí revizi” s uvedením termínů pravidelných revizí. 

Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení projektu (minimálně v 

jednom provedení, ČSN33 1310), musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dodávek rozváděčů a jiných 

zařízení. Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných revizí, 

kontrol a prohlídek. Tyto práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky 

ČÚBP č.50/1978, 48/1982 Sb. Při práci na elektrických zařízeních a rozvodech musí být dodrženy 

všechny platné ČSN, právní a hygienické předpisy. Obsluhu, údržbu a opravy mohou provádět jen osoby 

s kvalifikací dle ČSN34 3100 a splňující podmínky vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb. Všechny osoby bez 

elektrotechnické kvalifikace, které přijdou do styku s elektrickým zařízením, musí být prokazatelně a 

řádně seznámeny s možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem a to alespoň v rozsahu příslušné 

části ČSN34 3108. Bezpečnost obsluhy je dána vhodným uspořádáním elektrického zařízení, jejich 

přehlednou montáží a trvanlivým označením.  

 Provedení prací musí odpovídat platným normám vč. edicí a změn a předpisům, zvláště pak 

ČSN33 2000-4-47, 33 2000-4-41 ed.2+Z1, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2310, 33 2000-5-523, 33 2135, 33 
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2140, 36 0450, 33 2130, 33 3320, ČSN EN62305-1 ed.2 (část1-4) a ostatním souvisejícím normám. 

Veškeré montážní práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných 

pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění prací a 

bezpečnosti práce. Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí být tato změna předem 

projednána s investorem. S přístroji na dveřích rozváděče při krytí IP40 mohou dle ČSN34 3100 

manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Po otevření dveří (nabývá krytí IP20) mohou po 

otevření dveří obsluhovat pracovníci seznámeni ve smyslu ČSN34 3100. Elektrická zařízení musí být 

před uvedením do provozu vybavena všemi bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN34 3510. 

U příslušných svorek a kontaktů je případně nutno umístit tabulky, upozorňující na nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem v důsledku možnosti výskytu napětí z jiného rozváděče nebo místa. Údržbu a 

pravidelné revize zařízení nutno provádět v pravidelných periodách ve smyslu ČSN33-2000-6-62 a v 

termínech  podle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobců a budou 

předány provozovateli. Provozovatel musí zabezpečit vedení dokumentace v takovém stavu, aby 

odpovídala skutečnosti, zajistit doplňování  změn do dokumentace. Tato dokumentace slouží pro údržbu 

elektrického zařízení a pro provádění pravidelných revizí. Při spuštění zařízení jsou dodavatelem MaR 

nastaveny jednotlivé regulační okruhy. Doporučuje se průběžně sledovat jejich chod a porovnávat 

nastavené a dosahované parametry (teploty, časy, tlaky a pod.). V případě výskytu odchylek od 

nastavených požadovaných hodnot a dosahovaných je třeba zajistit jejich případné zkorigování dle 

návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých výrobců zařízení příp. odbornou firmou v parametrování SW 

stanice nebo i zaškolenou osobou.  

 Řídicí systém bude napájen přes přepěťové ochrany-svodiče přepětí ve smyslu ČSN33-2000-4-

44. Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z 

hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 

309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

(mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi 

padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na 

pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna 

jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 

páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou). Musí být také dodržováno 

NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se 

na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu 

zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným 

osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu 

zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná 

organizační opatření. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 

362/2005 Sb.  Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 148/2006 Sb. a NV č. 494 /2001 Sb. 

8.  Závěr. 

 Projekt  je zpracován  v souladu  s vyhláškou  o dokumentaci staveb a dle zvyklostí 

dodavatelů a projekcí zařízení měření a regulace i na základě  konzultací se správci SW 

stávající PC stanici. 

 Při realizaci stavby nebude narušen provoz prostorů nad centrální sterilizací, tzn. v 
centrálních operačních sálech. 

prosinec  2012 




