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1. Úvod 

1.1. Rozsah projektové dokumentace  

Předložená    projektová   dokumentace řeší v  rozsahu realizačního projektu návrh klimatizace centrální 

sterilizace v 1.NP včetně jejího zázemí v areálu Vsetínské nemocnice a.s.. 

V DPS jsou zahrnuty tyto práce a dodávky: 

A.  Dodávka a montáž vzt. zařízení 

      B.  Tepelné izolace potrubí 

 C.  Komplexní zkoušky. 

 

1.2. Použité podklady  

-  ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 

-  ČSN 01 3454 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení. 

-  ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 

-  Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  hluku a vibrací 

-  Nařízení vlády č.361 ze dne 28.prosince 2007, kterým se stanoví podmínky 

  ochrany zdraví  zaměstnanců při práci 

-    Sbírka zákonů č.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, která stanovuje chemické, fyzikální a biologické 

ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností 

- technologický projekt 

-    konzultace s investorem a Vsetínskou nemocnicí a.s. 

-    vyhlášky a odborná literatura 

- studie LT Projekt 5/2011 

 

1.3. Výpo čtové hodnoty 

Místo stavby     :  Vsetín 

Nadmořská výška    :  346 m.n.m 

Zimní výpočtová teplota    :  temin = -15 st.C 

Entalpie     :  imin =  -12,6 kJ/kg 

Letní výpočtová teplota     :  temax = 30 st.C 

Entalpie     :  imax =  58,2 kJ/kg 
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2. Celkové uspo řádání a funkce za řízení 

2.1. Z 8  Klimatizace sterilizace v 1.NP  

Na klimatizaci centrální sterilizace v 1.NP včetně jejího zázemí je  navržena samostatná  klimatizační 

jednotka ve vnitřním a hygienickém provedení - přívod 12000 m3/h, pext = 800Pa, odvod 10600 m3/h, 

pext=500 Pa, pracující s oběhovým vzduchem s cca 30% podílem čerstvého vzduchu. Jednotka bude 

umístěna ve stávající strojovně vzduchotechniky v 3.NP na místě stávající demontované 

vzduchotechnické jednotky rovněž pod označením Z8.  

Jednotka zajišťuje  úpravu  vzduchu dvoustupňovou filtrací  tř. B,C (F5, F9), směšováním, vodním 

ohřevem voda 80/60 – 58kW a vodním chlazením voda 6/12 – 71kW. Motory jednotky jsou vybaveny 

frekvenčními měniči umožňující plynule regulovat výkon zařízení.  

Čerstvý vzduch  je nasáván ze stávajícího sání z fasády strojovny vzduchotechniky  čtyřhranným  

potrubím SK I.  ON 12 0405  tř. těsnosti III. dle PK 12 0036 (pozinkovaný   plech) a je  po úpravě  

směšováním, filtrací a ohřevem (chlazením) dle  požadovaných  parametrů klimatizovaného prostoru,  

přiváděn  do prostoru centrální sterilizace. Z přívodní větve bude ve strojovně vzduchotechniky napojen 

přes mechanický regulátor konstantního průtoku stávající potrubní rozvod osazen stávajícím dohřívačem 

sloužící pro větrání stávajících místností 2.NP, dále bude přívodní větev napojena na stávající požární 

klapku a svedena stávající šachtou do 1.NP. V 1.NP bude potrubí rozděleno na dvě větve, jedna sloužící 

pro větrání prostor sterilizace bez třetího stupně filtrace a druhá pro větrání čistých prostor, kde budou 

jako distribuční prvky použity čisté nástavce s HEPA filtry H13 – místnosti č.123, 124, 127,129 a 130. 

Větev pro větrání prostor bez třetího stupně filtrace bude osazena mechanickým regulátorem 

konstantního průtoku. Jako distribuční prvky budou využity vířivé anemostaty. 

Odsávání vzduchu z jednotlivých místností je realizováno přes odsávací anemostaty a vyústkami, které 

jsou umístěny v podhledech a nad zdroji tepelných zisků. Odsávání prostoru se sterilizátory je řešeno 

přes technické zázemí sterilizátorů přes stěnové mřížky, které jsou součásti nerezové uzavírací stěny 

sterilizátorů – stavební řešení. Odsávací potrubí sk.I  ON 12 0405 tř. těsnosti III. dle PK 12 0036  

(pozinkovaný plech) je obdobným způsobem jako přívodní potrubí svedeno stávající šachtou přes 

stávající požární klapky do strojovny vzduchotechniky v 3.NP, kde je napojeno na vzduchotechnickou 

jednotku a vyvedeno do stávajícího výfuku nad střechu objektu. 

Odsávání tzv. špinavých prostor jako sociální zařízení a úklid jsou řešeny samostatnými odsávacími 

potrubními ventilátory o vzduchovém výkonu 550 m3/h a 150m3/h. Na ventilátory je napojeno kruhové 

potrubí SPIRO, které je v jednotlivých místnostech osazeno odsávacími ventily. Výtlaky ventilátorů jsou 

vyvedeny na fasádu objektu, kde jsou zakončeny protidešťovými žaluziemi. Úhrada odsátého vzduchu je 

řešena z okolních prostor přes dveřní mřížky. 

Na větrání technické místnosti č.m.132 (odvedení technologických zisků) je rovněž navržen samostatný 

odsávací ventilátor o vzduchovém výkonu 500m3/h. Tento ventilátor bude ovládán od termostatu. 

Odsávání sociálních zařízení č.m. 102,103,104,105 a úklidové místnosti bude napojeno na stávající 

odsávací ventilátor Z12, který slouží na odsávání sociálních zařízení. 

Vzduchové výkony v jednotlivých místnostech – viz tabulky místností v kap.3.1. 

V přívodních a  odsávacích potrubních trasách jsou instalovány  kulisové a buňkové tlumiče hluku 

v hygienickém provedení,  které zajišťují  dodržení max.  přípustné hladiny   akustického  tlaku  v 
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klimatizovaných prostorách a ve venkovním prostředí dle požadavků Nařízení vlády 272/2011 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Potrubní trasy, které budou prochází různé požární úseky jsou osazeny stávajícími protipožárními 

klapkami. Potrubí v prostoru chodby č.m. 135 bude protipožárně izolováno s požární odolností EI 30/DP1. 

Pro  zabránění   možnosti  kondenzace  vzdušiny  v  potrubí, kolísání  parametrů vzdušiny v  rozvodech  

(teplota, vlhkost), a v neposlední řadě pro částečný útlum akustického tlaku šířeného potrubím budou 

potrubní trasy přívodu tepelně izolovány izolací tl.40mm. Pro zabránění možnosti kondenzace je 

nasávací potrubí do jednotky ve strojovně vzduchotechniky v 3.NP izolováno izolací tl.80mm.  

Výměníky jednotek budou napojeny na centrální rozvod topné a chladící vody – viz profese vytápění. 

Při realizaci stavby nebude narušen provoz prostorů nad centrální sterilizací, tzn. V centrálních 

operačních sálech. 

Poznámka: 

Do stávající přívodní větve v prostoru chodby č.m.29 v 2.NP budou namontovány tlumiče hluku (pozice 

8.13). Přesné umístění bude určeno při montáži a po částečné demontáži podhledu. 

Navrhované vedení vzduchotechnických tras v prostoru 1.NP prověřit před výrobou a po demontáži 

stávajících podhledů. 

 

2.2. Demontáže 

V rámci demontáží bude provedena demontáž stávající vzduchotechnické jednotky Z8 ve strojovně 

vzduchotechniky v 3.NP, včetně všech její komponentů a potrubního rozvodu. Ve strojovně budou 

zachovány stávající požární klapky, nasávací protidešťová žaluzie, výfuková hlavice a stávající 

teplovodní potrubní dohřívač, který slouží pro větev větrající 2.NP, která bude rovněž zachována. 

V prostoru stávající sterilizace v 1.NP budou demontovány veškeré potrubní vzduchotechnické rozvody 

včetně distribučních elementů a souvisejících komponentů.  

 

3. Zdravotn ě vzduchotechnická část 

3.1. Stanovení v ětracích výkon ů  

Vzduchové  výkony v  větraných prostorech byly stanoveny  na základě letních  tepelných zátěží,  

tepelných zisků od technologie, osvětlení, osob a dle specifikovaných požadavků na prostředí. 

Stanovení větracích výkonů pro sociální zařízení a šatny vychází z požadavků Sbírky zákonů č.6/2003 a 

to následující množství odsávaného vzduchu: 

- sprcha 100-150 m3/h 

- umyvadlo 30 m3/h 

- WC 50 m3/h na kabinu 

- pisoár 30 m3/h 

- šatní místo 20 m3/h 

- úklid 10x/hod 
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- sklady 2x/hod 

Veškeré místnosti, které nejsou větrány nuceně pomocí vzduchotechniky jsou v souladu s §§ 41 – 42 

nařízení vlády č.361/2007 Sb. větrány přirozeně pomocí otevíravých oken. 

 

Pro referenční místnost 123 Setování  jsou dle NV 361/2007Sb stanoveny a dodrženy tyto hodnoty 

mikroklimatických podmínek: 

Teplota: 24 ± 2°C 

Relativní vlhkost: 30 – 70% 

Výměna čerstvého vzduchu min 15x/hod 

Rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně 0,1 – 0,2m/s  
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TABULKY MÍSTNOSTÍ  dle za řízení –  sou časnost technologie 0,8(mytí, sterilní sklad), 0,9(s etování) 
 
 
Číslo    Pod-                                   Obje m  Po č.Tep.zisk Ztráty     delta t[K]   P ŘÍVOD   P ŘEFUK    ODVOD    Vým ěna 
místn.   laží     Název místnosti                [m 3]  osob   [W]    [W]     léto zima    za ř. [m3/h]       [m3/h] za ř.   [x] 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------ 
106       1.NP  Chodba                             42    0       0      0    0.0    0.0    8a     300   N       0    8b    7.2 
115       1.NP  Čistá šatna                        29    0       0      0    0.0    0.0    8a     300   N       0    8b    10.4 
119       1.NP  Ne čistá šatna                      34    0       0      0    0.0    0.0    8a     300   N     250    8b    8.8 
120       1.NP  Mytí                              1 18    0    3200   3170    7.0    0.1    8a    1350   N    1500    8b   12.7 
121       1.NP  P říjem                             47    0       0      0    0.0    0.0    8a     300   N     250    8b    6.4 
122       1.NP  Sklad nesteriliního materiálu      31    0       0      0    0.0    0.0    8a       0   N     150    8b    4.9 
123       1.NP  Setování                          2 19    0    9009   4430    6.9    3.5    8a    3900   N    3500    8b   17.8 
124       1.NP  Filtr                              13    0       0      0    0.0    0.0    8a     200   N       0    8b   15.7 
125       1.NP  Mytí p řepravek                     37    0       0      0    0.0    0.0    8a     300   N     400    8b   10. 8 
126       1.NP  Sušení p řepravek                   44    0       0      0    0.0    0.0    8a     350   N     400    8b    9.1 
127       1.NP  Sklad sterilního materiálu        1 55    0    4800   2915    7.2    2.8    8a    2000   N    1800    8b   12.9 
129       1.NP  Expedice                           44    0       0      0    0.0    0.0    8a     350   N     300    8b    8.0 
130       1.NP  Chodba                            1 69    0       0      0    0.0    0.0    8a     500   N       0    8b    3.0 
200       2.NP  Stávající místnosti 2.NP          2 40    0       0      0    0.0    0.0    8a    1500   N    1500    8b    6.3 
 
110       1.NP  P ředsí ň WC                          5    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N      50    8c   10. 2 
111       1.NP  WC ženy                             4    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N      50    8c   13.6 
112       1.NP  P ředsí ň WC                          5    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N      50    8c   10. 3 
113       1.NP  WC muži                             4    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N      50    8c   13.5 
114       1.NP  Úklid                              12    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N     100    8c    8.4 
116       1.NP  P ředsí ň WC                          8    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N      50    8c    6. 0 
117       1.NP  Sprcha                              3    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N     150    8c   57.7 
118       1.NP  WC                                  4    0       0      0    0.0    0.0    8c       0   N      50    8c   12.2 
 
128       1.NP  Úklid                              10    0       0      0    0.0    0.0    8d       0   N     150    8d   14.7 
 
132       1.NP  Technická místnost                 39    0       0      0    0.0    0.0    8e       0   N     500    8e   12.8 
 
102       1.NP  P ředsí ň WC                          4    0       0      0    0.0    0.0   12c       0   N      50   12c   13. 1 
103       1.NP  WC ženy                             4    0       0      0    0.0    0.0   12c       0   N      50   12c   13.6 
104       1.NP  P ředsí ň WC                          4    0       0      0    0.0    0.0   12c       0   N      50   12c   13. 8 
105       1.NP  WC muži                             4    0       0      0    0.0    0.0   12c       0   N      50   12c   13.6 
                                               ---- --------------------------------------------------- ------------------------ 
CELKEM                                           13 56    0   17009  10515                       11650       11450 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------ 
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TABULKA MÍSTNOSTÍ  -  P ŘEHLED ZAŘÍZENÍ 
 
 
 
Přívod         Název za řízení           Celková Celkový     Minimální       P řívod    Proc.   Odvod  Odvod 
 za ř.                                    plocha  objem   hluk  tolerance   vzduchu    č.v.   vzduchu  za ř. 
                                          [m2]    [ m3] [dB(A)] t[K]  fi[%]  [m3/h]     [%]    [m3/h] 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---- 
8a     Klimatizace sterilizace             422    1 246                       11650       0     10050  8b 
8c     Odsávání soc. za řízení               17      45                           0       0       550  8c 
8d     Odsávání úklidu                       4      10                           0       0       150  8d 
8e     Odsávání tech.místnosti              13      39                           0       0       500  8e 
12c    Odsávání soc.za ř.stávající            4      16                           0       0       200  12c 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---- 
CELKEM                                     460    1 356                       11650             11450 
 
 
 
 

CELKOVÁ VZDUCHOVÁ BILANCE A BILANCE JEDNOTLIVÝCH PO DLAŽÍ 
 
Podlaží     Plocha      Objem        P řívod        Odvod       P řetlak   P řetlak 
             [m2]        [m3]        [m3/h]        [m3/h]       [ % ]     [m3/h] 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
1.NP          380        1116         10150          9950          2         200 
2.NP           80         240          1500          1500          0           0 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CELKEM        460        1356         11650         11450                    200 
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3.2. Hluková situace  

Veškeré vzduchotechnické zařízení jsou osazeny kulisovými tlumiči hluku tak, aby výsledné hladiny hluku 

vyhovovaly požadavkům nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 

4. Energetická část 

4.1. Údaje o pot řebě energií  

Ele. energie:   napěťová soustava  3+PEN, 400 V, 50 Hz, 1+PEN, 230 V, 50 Hz 

Tepelná energie:  teplá voda 80/60 – centrální zdroj 

Chlazení:  chladící voda 6/12 – centrální zdroj 

Vlhčení:      není požadováno 

Zařízení Popis Ele. Energie (kW) 

3+PEN,400V,50Hz 

1+PEN,230V,50Hz 

Ohřev (kW) 

Voda 80/60 

Chlaz. (kW) 

Voda 6/12 

Vlhčení (kg/h) 

 

Z8 Větrací jednotka 14 58 71 - 

 Odsávací vent 0,07 - - - 

 Odsávací vent 0,05 - - - 

 Odsávací vent 0,07 - - - 

      

Celkem 14,19 58 71 - 

 

5. Připomínky pro instalaci a užívání VZT. za řízení 

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku a nařízení rady (ES) 6/2002 o průmyslových 

vzorech Společenství.. 

Montáž všech VZT zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být dodržována 

veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) navržených VZT 

komponentů uvedených ve specifikaci PD s výkresovou částí PD. 

Při montáži VZT komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých 

zařízení. 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Pro provoz vzt. zařízení a MaR je 

nutné sepsat obsluhovací předpis pro obsluhu zařízení. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, 

provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s 

nimi (likvidace filtrů apod.) bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců. 
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VZT zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými 

pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů VZT zařízení. 

VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. 

Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. 

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí 

být uvedeny v provozním řádu – zajistí dodavatel. 

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho 

úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení. 

Ke kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení a odzkoušení VZT zařízení na projektované hodnoty. 

Prohlášení o shodě: 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! 

Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené  a vyhl. č 409/2005. 

 

6. Bezpečnost práce 

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z 

hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 

309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

(mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi 

padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na 

pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna 

jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 

páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou). 

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního  lešení, dle možností 

provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací 

ve výškách. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze 

práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které 

zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí být označen 

značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být 

přijata příslušná organizační opatření. 

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.  Dále je 

nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 272/2011 Sb. a NV č. 201/2010 Sb. 

 

7. Závěr 

Projekt  je zpracován  v souladu  s vyhláškou  o dokumentaci staveb a dle zvyklostí dodavatelů a projekcí 

vzt. zařízení. 


