
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky: Zdravotnická záchranná služba Zlínského 
kraje, p.o. – výjezdové stanoviště Vsetín -
přístavba garáží

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 4089
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 708 91 320
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V soupise prací v oddíle R47 - Lehké ocelové konstrukce budov, v pol. 1-3 je uvedena tonáž 
935,86kg, která se týká ocelové konstrukce přístavku pro motorgenerátor. Taky je v popisu u pol. 1-
3 u vedeno že je to "dle statiky v.č. 02-9", což je výkres pro přístavek motorgenerátoru, kde je tato 
celková tonáž (+/-) v tabulce ocelových prvků uvedena.
Pokud se týká chybějící tonáže 671,94kg, uváděné v našem předešlém dotazu, tak ta se týká 9ks 
podpůrných sloupků ve 2.NP, které jsou uvedené v části Statika na v.č. 02-3 v tabulce prvků 1-3. 
Tato tonáž není nikde v soutěžním výkazu uvedena a také není nikde ve výkazu uvedena povrchová 
úprava těchto sloupků. Dle nás tato tonáž v soutěžním výkazu chybí.
ODPOVĚĎ 1
Tonáž ocelových sloupků 671,94 kg umístěných ve 2.NP (9 ks sloupků MSH dle výkresu 02-3) 
skutečně není ve výkazu výměr uvedena. 
Sloupky budou dodány včetně povrchové úpravy, která je blíže specifikována v technické zprávě 
statické části projektu - 7. Všeobecné požadavky na provádění ocelových nosných konstrukcí (2x 
nátěrem základním a finální úpravou nátěrové plochy v souladu s ČSN EN ISO 12944. Základní 
požadavek pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost 15 let. Odstín vrchního nátěru bude 
upřesněn architektem.).
Uchazeči ve svém položkovém rozpočtu pro SO 02 doplní v rámci oddílu R47 položku pořadové 
číslo 4 s textem ….   Dodávka a montáž 9 ks sloupků MSH dle výkresu 02-3 včetně povrchové
úpravy  …. Měrný jednotka kg …. Počet měrných jednotek  671,94 a tuto položku ocení a zahrnou 
do nabídkové ceny tohoto objektu. 

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.
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