
 
 

 V Boskovicích dne 19. července 2021   

   
 

Věc: Zadávací řízení - „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Letovice II.“ – vysvětlení 

zadávací dokumentace 
 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadané v souladu s ust. § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), na 
kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, pod názvem „Výměna 

svítidel veřejného osvětlení – Letovice II.“, zadavatel obdržel dotaz. Zadavatel na tyto dotazy 

odpovídá takto:  
 

Dotaz: 

Ve výzvě k podaní nabídek je uvedeno na str. 9 - „Součástí nabídky boudou dále:  

b) Hladina nového osvětlení na komunikacích musí splnit požadavky současných příslušných 

norem a nařízení. Účastník doloží tento předpoklad výpočtem osvětlení pro 4 vzorově 

definované situace (detailní zadání viz výše). Světelně-technické výpočty budou provedeny 
ve výpočtovém programu DIALux-evo.“   

V tomto odstavci se odkazuje na 4 vzorově definované situace, nikde v ZD ale není uvedené, 

které 4 vzorově definované situace to jsou. V souboru „Příloha_zatřídění komunikací 
Letovice.pdf“ uvádíte 13 vzorových úseků pro světelně technický výpočet. 

Žádáme tedy o vysvětlení o jaké 4 vzorově definované situace se jedná. 

 
Odpověď: 
Pro nabídku musí být minimálně předloženy výpočty osvětlení pro tyto 4 vzorově 

definované situace: 

Situace  

Třída 

komunikace Rozteč   Výložník 

Výška sv. 

bodu 

Přesah světelného 

bodu 

Šířka 

komunikace 

SIT 2 M4 62 m 

– oboustranně 

vystřídaná  150 cm 10 m   - 1 m 8 m 

SIT 3  C4 40 m   150 cm 10 m   - 1 m 8 m 

SIT 4 C4 48 m 

– oboustranně 

vystřídaná  100 cm 10 m  - 1,5 m 14 m 

SIT 7  M5 36 m   30 cm 7,2 m  - 1 m 6 m 
 

 

 

 
 

 

 
                         ………………………………………   

             Mgr. Martin Budiš  

               osoba pověřená výkonem zadavatelských činností   
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